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TR. AT/BT

0,450kV-0,690kV/36kV

(n.10 POWER STATION da

1,8/3,6/5,4/7,2MW)

INV. FV

0,450kV-0,578kV-0,615kV-0,690kV

44,645MW

(29 inverter da 1.170kW-1800kW)

SCHEMA A BLOCCHI

n. 68.790 moduli bifacciali da 660Wp

n. 2293 stringhe

147 stringbox

TR. AT/BT

0,650/36kV

21,96MW

(n.3 staz. storage da 7,32MW)

INV. STORAGE 18MVA

(n.6 inv.

SUN STORAGE C650 da 3MVA )

ACCUMULO 78,20MWh

(n.34 BATTERY CONTAINER

INTENSIUM MAX 20 H E  da 2,3MWh)

TR. AT/AT

380/150/36kV

Di competenza Terna

(IN S.E.)

POTENZA DI IMMISSIONE 33MW

CONTROLLATA DA SISTEMA DI CONTROLLO POTENZA

N.

COPYRIGHT       - TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A NORMA DI LEGGE
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PROPONENTE

Rif. PROGETTO

TITOLO

CODICE ELABORATO

SCALA

NOME FILE DI STAMPA

SCALA DI STAMPA DA FILE

n°.Rev. DESCRIZIONE REVISIONE DATA ELABORATO VERIFICATO APPROVATO

REGIONE SICILIA

PROVINCIA DI CATANIA

COMUNE DI CATANIA

PROGETTO DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO PER UNA POTENZA NOMINALE DI 45,4 MWp (33

MW IN IMMISSIONE) INTEGRATO DA UN SISTEMA DI ACCUMULO DA 16,5 MW E RELATIVE OPERE DI

CONNESSIONE DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI CATANIA (CT) IN LOCALITÀ PASSO MARTINO

PROGETTISTA

Collaboratori

Ing. Gioacchino Ruisi

All. Arch. Flavia Termini

Ing. Rosalia Nasta

Ing. Francesco Lipari

Dott. Ing. Girolamo Gorgone

Dott. Agr. e For. Michele Virzì

Dott. Haritiana Ratsimba

Dott. Valeria Croce

Dott.  Irene Romano

Arch. Luisa Gassisi
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