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CABINA UTENTE CONSEGNA 36 kV

CABINA DI RACCOLTA E CONTROLLO

2,
34

2,
34

2,
34

712,5

SKID 1 - SOTTOCAMPO A
INVERTER FS1910 K + SKID 1910 (36 kV)

SKID 2 - SOTTOCAMPO B1
INVERTER FS2865K + SKID 2865 (36kV)

SKID 4 - SOTTOCAMPO B4_B
INVERTER FS3820 K + SKID 3820 (36kV)

NUOVA SE 220/150/36 kV

CAVO 36 kV - RG7H1R 3x(1x630) L=7,85 km

CAVO 36 kV - RG7H1R 3x(1x630) L=0,1 km

PCS 1 (TIPO SUNGROW  SC3450UD) +
SCOMPARTI AT A 36 kV

Scomparto
Linea Ingresso

Scomparto
Linea 1

PARTENZA Scomparto
Linea TR AUX

MT

BT
Trasformatore
Ausiliari
36/0,4 kV
100 kVA
Vcc = 6%

Scomparto
CCI

MT

BT

Trasformatore
(interno allo SKID)
Ausiliari di comparto
36/0,4 kV
10 kVA
Vcc = 6%

Ill. est. Alim.
Tracker

Video
Sorveglianza

MT

BT

Trasformatore
(interno allo SKID)
Ausiliari di comparto
36/0,4 kV
10 kVA
Vcc = 6%

Ill. est. Alim.
Tracker

Video
Sorveglianza

MT

BT

Trasformatore
(interno allo SKID)
Ausiliari di comparto
36/0,4 kV
10 kVA
Vcc = 6%

Ill. est. Alim.
Tracker

Video
Sorveglianza

LOCALE UTENTELOCALE MISURE

kWh

M1
Contatore energia

immessa

SCOMPARTO
AT DI LINEA

ARRIVO 1 ARRIVO 2 ARRIVO 3 ARRIVO 4 AL PCS 1 AL PCS 2

Scomparto
TA/TV

CAVO 36 kV - RG7H1R 3x(1x300) - L=0,047 km

CAVO 36 kV - RG7H1R 3x(1x300) - L=1,26 km

CAVO 36 kV - RG7H1R 3x(1x300) - L=0,59 km

2,
34

SKID 3 - SOTTOCAMPI: B2, B3, B4_A, B6_A
INVERTER FS3820 K + SKID 3820 (36kV)

MT

BT

Trasformatore
(interno allo SKID)
Ausiliari di comparto
36/0,4 kV
10 kVA
Vcc = 6%

Ill. est. Alim.
Tracker

Video
Sorveglianza

CAVO 36 kV - RG7H1R 3x(1x300) - L=0,89 km

2,
34

SKID 5 - SOTTOCAMPI: B5, B6_B
INVERTER FS3820 K + SKID 3820 (36kV)

MT

BT

Trasformatore
(interno allo SKID)
Ausiliari di comparto
36/0,4 kV
10 kVA
Vcc = 6%

Ill. est. Alim.
Tracker

Video
Sorveglianza

CAVO 36 kV - RG7H1R 3x(1x300) - L=0,45 km

2,
34

SKID 6 - SOTTOCAMPI: B6_C, C, D
INVERTER FS1910 K + SKID 1910 (36 kV)

MT

BT

Trasformatore
(interno allo SKID)
Ausiliari di comparto
36/0,4 kV
10 kVA
Vcc = 6%

Ill. est. Alim.
Tracker

Video
Sorveglianza

CAVO 36 kV - RG7H1R 3x(1x300) - L=0,44 km

2,
34

SKID 8 - SOTTOCAMPO G
INVERTER FS865 K + SKID 2865 (36 kV)

MT

BT

Trasformatore
(interno allo SKID)
Ausiliari di comparto
36/0,4 kV
10 kVA
Vcc = 6%

Ill. est. Alim.
Tracker

Video
Sorveglianza

CAVO 36 kV - RG7H1R 3x(1x300) - L=0,59 km

2,
34

SKID 7 - SOTTOCAMPI E, F
INVERTER FS3820 K + SKID 3820 (36kV)

MT

BT

Trasformatore
(interno allo SKID)
Ausiliari di comparto
36/0,4 kV
10 kVA
Vcc = 6%

Ill. est. Alim.
Tracker

Video
Sorveglianza

2,
34

SKID 9 - SOTTOCAMPO H
INVERTER FS1910 K + SKID 1910 (36 kV)

MT

BT

Trasformatore
(interno allo SKID)
Ausiliari di comparto
36/0,4 kV
10 kVA
Vcc = 6%

Ill. est. Alim.
Tracker

Video
Sorveglianza

CAVO 36 kV - RG7H1R 3x(1x300) - L=0,18 km

CAVO 36 kV - RG7H1R 3x(1x300) - L=0,095 km

CAVO 36 kV - RG7H1R 3x(1x300) - L=1,515 km

CAVO 36 kV - RG7H1R 3x(1x300) - L=1,35 kmCAVO 36 kV - RG7H1R 3x(1x300) - L=0,18 km

CAVO 36 kV - RG7H1R 3x(1x300) - L=1,515 km

CAVO 36 kV - RG7H1R 3x(1x300) - L=0,035 km

CAVO 36 kV - RG7H1R 3x(1x300) - L=0,05km

PCS 2 (TIPO SUNGROW  SC5000UD) +
SCOMPARTI AT A 36 kV

4 x CABINA BESS
(TIPO SUNGROW ST2752)
11.008 kWh Totali

8 x CABINA BESS
(TIPO SUNGROW ST2752)
22.016 kWh Totali

CAVO 36 kV - RG7H1R 3x(1x300) - L=0,035 km

CAVO 36 kV - RG7H1R 3x(1x300) - L=0,05 km

CAVO 36 kV - RG7H1R 3x(1x630)

CAVO 36 kV - RG7H1R 3x(1x300) - L=0,095 km

CAVIDOTTO AT SE

CAVIDOTTO AT UTENTE

COLLEGAMENTO DC
BESS - PCS

COLLEGAMENTO BT AUSILIARI

EVENTUALE RICHIUSURA
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