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Campo 1A
DC Pow. 10.227,62 kW

Campo 1B
DC Pow. 2.511,73 kW

Campo 2A
DC Pow. 1.210,69 kW

Campo 2B
DC Pow. 8.854,30 kW

Campo 3B.1 Upper
DC Pow. 9.504,82 kW

Campo 2D
DC Pow. 2.981,55 kW

Campo 3B.2 Lower
DC Pow. 6.523,27 kW

Campo 2C
DC Pow. 1.264,9 kW

Campo 3A
DC Pow. 4.300,66 kW
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Container

Sottostazione Terna 380 / 36 kV

Linea elettrica AT

Linee elettriche BT - MT

Cavidotto interrato

Cavidotto interrato MT

Gasdotto

Acquedotto interrato

Viabilità interna

Recinzione perimetrale

Fascia verde di mitigazione

Vegetazione autoctonaVegetazione autoctona

Uliveto

Fascia di rispetto fluviale 150 m

UCP - Area di rispetto siti
storico - culturali

UCP - Testimonianze stratificazione
insediativa: siti storico - culturali

Pale eoliche esistenti

Uffici - Magazzino
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Committente Sviluppo Progettazione

archetipo

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRI VOLTAICO DELLA 
POTENZA DI PICCO IN DC PARI A 47.332,98 KWp  E MASSIMA IN IMMISSIONE IN AC 

PARI A 37.500 KWp NEL COMUNE DI ASCOLI SATRIANO (FG) IN LOCALITA' MASSERIA 
SANSONE E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Archetipo Archetipo Archetipo
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