
M

CS

TR

+QMT

+Qcont

Punto di consegna

RTN TERNA SpA

SE 150kV PRATO SARDO

Stazione Condivisa 150 kV

Altro proponente

Stazione Condivisa 150 kV

Stazione trasf. utente 30/150 kV

52

PROTEZIONI

MISURE

15VA 5P20

10VA cl. 0.2 UTF

10VA cl 0,2 UTF

15VA 5P30

0-170kV

3 3

150.000 100

V

3 3

150.000 100

V

Altro proponente

-TA

3

1

H02

Linea 1 - Blu

QUADRO MT - 30kV (36kV) - 3~50Hz

F4

3

H01

TRAFO SA

L1,L2,L3

300/5/5A

10VA CL.5P20

5VA CL.0,2s UTF

L1,L2,L3

300/1A

1,25VA 1FS10

+QMT

3

10VA CL.0,5

-TA

3

1

H03

Linea 2 - Magenta

F4

3

L1,L2,L3

300/5/5A

10VA CL.5P20

5VA CL.0,2s UTF

L1,L2,L3

300/1A

1,25VA 1FS10

3

10VA CL.0,5

-TA

3

1

H04

Linea 3 - Ciano

F4

3

L1,L2,L3

300/5/5A

10VA CL.5P20

5VA CL.0,2s UTF

L1,L2,L3

300/1A

1,25VA 1FS10

3

10VA CL.0,5

H05

Partenza Cavo 1

H08

Disponibile

H09

Misure

3

30.000

3

100

3

100

3

36kV

630A

25kAx1s

2A

Y01

TV 

NOTE2NOTE1UBICAZIONEACODICE2ACODICE1ACODICE0CODICEPOSIZIONETIPOSIG

20VA cl.3P

20VA cl.3P

30VA cl.0.2 UTF

3

30.000

3

100

3

100

3

TV 

20VA cl.3P

20VA cl.3P

30VA cl.0.2 UTF

F4

V

-TA

3

3

3

800/1A

1

kWh

H06

Partenza Cavo 2

3

30.000

3

100

3

100

3

TV 

20VA cl.3P

20VA cl.3P

30VA cl.0.2 UTF

F4

V

-TA

3

3

3

800/1A

1

kWh

H07

Partenza Cavo 3

3

30.000

3

100

3

100

3

TV 

20VA cl.3P

20VA cl.3P

30VA cl.0.2 UTF

F4

V

-TA

3

3

3

800/1A

1

kWh

PARCO EOLICO POTENZA - 46,80 MW

NB: Le distanze  riportate per il collegamento tra le turbine fanno riferimento alla trincea per la posa dei cavi

-TA

3

1

H03

Arrivo cavo da cabina di

simistamento 30 kV

QUADRO MT - 30kV (36kV) - 3~50Hz

F4

3

H02

TRAFO SA

L1,L2,L3

300/5/5A

10VA CL.5P20

5VA CL.0,2s UTF

L1,L2,L3

300/1A

1,25VA 1FS10

3

10VA CL.0,5

-TA

3

1

H04

Arrivo cavo da cabina di

simistamento 30 kV

F4

3

L1,L2,L3

300/5/5A

10VA CL.5P20

5VA CL.0,2s UTF

L1,L2,L3

300/1A

1,25VA 1FS10

3

10VA CL.0,5

-TA

3

1

H05

Arrivo cavo da cabina di

simistamento 30 kV

F4

3

L1,L2,L3

300/5/5A

10VA CL.5P20

5VA CL.0,2s UTF

L1,L2,L3

300/1A

1,25VA 1FS10

3

10VA CL.0,5

H01

Misure

3

30.000

3

100

3

100

3

36kV

900A

25kAx1s

2A

Y01

TV 

NOTE2NOTE1UBICAZIONEACODICE2ACODICE1ACODICE0CODICEPOSIZIONETIPOSIG

20VA cl.3P

20VA cl.3P

30VA cl.0.2 UTF

H06

Disponibile

H07

Disponibile

-TA

3

F3

-TO

1

H08

TRAFO AT/MT

L1,L2,L3

800/5

10VA CL.5P20

QUADRO MT - CABINA DI SMISTAMENTO E SEZIONAMENTO 30 kVQUADRO MT - SE UTENTE 30/150 kV

Approvazione

Formato:

Rev.

Scala: 

El
ab

or
ato

00

Data

Codice Pratica

Oggetto della revisione Elaborazione Verifica

Nome Elaborato:

Pr
og

ett
az

ion
e

Viale Michelangelo, 71
80129 Napoli
TEL.081 579 7998
mail: tecnico@insesrl.it

PRIMA EMISSIONE INSE Srl INSE Srl

Codice Elaborato

Pr
op

on
en

te

S289

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO DA
46,8 MW NEL COMUNE DI ORUNE (NU)

CON OPERE DI CONNESSIONE NEL COMUNE DI NUORO (NU)

Giugno 2023

Amm. Francesco Di Maso

Ing. Nicola Galdiero

Ing. Pasquale Esposito

Collaboratori:

Dott.Geol. L.Sanciu

Dott. F. Mascia

Dott. Archeol. M.Tatti

Dott. M.Medda

Arch. C. Gaudiero

Ing. F.Quarto

Ing. M.Ciano

Studio Rinnovabili Srl

Ing. R. D'Onofrio

COMUNE DI

ORUNE

Loto Rinnovabili s.r.l.

LOTO RINNOVABILI  S.R.L.
Largo Augusto n.3
20122 Milano
pec:lotorinnovabili@legalmail.it

PROVINCIA

DI NUORO

REGIONE

SARDEGNA

COMUNE DI

NUORO

SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE

-:-
1965x594 NS289-OEL14-D

AutoCAD SHX Text
LEGENDA LIVELLO TENSIONE

AutoCAD SHX Text
SEZIONE AT 150kV

AutoCAD SHX Text
SEZIONE MT 30kV

AutoCAD SHX Text
SEZIONE BT 0,4kV

AutoCAD SHX Text
SEZIONE BT

AutoCAD SHX Text
misure/segnali 

AutoCAD SHX Text
150±12x1,25%/30kV50/60 MVA 0NAN/ONAF YNd11

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
Quadro Media tensione

AutoCAD SHX Text
Quadro Contatori

AutoCAD SHX Text
kWh  kVARh

AutoCAD SHX Text
UTF

AutoCAD SHX Text
DAL TA_TR AT

AutoCAD SHX Text
DAL TVI_TR AT

AutoCAD SHX Text
CONTATORE AT STALLO TRAFO

AutoCAD SHX Text
CEWE 

AutoCAD SHX Text
MID C

AutoCAD SHX Text
AT - STALLO TRAFO

AutoCAD SHX Text
Interruttore

AutoCAD SHX Text
Sezionatore

AutoCAD SHX Text
Sezionatore di terra

AutoCAD SHX Text
TV Capacitivi

AutoCAD SHX Text
TA

AutoCAD SHX Text
LEGENDA SIMBOLI

AutoCAD SHX Text
Eventuali collegamenti di altri futuri proponenti

AutoCAD SHX Text
SE Condivisa 150 kV per collegamento SE 150 kV RTN 

AutoCAD SHX Text
Collegamento in cavo

AutoCAD SHX Text
150kV - 50Hz

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
B1

AutoCAD SHX Text
interrato AT 150kV

AutoCAD SHX Text
MISURE

AutoCAD SHX Text
FISCALI

AutoCAD SHX Text
OSCILLOPERTURB.

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
TERMINALI

AutoCAD SHX Text
Quadro MT 30kV

AutoCAD SHX Text
26TS

AutoCAD SHX Text
26TA

AutoCAD SHX Text
TSA 30±2X2,5%/0,4kV100 KVA OIL ONAN Dyn11 Vcc=6%

AutoCAD SHX Text
PROTEZIONI TRASFORMATORE

AutoCAD SHX Text
OR01

AutoCAD SHX Text
OR03

AutoCAD SHX Text
2361m

AutoCAD SHX Text
5.2MW

AutoCAD SHX Text
5.2MW

AutoCAD SHX Text
3x(1x300)

AutoCAD SHX Text
ARP1H5EX - 18/30 kV

AutoCAD SHX Text
10700m

AutoCAD SHX Text
OR02

AutoCAD SHX Text
5.2MW

AutoCAD SHX Text
3x(1x120)

AutoCAD SHX Text
ARP1H5EX - 18/30 kV

AutoCAD SHX Text
878m

AutoCAD SHX Text
OR04

AutoCAD SHX Text
OR05

AutoCAD SHX Text
716m

AutoCAD SHX Text
5.2MW

AutoCAD SHX Text
5.2MW

AutoCAD SHX Text
3x(1x120)

AutoCAD SHX Text
ARP1H5EX - 18/30 kV

AutoCAD SHX Text
7800m

AutoCAD SHX Text
OR09

AutoCAD SHX Text
5.2MW

AutoCAD SHX Text
4200m

AutoCAD SHX Text
OR06

AutoCAD SHX Text
OR08

AutoCAD SHX Text
865m

AutoCAD SHX Text
5.2MW

AutoCAD SHX Text
5.2MW

AutoCAD SHX Text
1650m

AutoCAD SHX Text
OR07

AutoCAD SHX Text
5.2MW

AutoCAD SHX Text
1420m

AutoCAD SHX Text
26TS

AutoCAD SHX Text
26TA

AutoCAD SHX Text
TSA 30±2X2,5%/0,4kV100 KVA OIL ONAN Dyn11 Vcc=6%

AutoCAD SHX Text
PROTEZIONI TRASFORMATORE

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
TV

AutoCAD SHX Text
AI CONTATORI MT  LINEE

AutoCAD SHX Text
3x(1x500)

AutoCAD SHX Text
ARP1H5E - 18/30 kV

AutoCAD SHX Text
3x(1x630)

AutoCAD SHX Text
ARP1H5E - 18/30 kV

AutoCAD SHX Text
3x(1x630)

AutoCAD SHX Text
ARP1H5E - 18/30 kV

AutoCAD SHX Text
3x(1x630)

AutoCAD SHX Text
ARP1H5E - 18/30 kV

AutoCAD SHX Text
3x(1x300)

AutoCAD SHX Text
ARP1H5EX - 18/30 kV

AutoCAD SHX Text
3x(1x500)

AutoCAD SHX Text
ARP1H5E - 18/30 kV

AutoCAD SHX Text
3x(1x500)

AutoCAD SHX Text
ARP1H5E - 18/30 kV

AutoCAD SHX Text
3x(1x120)

AutoCAD SHX Text
ARP1H5EX - 18/30 kV

AutoCAD SHX Text
3x(1x300)

AutoCAD SHX Text
ARP1H5EX - 18/30 kV

AutoCAD SHX Text
Fusibile

AutoCAD SHX Text
17.353 m

AutoCAD SHX Text
17.353 m

AutoCAD SHX Text
17.353 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
TVI_TR

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
TA_TR

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
150000

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
200/5A - 10VA/CL.0,2S UTF

AutoCAD SHX Text
AL CONTATORE AT - STALLO TRAFO

AutoCAD SHX Text
10VA/CL.0,2

AutoCAD SHX Text
10VA/CL.5P

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
Misure PPC WTG

AutoCAD SHX Text
10VA/CL.5P

AutoCAD SHX Text
200/5A - 20VA/5P20

AutoCAD SHX Text
200A - 15VA/0,5S

AutoCAD SHX Text
200/5A - 20VA/5P20

AutoCAD SHX Text
10VA/CL.0,2s

collaboratore3
nicola

collaboratore3
Pasquale Esposito


	Fogli e viste
	a1


		2023-08-09T12:35:09+0000
	PASQUALE ESPOSITO


		2023-08-09T16:52:53+0200
	Nicola Galdiero




