
CONTROL ROOM RISERVA IMP. PRESE UPS IMP. LUCERISERVA RISERVA RISERVA

4P
16A
10kA
Id=0,3A

4P
16A
10kA
Id=0,3A

4P
16A
10kA
Id=0,3A

2P
10A
10kA
Id=0,03A

4P
10A
10kA
Id=0,3A

2P
10A
10kA
Id=0,03A

4P
4x100A

4P
4x80A
16kA
Id=0,3AId Id Id Id Id Id Id Id

4P
16A
10kA
Id=0,3A

STAZIONE UTENTE - QAT - Quadro  Principale 36 kV

9.125 m - CU 3x1x400 mm2

I  = 630 An

Linea di connessione 36 kV

SE RTN TERNA
Scomparto 36 kV

630/5 A
5P20
10 VA

3

150/1 A
Toroidale

I  = 630 An

36.000: 3 V

100: 3 V
5P20

100: 3 V
5P20

kWh

630/5 A
Cl.2

3

Un 36 kV - Ur 40,5 kV - In 1.600 A - Icc 20 kA @ 1 sec

100: 3 V
Cl. 0,2

100: 3 V
5P20

27

PARTENZA AUX

26

Dyn11
Vcc=4%
36±2x2.5%/0.4kV
50 kVA
TSA

AUX DI SOTTOSTAZIONE

75/5 A
5P20
10 VA

3

150/1 A
Toroidale

I  = 630 An

kWh

75/5 A
Cl.2

3

52A2 52AX52I52AU

67N

21
50 51

I  = 2500 An

25

59
81<
81>

27 

59n

67N
50 51

50N
50 51

51N

Utente

59n

RTN

36.000 V

PARTENZA 36 kV

630/5 A
5P20
10 VA

3

150/1 A
Toroidale

I  = 630 An

kWh

630/5 A
Cl.2

3

52A1

67N
50 51

CAMPO FV
PARTENZA 36 kV
CAMPO FV

50 51

3

1

50N
51N

59G
81G<

27G

81G>

71
26
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  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+
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STRINGA 1
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+
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STRINGA 1
 28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

N07V-K G/V (1x35)

N07V-K G/V (1x35)

N07V-K G/V (1x35)

STRINGA n
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

STRINGA n
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

STRINGA n
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

INV F6

POWER STATION F6

CAMPO FOTOVOLTAICO

50 51
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  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+
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+-+--++-+-+- -+-+-+
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  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso
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+-+--++-+-+- -+-+-+
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+-+--++-+-+- -+-+-+
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 28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

N07V-K G/V (1x35)

N07V-K G/V (1x35)

N07V-K G/V (1x35)

STRINGA n
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

STRINGA n
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

STRINGA n
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

INV F5

POWER STATION F5

CAMPO FOTOVOLTAICO
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  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso
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12345672728
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  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso
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+-+--++-+-+- -+-+-+
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 28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso
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+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+
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N07V-K G/V (1x35)

N07V-K G/V (1x35)

N07V-K G/V (1x35)

STRINGA n
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

STRINGA n
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

STRINGA n
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW
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  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso
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  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso
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 28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso
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+-+--++-+-+- -+-+-+
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+-+--++-+-+- -+-+-+
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N07V-K G/V (1x35)

N07V-K G/V (1x35)

N07V-K G/V (1x35)

STRINGA n
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

STRINGA n
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

STRINGA n
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW
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  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso
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+-+--++-+-+- -+-+-+
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  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso
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+-+--++-+-+- -+-+-+
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 28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+

N07V-K G/V (1x35)

N07V-K G/V (1x35)

N07V-K G/V (1x35)

STRINGA n
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

STRINGA n
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

STRINGA n
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW
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  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso
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+-+--++-+-+- -+-+-+

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+
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  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

12345672728

+-+--++-+-+- -+-+-+
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 28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso

H1Z2Z2 (1x6) nero

H1Z2Z2 (1x6) rosso
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+-+--++-+-+- -+-+-+
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12345672728
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N07V-K G/V (1x35)

N07V-K G/V (1x35)

N07V-K G/V (1x35)

STRINGA n
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

STRINGA n
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

STRINGA n
  28 moduli 700 W
 TOT = 19,60 kW

INV F1
4.600 kVA

POWER STATION F1

CAMPO FOTOVOLTAICO

Dy11
36/0.63 kV
5000 kVA

TR F1.1
ONAN

4.600 kVA

Dy11
36/0.63 kV
5000 kVA

TR F2
ONAN

4.600 kVA

Dy11
36/0.63 kV
5000 kVA

TR 3
ONAN

4.600 kVA

Dy11
36/0.63 kV
5000 kVA

TR F4
ONAN

4.600 kVA

Dy11
36/0.63 kV
5000 kVA

TR 5
ONAN

4.600 kVA

Dy11
36/0.63 kV
5000 kVA

TR F6
ONAN
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(Firmato digitalmente)

Schema elettrico unifilare

PROPONENTE

Ing. Marco Giannettoni
Iscr. Albo Ingegneri Prov. Genova n°7371

Via Montefiorito 56/1
16036 Recco (GE)
tel +39.329.2106074

marco.giannettoni@renergetica.com

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
"FATTORIA SOLARE

DEL PRINCIPE"
Procedura di Valutazione Ambientale

ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Salita Santa Caterina 2/1 - 16123  Genova
tel  010.6422384

mail: ren190@pec.it
P.IVA  02686880994

PROGETTISTA

CONSULENTI

dott.ssa agr. Eliana Santoro
Iscr. Albo  Agronomi di Torino n°883

tel +39.3440991942
eliana.santoro@bioma-technology.com

arch. Giuditta Gandelli
Iscr. Albo  Architetti di Torino n°9917

tel +39.3336071564
studio@giudittagandelli.com

COMUNE DI MASSERANO

Generatore Fotovoltaico
Circuito di Stringa

Diodo di fine stringa

Scaricatore

Sezionatore sotto carico
con Fusibile

Interruttore Automatico
Termico

Sezionatore

Contattore

Sezionatore sotto Carico

Controllo Isolamento

Comando a Chiave

Rele' per Controllo Isolamento

Gruppo di Conversione DC/AC

Shunt

Fusibile

Amperometro

SIMBOLO DESCRIZIONE

Voltmetro

Wattmetro

Convertitore di misura

Magnetotermico

Misura Energia Attiva

Trasformatore Amperometrico

Trasformatore Voltmetrico

Segnalatore presenza Tensione

Rele' di massima Corrente

Rele' di minima Tensione

Rele' di massima Tensione

Rele' di minima e massima
Frequenza

Bobina mancanza di Tensione

Temporizzatore

Bobina di Apertura

SIMBOLO DESCRIZIONE DATI DI IMPIANTO

Moduli

Pontenza Nominale 700 W p

Numero 39.284

Bifaccialita' SI

Potenza installata 27.498,8 kWp

Inverter

Pontenza Nominale 4.600 kW

Numero 6

Potenza installata 27.600 kW

Moduli per Stringa 28

Stringhe per inverter 139-140

Trasformatori

Pontenza Nominale 5000 kVA

Numero 6

Tensione 36/0,63 kV

Gruppo DY11
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