Percorso cavidotto "SERRI" - Stazione di consegna
—_— Confine del progetto "SERRI"
_— Confine della stazione di consegna

_— Recinzione da progetto

Viabilita interna da progetto

] Stringhe

Per i campionamenti delle terre e rocce da scavo si son programmate le due seguenti modalita:

per il cavidotto che colleghera l'impianto "SERRI" alla stazione di distribuzione, si eseguira un
campionamento ogni 500 m lineari;

all'interno dell'impianto invece si &€ proceduto a disegnare una maglia 100 m x 100 m, prevedendo i

campionamenti nei punti di intersezione della maglia laddove risultano posizionate le stringhe.

In conclusione, si eseguiranno un totale di 57 campionamenti di cui 36 sul percorso del cavidotto, 21 nell'area di
impianto.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relazione AU_17 - INTEGRAZIONE GESTIONE TERRE E ROCCE DA
SCAVO.
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COMUNE DI SERRI

OGGETTO

REALIZZAZIONE IMPIANTO AGRIVOLTAICO DA 39,99 MW -
TIPO TRACKER AD INSEGUIMENTO MONOASSIALE E
IMPIANTO DI ACCUMULO (BESS) DA 15MW, DENOMINATO
SERRI

COMMITTENTE

ENERGYSERRI1 SRL
Via Simplicio Spano 10 - 07026 Olbia (SS)

PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO NUMERO ELABORATO
INQUADRAMENTO TERRITORIALE SU BASE ORTOFOTO AU 24
Campionamenti terre e rocce da scavo per cavidotti. SCALA: VARIE

DATA: LUGLIO 2023

3 Terza emissione
2 Seconda emissione
Prima emissione Arch. Marco Cocco Norfo | Arch. Chiara Martis Ing. Stefano Floris
REV.| DATA DESCRIZIONE REDATTO CONTROLLATO APPROVATO
CODICE COMMESSA NOME FILE FASE PROGETTUALE CATEGORIA REV.
STUDIO ALCHEMIST: PROGETTISTA - TIMBRO E FIRMA PROGETTISTA - TIMBRO E FIRMA

Ing. Stefano Floris
Arch. Cinzia Nieddu

COLLABORATORI:
Arch. Chiara Martis
Arch. Valentina Madeddu
Arch. Michela Melis
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"l ORDINE INGEGNERI

DISTRIBUZIONE PUNTI DI CAMPIONAMENTO LUNGO IL PERCORSO DI CONNESSIONE_Scala 1:40.000 DISTRIBUZIONE PUNTI DI CAMPIONAMENTO_Scala 1:2000



AutoCAD SHX Text
INVERTER PANEL

AutoCAD SHX Text
INVERTER PANEL

AutoCAD SHX Text
MV/LV

AutoCAD SHX Text
TRAFO

AutoCAD SHX Text
3,5 MW

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
RMU

AutoCAD SHX Text
INVERTER PANEL

AutoCAD SHX Text
INVERTER PANEL

AutoCAD SHX Text
MV/LV

AutoCAD SHX Text
TRAFO

AutoCAD SHX Text
3,5 MW

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
RMU

AutoCAD SHX Text
INVERTER PANEL

AutoCAD SHX Text
INVERTER PANEL

AutoCAD SHX Text
MV/LV

AutoCAD SHX Text
TRAFO

AutoCAD SHX Text
3,5 MW

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
RMU

AutoCAD SHX Text
INVERTER PANEL

AutoCAD SHX Text
INVERTER PANEL

AutoCAD SHX Text
MV/LV

AutoCAD SHX Text
TRAFO

AutoCAD SHX Text
3,5 MW

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
RMU

AutoCAD SHX Text
INVERTER PANEL

AutoCAD SHX Text
INVERTER PANEL

AutoCAD SHX Text
MV/LV

AutoCAD SHX Text
TRAFO

AutoCAD SHX Text
3,5 MW

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
RMU

AutoCAD SHX Text
BESS MAIN MV SW CONTAINER

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
BESS AUX CONTAINER

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
1N

AutoCAD SHX Text
2W

AutoCAD SHX Text
2V

AutoCAD SHX Text
2U

AutoCAD SHX Text
1W

AutoCAD SHX Text
1V

AutoCAD SHX Text
1U

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
UNITA' ESTERNA CONDIZIONATORE

AutoCAD SHX Text
UNITA' INTERNA CONDIZIONATORE

AutoCAD SHX Text
UNITA' INTERNA CONDIZIONATORE

AutoCAD SHX Text
UNITA' INTERNA CONDIZIONATORE

AutoCAD SHX Text
INVERTER PANEL

AutoCAD SHX Text
INVERTER PANEL

AutoCAD SHX Text
MV/LV

AutoCAD SHX Text
TRAFO

AutoCAD SHX Text
3,5 MW

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
RMU

AutoCAD SHX Text
INVERTER PANEL

AutoCAD SHX Text
INVERTER PANEL

AutoCAD SHX Text
MV/LV

AutoCAD SHX Text
TRAFO

AutoCAD SHX Text
3,5 MW

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
RMU

AutoCAD SHX Text
INVERTER PANEL

AutoCAD SHX Text
INVERTER PANEL

AutoCAD SHX Text
MV/LV

AutoCAD SHX Text
TRAFO

AutoCAD SHX Text
3,5 MW

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
RMU

AutoCAD SHX Text
INVERTER PANEL

AutoCAD SHX Text
INVERTER PANEL

AutoCAD SHX Text
MV/LV

AutoCAD SHX Text
TRAFO

AutoCAD SHX Text
3,5 MW

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
RMU

AutoCAD SHX Text
INVERTER PANEL

AutoCAD SHX Text
INVERTER PANEL

AutoCAD SHX Text
MV/LV

AutoCAD SHX Text
TRAFO

AutoCAD SHX Text
3,5 MW

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
3,5 MWh

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
RMU

AutoCAD SHX Text
BESS MAIN MV SW CONTAINER

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
BESS AUX CONTAINER

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
HVAC

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
1N

AutoCAD SHX Text
2W

AutoCAD SHX Text
2V

AutoCAD SHX Text
2U

AutoCAD SHX Text
1W

AutoCAD SHX Text
1V

AutoCAD SHX Text
1U

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
UNITA' ESTERNA CONDIZIONATORE

AutoCAD SHX Text
UNITA' INTERNA CONDIZIONATORE

AutoCAD SHX Text
UNITA' INTERNA CONDIZIONATORE

AutoCAD SHX Text
UNITA' INTERNA CONDIZIONATORE


	Sheets and Views
	AU24 (2)


		2023-07-20T10:33:30+0000
	FLORIS STEFANO




