
300/5 A

10VA/5P40

50/1 A

In =630A

1250/2,5 - 5 A

10VA/0,5P10

In =1250A

S
b

a
r
r
e

 
 
I
n
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1
2

5
0

 
 
A

 
 
3

6
 
k
V

PI

27Y 59

81O81U

59N

81R

BF ARF

UPS

PG

50

51

67N

51N

BF50N

27

UPS

TV

TV

MO

MU

MC

In =630A

51N
50N

300/5 A

10VA/5P40

50/1 A

In =630A

50/51 67N

QBT

 ing.1

 STS  3000K-H1

UP4  (Smart Transformer Station )

 3.250  kVA

Dy11

3250 kVA

 36 kV ± 2x2,5%

5 kVA -63 A

 400/230 V

36 kV

36 kV

SA

c

b

a

SF6    A

2900 A 3P 50 Hz

Q
AT

 3p 250 A

 PLC

 3p 32  A

50/51 67N

ARE4H5X   

26

45

 kV 2x3 x(1X 630 mmq)

 input 1

 3p 250 A

 input 2

 3p 250 A

 input

15/16

 UP con 16 ingressi disponibili

 per inverter da 215 kVA

QBT

stringa

1

 ing.1

ing.10

 STS  3000K

UP7  (Smart Transformer Station )

 16 ingressi utilizzati dagli

inverter   con  9/10  stringhe

Dy11

3250 kVA

 36 kV ± 2x2,5%

5 kVA -63 A

 400/230 V

36 kV

36 kV

SA

c

b

a

SF6    A

QAT

 3p 250 A

 PLC

 3p 32  A

 input 1

 3p 250 A

 input 2

 3p 250 A

 input 16

 16 ingressi disponibili  per inverter

QBT

 STS  3000K

UP10  (Smart Transformer Station )

V= 800 V

I = 144 A

Dy11

3250 kVA

 36 kV ± 2x2,5%

5 kVA -63 A

 400/230 V

36 kV

36 kV

SA

c

b

a

SF6    A

QAT

 3p 250 A

 PLC

 3p 32  A

 input 1

 3p 250 A

 input 2

 3p 250 A

 input 16

 16 ingressi disponibili  per inverter

P=200kW

V= 800 V

I = 144 A

P=200kW

QBT

 STS  3000K

UP12  (Smart Transformer Station )

V= 800 V

I = 144 A

Dy11

3250 kVA

 36 kV ± 2x2,5%

5 kVA -63 A

 400/230 V

36 kV

36 kV

SA

c

b

a

SF6    A

QAT

 3p 250 A

 PLC

 3p 32  A

 input 1

 3p 250 A

 input 2

 3p 250 A

 input 16

 16 ingressi disponibili  per inverter

P=200kW

V= 800 V

I = 144 A

P=200kW

QBT

 STS  3000K

UP15  (Smart Transformer Station )

V= 800 V

I = 144 A

Dy11

3250 kVA

 36 kV ± 2x2,5%

5 kVA -63 A

 400/230 V

36 kV

36 kV

SA

c

b

a

SF6    A

QAT

 3p 250 A

 PLC

 3p 32  A

 input 1

 3p 250 A

 input 2

 3p 250 A

 input 16

 16 ingressi disponibili  per inverter

P=200kW

V= 800 V

I = 144 A

P=200kW

QBT

 STS  3000K

UP5  (Smart Transformer Station )

V= 800 V

I = 144 A

 16 ingressi utilizzati dagli

inverter   con 9/10  stringhe

Dy11

3250 kVA

 36 kV ± 2x2,5%

5 kVA -63 A

 400/230 V

36 kV

36 kV

SA

c

b

a

SF6    A

QAT

 3p 250 A

 PLC

 3p 32  A

 input 1

 3p 250 A

 input 2

 3p 250 A

 16 ingressi disponibili  per inverter

P=200kW

V= 800 V

I = 144 A

P=200kW

QBT

 STS  3000K

UP8  (Smart Transformer Station )

 16 ingressi utilizzati dagli inverter

con 9/10  stringhe

Dy11

3250 kVA

 36 kV ± 2x2,5%

5 kVA -63 A

 400/230 V

36 kV

36 kV

SA

c

b

a

SF6    A

QAT

 3p 250 A

 PLC

 3p 32  A

 input 1

 3p 250 A

 input 2

 3p 250 A

 input 16

 16 ingressi disponibili  per inverter

QBT

 STS  3000K

UP11  (Smart Transformer Station )

 16 ingressi utilizzati dagli

inverter   con 10  stringhe

Dy11

3250 kVA

 36 kV ± 2x2,5%

5 kVA -63 A

 400/230 V

36 kV

36 kV

SA

c

b

a

SF6    A

QAT

 3p 250 A

 PLC

 3p 32  A

 input 1

 3p 250 A

 input 2

 3p 250 A

 input 16

 16 ingressi disponibili  per inverter

QBT

 STS  3000K

UP13 (Smart Transformer Station )

V= 800 V

I = 144 A

 16 ingressi utilizzati dagli

inverter   con 10  stringhe

Dy11

3250 kVA

 36 kV ± 2x2,5%

5 kVA -63 A

 400/230 V

36 kV

36 kV

SA

c

b

a

SF6    A

QAT

 3p 250 A

 PLC

 3p 32  A

 input 1

 3p 250 A

 input 2

 3p 250 A

 input 16

 16 ingressi disponibili  per inverter

P=200kW

V= 800 V

I = 144 A

P=200kW

QBT

 STS  3000K

UP16  (Smart Transformer Station )

V= 800 V

I = 144 A

Dy11

3250 kVA

 36 kV ± 2x2,5%

5 kVA -63 A

 400/230 V

36 kV

36 kV

SA

c

b

a

SF6    A

QAT

 3p 250 A

 PLC

 3p 32  A

 input 1

 3p 250 A

 input 2

 3p 250 A

 input 16

 16 ingressi disponibili  per inverter

P=200kW

V= 800 V

I = 144 A

P=200kW

300/5 A

10VA/5P40

50/1 A

In =630A

50/51 67N

300/5 A

10VA/5P40

50/1 A

In =630A

50/51 67N

300/5 A

10VA/5P40

50/1 A

In =630A

50/51 67N

ST

ST

LSA

50

51

EDIFICIO STAZIONE PRODUTTORE

FOTOVOLTAICA

LINEA 5

LINEA 2

LINEA 3

LINEA 4

AREA 1

AREA

2

ARE4H5X   

26

45

 kV 3 x(1X 70 mmq)

2900 A 3P 50 Hz

2900 A 3P 50 Hz

2900 A 3P 50 Hz

2900 A 3P 50 Hz 2900 A 3P 50 Hz

2900 A 3P 50 Hz

2900 A 3P 50 Hz

2900 A 3P 50 Hz

2900 A 3P 50 Hz

300/5 A

10VA/5P40

50/1 A

In =630A

50/51 67N

LINEA 6

QBT

 STS  3000K

UP17  (Smart Transformer Station )

V= 800 V

I = 144 A

Dy11

3250 kVA

 36 kV ± 2x2,5%

5 kVA -63 A

 400/230 V

36 kV

36 kV

SA

c

b

a

SF6    A

QAT

 3p 250 A

 PLC

 3p 32  A

 input 1

 3p 250 A

 input 2

 3p 250 A

 input 16

 16 ingressi disponibili  per inverter

P=200kW

V= 800 V

I = 144 A

P=200kW

QBT

 STS  3000K

UP18 (Smart Transformer Station )

V= 800 V

I = 144 A

Dy11

3250 kVA

 36 kV ± 2x2,5%

5 kVA -63 A

 400/230 V

36 kV

36 kV

SA

c

b

a

SF6    A

QAT

 3p 250 A

 PLC

 3p 32  A

 input 1

 3p 250 A

 input 2

 3p 250 A

 input 16

 16 ingressi disponibili  per inverter

P=200kW

V= 800 V

I = 144 A

P=200kW

2900 A 3P 50 Hz 2900 A 3P 50 Hz

 3.250  kVA

 3.250  kVA
 3.250  kVA

 3.250  kVA
 3.250  kVA

 3.250  kVA

 3.250  kVA

 3.250  kVA
 3.250  kVA

 3.250  kVA  3.250  kVA

 

 input 1

 input 16

epd71..... epd 74    epd ...  97

 15/16 ingressi utilizzati dagli

inverter   con  9/10  stringhe

ARE4H5X   

26

45

 kV 3 x(1X 70 mmq)

stringhe  da 30 moduli da 670Wp

Potenza di stringa 20,10 kW

Tensione stringa 1155 V

 Corrente di stringa 17,43 A

Vmpp 1.155 V

Impp   17,43 A

P=20,10 kW

ARE4H5X   

26

45

 kV 3 x(1X 70 mmq) ARE4H5X   

26

45

 kV 3 x(1X 70 mmq)

ARE4H5X   

26

45

 kV 3 x(1X 70 mmq)

 16 ingressi utilizzati dagli

inverter   con  9/10  stringhe

ARE4H5X   

26

45

 kV 3 x(1X 70 mmq)

ARE4H5X   

26

45

 kV 3 x(1X 70 mmq)

 16 ingressi utilizzati dagli

inverter   con  9/10  stringhe

ARE4H5X   

26

45

 kV 3 x(1X 70 mmq)

ARE4H5X   

26

45

 kV 3 x(1X 70 mmq)

 16 ingressi utilizzati dagli

inverter   con  9/10  stringhe

ARE4H5X   

26

45

 kV 3 x(1X 70 mmq)

 16 ingressi utilizzati dagli

inverter   con  9/10  stringhe

ARE4H5X   

26

45

 kV 3 x(1X 70 mmq)

 16 ingressi utilizzati dagli

inverter   con  9/10  stringhe

ARE4H5X   

26

45

 kV 3 x(1X 70 mmq)

 16 ingressi utilizzati dagli

inverter   con  9/10  stringhe

ARE4H5X   

26

45

 kV 3 x(1X 70 mmq)

ARE4H5X   

26

45

 kV 3 x(1X 70 mmq)

ARE4H5X   

26

45

 kV 3 x(1X 70 mmq)

ARE4H5X   

26

45

 kV 3 x(1X 70 mmq)

ARE4H5X   

26

45

 kV 3 x(1X 70 mmq)

ARE4H5X   

26

45

 kV 3 x(1X 70 mmq)

stringa

2

stringa

3

stringa

4

stringa

5

stringa

6

stringa

7

stringa

8

stringa

9

stringa

10

P= 200kW 3p 250

V=800V

A I=144 A

P= 200kW 3p 250

V=800V

A I=144 A

stringa

1

 ing.1

ing.10

stringhe  da 30 moduli da 670Wp

Potenza di stringa 20,10 kW

Tensione stringa 1155 V

 Corrente di stringa 17,43 A

P=20,10 kW

stringa

2

stringa

3

stringa

4

stringa

5

stringa

6

stringa

7

stringa

8

stringa

9

stringa

10

Vmpp 1.155 V

Impp   17,43 A

stringa

1

ing.10

stringhe  da 30 moduli da 670Wp

Potenza di stringa 20,10 kW

Tensione stringa 1155 V

 Corrente di stringa 17,43 A

Vmpp 1.155 V

Impp   17,43 A

P=20,10 kW

stringa

2

stringa

3

stringa

4

stringa

5

stringa

6

stringa

7

stringa

8

stringa

9

stringa

10

stringa

1

 ing.1

ing.10

stringhe  da 30 moduli da 670Wp

Potenza di stringa 20,10 kW

Tensione stringa 1155 V

 Corrente di stringa 17,43 A

Vmpp 1.155 V

Impp   17,43 A

P=20,10 kW

stringa

2

stringa

3

stringa

4

stringa

5

stringa

6

stringa

7

stringa

8

stringa

9

stringa

10

 ing.1

 

stringa

1

ing.10

stringhe  da 30 moduli da 670Wp

Potenza di stringa 20,10 kW

Tensione stringa 1155 V

 Corrente di stringa 17,43 A

Vmpp 1.155 V

Impp   17,43 A

P=20,10 kW

stringa

2

stringa

3

stringa

4

stringa

5

stringa

6

stringa

7

stringa

8

stringa

9

stringa

10

stringa

1

 ing.1

ing.10

stringhe  da 30 moduli da 670Wp

Potenza di stringa 20,10 kW

Tensione stringa 1155 V

 Corrente di stringa 17,43 A

Vmpp 1.155 V

Impp   17,43 A

P=20,10 kW

stringa

2

stringa

3

stringa

4

stringa

5

stringa

6

stringa

7

stringa

8

stringa

9

stringa

10

 ing.1

 

stringa

1

ing.10

stringhe  da 30 moduli da 670Wp

Potenza di stringa 20,10 kW

Tensione stringa 1155 V

 Corrente di stringa 17,43 A

Vmpp 1.155 V

Impp   17,43 A

P=20,10 kW

stringa

2

stringa

3

stringa

4

stringa

5

stringa

6

stringa

7

stringa

8

stringa

9

stringa

10

stringa

1

 ing.1

ing.10

stringhe  da 30 moduli da 670Wp

Potenza di stringa 20,10 kW

Tensione stringa 1155 V

 Corrente di stringa 17,43 A

Vmpp 1.155 V

Impp   17,43 A

P=20,10 kW

stringa

2

stringa

3

stringa

4

stringa

5

stringa

6

stringa

7

stringa

8

stringa

9

stringa

10

 ing.1

 

stringa

1

ing.10

stringhe  da 30 moduli da 670Wp

Potenza di stringa 20,10 kW

Tensione stringa 1155 V

 Corrente di stringa 17,43 A

Vmpp 1.155 V

Impp   17,43 A

P=20,10 kW

stringa

2

stringa

3

stringa

4

stringa

5

stringa

6

stringa

7

stringa

8

stringa

9

stringa

10

stringa

1

 ing.1

ing.10

stringhe  da 30 moduli da 670Wp

Potenza di stringa 20,10 kW

Tensione stringa 1155 V

 Corrente di stringa 17,43 A

Vmpp 1.155 V

Impp   17,43 A

P=20,10 kW

stringa

2

stringa

3

stringa

4

stringa

5

stringa

6

stringa

7

stringa

8

stringa

9

stringa

10

stringa

1

 ing.1

ing.10

Potenza di stringa 20,10 kW

Tensione stringa 1155 V

 Corrente di stringa 17,43 A

Vmpp 1.155 V

Impp   17,43 A

P=20,10 kW

stringa

2

stringa

3

stringa

4

stringa

5

stringa

6

stringa

7

stringa

8

stringa

9

stringa

10

stringa

1

 ing.1

ing.10

stringhe  da 30 moduli da 670Wp

Potenza di stringa 20,10 kW

Tensione stringa 1155 V

 Corrente di stringa 17,43 A

P=20,10 kW

stringa

2

stringa

3

stringa

4

stringa

5

stringa

6

stringa

7

stringa

8

stringa

9

stringa

10

Vmpp 1.155 V

Impp   17,43 A

stringa

1

 ing.1

ing.10

Potenza di stringa 20,10 kW

Tensione stringa 1155 V

 Corrente di stringa 17,43 A

Vmpp 1.155 V

Impp   17,43 A

P=20,10 kW

stringa

2

stringa

3

stringa

4

stringa

5

stringa

6

stringa

7

stringa

8

stringa

9

stringa

10

stringa

1

 ing.1

ing.10

Potenza di stringa 20,10 kW

Tensione stringa 1155 V

 Corrente di stringa 17,43 A

Vmpp 1.155 V

Impp   17,43 A

P=20,10 kW

stringa

2

stringa

3

stringa

4

stringa

5

stringa

6

stringa

7

stringa

8

stringa

9

stringa

10

stringa

1

 ing.1

ing.10

stringhe  da 30 moduli da 670Wp

Potenza di stringa 20,10 kW

Tensione stringa 1155 V

 Corrente di stringa 17,43 A

P=20,10 kW

stringa

2

stringa

3

stringa

4

stringa

5

stringa

6

stringa

7

stringa

8

stringa

9

stringa

10

Vmpp 1.155 V

Impp   17,43 A

stringa

1

 ing.1

ing.10

Potenza di stringa 20,10 kW

Tensione stringa 1155 V

 Corrente di stringa 17,43 A

Vmpp 1.155 V

Impp   17,43 A

P=20,10 kW

stringa

2

stringa

3

stringa

4

stringa

5

stringa

6

stringa

7

stringa

8

stringa

9

stringa

10

stringa

1

 ing.1

ing.10

Potenza di stringa 20,10 kW

Tensione stringa 1155 V

 Corrente di stringa 17,43 A

Vmpp 1.155 V

Impp   17,43 A

P=20,10 kW

stringa

2

stringa

3

stringa

4

stringa

5

stringa

6

stringa

7

stringa

8

stringa

9

stringa

10

stringa

1

 ing.1

ing.10

stringhe  da 30 moduli da 670Wp

Potenza di stringa 20,10 kW

Tensione stringa 1155 V

 Corrente di stringa 17,43 A

P=20,10 kW

stringa

2

stringa

3

stringa

4

stringa

5

stringa

6

stringa

7

stringa

8

stringa

9

stringa

10

Vmpp 1.155 V

Impp   17,43 A

stringa

1

 ing.1

ing.10

Potenza di stringa 20,10 kW

Tensione stringa 1155 V

 Corrente di stringa 17,43 A

Vmpp 1.155 V

Impp   17,43 A

P=20,10 kW

stringa

2

stringa

3

stringa

4

stringa

5

stringa

6

stringa

7

stringa

8

stringa

9

stringa

10

stringa

1

 ing.1

ing.10

stringhe  da 30 moduli da 670Wp

Potenza di stringa 20,10 kW

Tensione stringa 1155 V

 Corrente di stringa 17,43 A

P=20,10 kW

stringa

2

stringa

3

stringa

4

stringa

5

stringa

6

stringa

7

stringa

8

stringa

9

stringa

10

Vmpp 1.155 V

Impp   17,43 A

stringa

1

 ing.1

ing.10

Potenza di stringa 20,10 kW

Tensione stringa 1155 V

 Corrente di stringa 17,43 A

Vmpp 1.155 V

Impp   17,43 A

P=20,10 kW

stringa

2

stringa

3

stringa

4

stringa

5

stringa

6

stringa

7

stringa

8

stringa

9

stringa

10

stringa

1

 ing.1

ing.10

stringhe  da 30 moduli da 670Wp

Potenza di stringa 20,10 kW

Tensione stringa 1155 V

 Corrente di stringa 17,43 A

P=20,10 kW

stringa

2

stringa

3

stringa

4

stringa

5

stringa

6

stringa

7

stringa

8

stringa

9

stringa

10

Vmpp 1.155 V

Impp   17,43 A

stringa

1

 ing.1

Potenza di stringa 20,10 kW

Tensione stringa 1155 V

 Corrente di stringa 17,43 A

Vmpp 1.155 V

Impp   17,43 A

P=20,10 kW

stringa

2

stringa

3

stringa

4

stringa

5

stringa

6

stringa

7

stringa

8

stringa

9

stringa

10

stringa

1

 ing.1

Potenza di stringa 20,10 kW

Tensione stringa 1155 V

 Corrente di stringa 17,43 A

Vmpp 1.155 V

Impp   17,43 A

P=20,10 kW

stringa

2

stringa

3

stringa

4

stringa

5

stringa

6

stringa

7

stringa

8

stringa

9

stringa

10

89A
89B

52

TA

77

TR  250/125/125

MVA  220/36 kV

YN d11

89A

89B
89A

89B

89A

89B

52 52

TATA

TVC

89T

TVC

89T

52

TA

  2000A

2000A

220 kV

TVC

89T

TVC

380.000:1,73

 100:1,73 kV  40

VA/0,2

800 1 3200

5 - 5 - 5

800 1 3200

5 - 5 - 5

85 85

eventuale

bobina sbarramento kV/A 3 /1250

scaricatore

kV/A  /20000

89T

89T

2000 A

2000 A

2000

A

M M

M

27

59N

59

87-50

52

27

59N

59

52

87-50

21

59N

21

59N

RTN

UTENTI

89A
89B

52

 2000A

150kV

2000

A

M M

M

ARE4H5X   

26

45

 kV 2x3

x(1X 630 mmq)

36 kV

M

M

TVC

67N

21

50

25

51

89TTA

52

1250

A

36 kV

M

TVC

67N

21

50

25

51

89TTA

52

1250

A

36 kV

M

TVC

67N

21

50

25

51

89TTA

52

1250

A

36 kV

M

TVC

67N

21

50

25

51

89TTA

52

1250

A

36 kV

M

52

1250

A

TVC

TVC

89T

M

52

1250

A

TVC

QBT

 ing.1

 STS  3000K-H1

UP1  (Smart Transformer Station )

 3.250  kVA

Dy11

3250 kVA

 36 kV ± 2x2,5%

5 kVA -63 A

 400/230 V

36 kV

36 kV

SA

c

b

a

SF6    A

2900 A 3P 50 Hz

Q
AT

 3p 250 A

 PLC

 3p 32  A

 input 1

 3p 250 A

 input 2

 3p 250 A

 input 16

 UP con 16 ingressi disponibili

 per inverter da 215 kVA

QBT

 STS  3000K

UP2  (Smart Transformer Station )

V= 800 V

I = 144 A

 16 ingressi utilizzati dagli

inverter   con 9/10  stringhe

Dy11

3250 kVA

 36 kV ± 2x2,5%

5 kVA -63 A

 400/230 V

36 kV

36 kV

SA

c

b

a

SF6    A

QAT

 3p 250 A

 PLC

 3p 32  A

 input 1

 3p 250 A

 input 2

 3p 250 A

 16 ingressi disponibili  per inverter

P=200kW

V= 800 V

I = 144 A

P=200kW

ARE4H5X   

26

45

 kV 3 x(1X 70 mmq)

2900 A 3P 50 Hz

 3.250  kVA

 

 input 1

 input 11

 15/16 ingressi utilizzati dagli

inverter   con 10/11  stringhe

ARE4H5X   

26

45

 kV 3 x(1X 70 mmq)

stringa

1

ing.10

stringhe  da 30 moduli da 670Wp

Potenza di stringa 20,10 kW

Tensione stringa 1155 V

 Corrente di stringa 17,43 A

Vmpp 1.155 V

Impp   17,43 A

P=20,10 kW

stringa

2

stringa

3

stringa

4

stringa

5

stringa

6

stringa

7

stringa

8

stringa

9

stringa

10

stringa

1

 ing.1

ing.10

stringhe  da 28 moduli da 670Wp

Potenza di stringa 20,10 kW

Tensione stringa 1155 V

 Corrente di stringa 17,43 A

Vmpp 1.155 V

Impp   17,43 A

P=20,10 kW
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stringa

1

ing.10

stringhe  da 30 moduli da 670Wp

Potenza di stringa 20,10 kW

Tensione stringa 1155 V

 Corrente di stringa 17,43 A

Vmpp 1.155 V

Impp   17,43 A

P=20,10 kW
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1

 ing.1

ing.10

stringhe  da 30 moduli da 670Wp

Potenza di stringa 20,10 kW

Tensione stringa 1155 V

 Corrente di stringa 17,43 A

Vmpp 1.155 V

Impp   17,43 A

P=20,10 kW
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QBT

 STS  3000K

UP3  (Smart Transformer Station )

V= 800 V

I = 144 A

 16 ingressi utilizzati dagli

inverter   con 9/10  stringhe

Dy11

3250 kVA

 36 kV ± 2x2,5%

5 kVA -63 A

 400/230 V

36 kV

36 kV

SA

c

b

a

SF6    A

QAT

 3p 250 A

 PLC

 3p 32  A

 input 1

 3p 250 A

 input 2

 3p 250 A

 16 ingressi disponibili  per inverter

P=200kW

V= 800 V

I = 144 A

P=200kW

2900 A 3P 50 Hz

 3.250  kVA

ARE4H5X   

26

45

 kV 3 x(1X 70 mmq)

 ing.1

 

stringa

1

ing.10

stringhe  da 30 moduli da 670Wp

Potenza di stringa 20,10 kW

Tensione stringa 1155 V

 Corrente di stringa 17,43 A

Vmpp 1.155 V

Impp   17,43 A

P=20,10 kW
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9
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1

 ing.1

ing.10

stringhe  da 30 moduli da 670Wp

Potenza di stringa 20,10 kW

Tensione stringa 1155 V

 Corrente di stringa 17,43 A

Vmpp 1.155 V

Impp   17,43 A

P=20,10 kW
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8
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9
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QBT

 STS  3000K

UP6  (Smart Transformer Station )

V= 800 V

I = 144 A

 16 ingressi utilizzati dagli

inverter   con 9/10  stringhe

Dy11

3250 kVA

 36 kV ± 2x2,5%

5 kVA -63 A

 400/230 V

36 kV

36 kV

SA

c

b

a

SF6    A

QAT

 3p 250 A

 PLC

 3p 32  A

 input 1

 3p 250 A

 input 2

 3p 250 A

 16 ingressi disponibili  per inverter

P=200kW

V= 800 V

I = 144 A

P=200kW

2900 A 3P 50 Hz

 3.250  kVA

ARE4H5X   

26

45

 kV 3 x(1X 70 mmq)

 ing.1

 

stringa

1

ing.10

stringhe  da 30 moduli da 670Wp

Potenza di stringa 20,10 kW

Tensione stringa 1155 V

 Corrente di stringa 17,43 A

Vmpp 1.155 V

Impp   17,43 A

P=20,10 kW
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ing.10

stringhe  da 30 moduli da 670Wp

Potenza di stringa 20,10 kW

Tensione stringa 1155 V

 Corrente di stringa 17,43 A

Vmpp 1.155 V

Impp   17,43 A

P=20,10 kW
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QBT

 STS  3000K

UP9  (Smart Transformer Station )

V= 800 V

I = 144 A

 16 ingressi utilizzati dagli

inverter   con 9/10  stringhe

Dy11

3250 kVA

 36 kV ± 2x2,5%

5 kVA -63 A

 400/230 V

36 kV

36 kV

SA

c

b

a

SF6    A

QAT

 3p 250 A

 PLC

 3p 32  A

 input 1

 3p 250 A

 input 2

 3p 250 A

 16 ingressi disponibili  per inverter

P=200kW

V= 800 V

I = 144 A

P=200kW

2900 A 3P 50 Hz

 3.250  kVA

ARE4H5X   

26

45

 kV 3 x(1X 70 mmq)

 ing.1

 

stringa

1

ing.10

stringhe  da 30 moduli da 670Wp

Potenza di stringa 20,10 kW

Tensione stringa 1155 V

 Corrente di stringa 17,43 A

Vmpp 1.155 V

Impp   17,43 A

P=20,10 kW
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ing.10

stringhe  da 30 moduli da 670Wp

Potenza di stringa 20,10 kW

Tensione stringa 1155 V

 Corrente di stringa 17,43 A

Vmpp 1.155 V

Impp   17,43 A

P=20,10 kW
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 STS  3000K

UP14 (Smart Transformer Station )

V= 800 V

I = 144 A

 16 ingressi utilizzati dagli

inverter   con 10  stringhe

Dy11

3250 kVA

 36 kV ± 2x2,5%

5 kVA -63 A

 400/230 V

36 kV

36 kV

SA

c

b

a

SF6    A

QAT

 3p 250 A

 PLC

 3p 32  A

 input 1

 3p 250 A

 input 2

 3p 250 A

 input 16

 16 ingressi disponibili  per inverter

P=200kW

V= 800 V

I = 144 A

P=200kW

2900 A 3P 50 Hz

 3.250  kVA

ARE4H5X   

26

45

 kV 3 x(1X 70 mmq)
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1
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ing.10

Potenza di stringa 20,10 kW

Tensione stringa 1155 V

 Corrente di stringa 17,43 A

Vmpp 1.155 V

Impp   17,43 A

P=20,10 kW
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stringhe  da 30 moduli da 670Wp

Potenza di stringa 20,10 kW

Tensione stringa 1155 V

 Corrente di stringa 17,43 A

P=20,10 kW
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Vmpp 1.155 V

Impp   17,43 A

300/5 A

10VA/5P40

50/1 A

In =630A

50/51 67N

ARE4H5X   

26

45

 kV 3 x(1X 70 mmq)

LINEA 1

LINEA 7

LINEA SA

Partinico 220 kV Partanna 220 kV

TA TA

2000A

800 2000

5 - 5 - 5

TA

800 2000

5 - 5 - 5
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