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GRUPPO  ELETTROGENO

Inquadramento territoriale su base catastale - scala 1:25.000

CABINA di campo  dim m 2.48 x m 6.73 (lotto 1 e 3 n. 2 inverter  per lotto da 4400 UP - Lotto 2 n. 2 inverter da 3060
UP)
CABINA di Consegna  dim m 2.48 x m 6.73
CABINA di Smistamento  dim m 2.48 x m 6.73
Superficie disponibile
Superficie recintata

Linea MT.
Linea AT

Stazione Terna

Linea BT.

Strutture di sostegno moduli fv (Moduli utilizzati P. 670 W)

Legenda

Riquadro 1 - Scala 1:2.000 Riquadro 2 - Scala 1:2.000 Riquadro 3 - Scala 1:2.000
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