
Comune di
Guglionesi

WTG01

WTG02

WTG03WTG04

WTG05WTG06

WTG07

I31

I32

I33

I26

I27

Comune di
Guglionesi

WTG01

WTG02

WTG03WTG04

WTG05WTG06

WTG07

I31

I32

I33

I26

I27

I29

Comune di
Petacciato

Comune di
Guglionesi

Comune di
Montecilfone

Comune di
Termoli

Comune di
Montenero
di Bisaccia

WTG01

WTG02

WTG03WTG04

WTG05WTG06

WTG07

Comune di
Palata

Comune di
Acquaviva
della Croce

Comune di
Tavenna

Comune di
Mafalda

Comune di
San Giacomo

degli
Schiavoni

Comune di
Larino

Comune di
San Martino

in Pensilis

I04

I14

N

S

EW
100 metri

Scala 1:5.000
0 250 500 metri

N

S

EW
100 metri

Scala 1:5.000
0 250 500 metri

LEGENDA

Cavidotto in media tensione 30 kV

Limiti comunali

Aerogeneratori di progetto

Stazione di utenza 150/30  kV

Stazione RTN "Montecilfone" 380/150 kV

QUADRO DI UNIONE

Interferenze con acquedotto

Interferenze con elementi idrici
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