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SEZIONI TIPO VIE CAVO SU TERRENO

TIPICO 1 - VASCA GIUNTI
SU N. 6 LINEE MEDIA TENSIONE

TIPICO 2 - VASCA GIUNTI
SU N. 4 LINEE MEDIA TENSIONE

TIPICO 3 - VASCA GIUNTI

TIPICO 4 - VASCA GIUNTI

SCHERMI ISOLATI

GIUNZIONE TRACCIA DI TERRA

SCHERMO CON CORDA
G/V ISOLATA

MESSA A TERRA SCHERMI CAVI MT

PARTICOLARE A

LEGENDA:

(VALIDO PER | TRATTI IN CUI E' GIA' PRESENTE LA CORDA DI TERRA)

Giunto MT con schermo interrotto, schermo collegato

terra da un lato

GIUNZIONE A COMPRESSIONE

\

’”\\7fﬁi

FILI SCHERMO

&

GIUNZIONE TRECCIA DI TERRA SCHERMO

DETTAGLIO COLLETTORE
FISSATO A PARETE

DETTAGLIO FISSAGGIO

CON CORDA G/V ISOLATA
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SEZIONE CAVIDOTTI - TIPICO 2-A

POZZETTO FIBRA -SEZIONI TIPO

CAVO ARE4H5(AR)E

CAVIFIBRA OTTICA

TAPPETINO DI USURA

BINDER

IN MONOTUBO IN PEAD d=40/50
(SOLO NEI POZZETTI DI DERIVAZIONE)

SCALA 1:20

SEZIONE CAVIDOTTI - TIPICO 2-M
CAVO ARE4H5(AR)E

CONDUTTORE DI TERRA

SEZ. 50 mmq 107 /25—~ CAVIFIBRAOTTICA

IN'MONOTUBO IN PEAD d=40/50
(SOLO NEI POZZETTI DI DERIVAZIONE)

POZZETTI PER FIBRE OTTICHE 400xT60

Pozzatio prefabbricato modulare a pianta rettangolare per telecomunicazioni, per alloggiamento fibre
offiche, in caicesiruzzo vibrafo, composio da elemento di fondo, elemento portachiusino, ed elemento di
sopralzo.

MONOTUBO IN PE AD

Il Monotubo in PE AD, adatto per posa sotterranea a protezione di cavi
elettrici, cavi per telefonia o fibra ottica, puo essere prodotto completamente
nero, nero con banda coestrusa colorata, o colorato. || Monotubo PE AD
puo avere la superficie esterna liscia o rigata, mentre la superficie interna &
rigata al fine di facilitare lo scorrimento dei cavi in fase di tiro.

Fornito in rotoli standard, il Monotubo € prodotto in conformita al Capitolato

Tecnico interno n. 001 del 11/2012 REV.2

P

CARATTERISTICHE COME DA SPECIFICA TECNICA TELECOM N° 850 - OPEN FIBER N 1711 -
INFRATEL II-PMI-027 VERS. 4.0

PROPRIETA' FISICHE E MECCANICHE

Tipologia cemento Tipo IVA-LL 425 R
Calcesfruzzo Rck = 40 MPa [N/mm)
Fibra d'acciaic Resistenza a trazione 2 1000 MPa

SOPRALZO (140kg) - Vista superiors POZZETTO- Sezione X-X POZZETTO - Sezione Y-¥

o
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DE . rigature L rotolo
min. max. POZZETTO - Sezione X-X POZZETTO - Sezione Y-¥
mm mm mm h n m
40 24 28 0,30, 24 300
40 3,0 35 03+01 24 300
40 3,7 42 03«01 24 300
50 2.r < 04 +01 24 300
50 b 4,0™ 04+01 24 300
50 46 53 04+01 24 300 POIZETTS- fezione XX POZTETTO <o ¥
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di terra.
] p — Ogni collegamento a terra dello schermo deve essere identificabile
9 (numero del cavo e della fase), con targhetta indelebile ed in B
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\ : = ]
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