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“l Fascia di mitigazione esterna

MTR (Main Technical Room)

Control Room

Power Station
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Accesso carrabile all'area di impianto
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Cablaggio di monitoraggio

PS E PCS - Distanza di protezione: 3,0 m

PS E PCS -Distanza di sicurezza interna: 5,0 m

PS E PCS -Distanza di sicurezza esterna: 10,0 m
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Percorso di esodo
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Pulsante di sgancio
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Estintore portatile a polvere non inferiore a 34A-233BC da 6 kg

Estintore carrellato A-B1-C da 30 kg
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"AGV Caltafalsa" - Area impianto su ortofoto "AGV Caltafalsa" - Area impianto su ortofoto Particolare fasce di protezione PS area impianto
Scala 1:2.000 Scala 1:2.000 Scala 1:200
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IMPIANTO AGROVOLTAICO "AGV - CALTAFALSA"

PROGETTO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO DI POTENZA PARI A 58,52 MWp INTEGRATO DA
UN SISTEMA DI ACCUMULO DA 25 MW (50 MW COMPLESSIVI IN IMMISSIONE) DENOMINATO
"AGV CALTAFALSA" E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE RICADENTI NEL
COMUNE DI MONREALE (PA).

CORSO VITTORIO EMANUELE 11, 349 - 00186 ROMA
P. IVA: 16235011000
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(G) - Elaborati grafici
2 - Parco Agrovoltaico
2 - Opere elettriche
13 - Planimetria di impianto: prevenzione incendi macchine elettriche

Titolo Elaborato

LIVELLO PROGETTAZIONE CODICE ELABORATO FILENAME FORMATO SCALA
PROGETTO DEFINITIVO PD-G.2.2.13 XELI774PDGpld0O90R0  A1x3 VARIE

Revisioni
REV. DATA DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO APPROVATO
0 06/2023 PRIMA EMISSIONE DP EG MG

"AGV Caltafalsa" - Area impianto su ortofoto Particolare fasce di protezione PCS Area BESS
Scala 1:2.000 Scala 1:200 REGIONE SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO X- E L | @
COMUNE DI MONREALE
N z 0 0000000n00n0n0n0n0n0n0nnn0n0nnn0n0n0n0nOnOno000000O0O0O0Oononnononoooooooooo0ooooooooooooooooooooo00000oooooi|
g 1 [ I 1 ¥ [ | | | | - 1 1 v 1 | [ | 118

ISO A1x3

A



AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
N. 724

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
Galbo

AutoCAD SHX Text
Mariano

AutoCAD SHX Text
Ing.

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
I


		2023-07-07T12:07:32+0200
	galbo mariano




