
VEDI SCHEMA ELETTRICO
UNIFILARE DI IMPIANTO MT-BT
vedi  PD.G.2.2.7

POWER STATION 2

CONFIGURAZIONE POWER STATION PS2
NUMERO DI INVERTER (C600 - 3.326 kVA) 1
TIPOLOGIA DELLE SEZIONI 

NUMERO DI MODULI PER OGRI STRINGA
NUMERO TOTALE MODULI PER POWER STATION
POTENZA TOTALE DI PICCO PER POWER STATION  (kWp)

28
4.760

3.260,6

B

NUMERO DI STRINGHE PER OGNI STRING BOX
NUMERO DI STRING BOX PER OGNI INVERTER 6-5

15-16

SOTTOCAMPO A

CONFIGURAZIONE IN  TAVOLA DI PROGETTO PD-G.2.2.9.2

MTR1

M

STRINGHE MODULI DA IMPIANTO FV

POWER STATION 1

CONFIGURAZIONE POWER STATION PS1
NUMERO DI INVERTER (C600 - 3.326 kVA) 1
TIPOLOGIA DELLE SEZIONI 

NUMERO DI MODULI PER OGRI STRINGA
NUMERO TOTALE MODULI PER POWER STATION
POTENZA TOTALE DI PICCO PER POWER STATION  (kWp)

28
4.928

3375,68

A

NUMERO DI STRINGHE PER OGNI STRING BOX
NUMERO DI STRING BOX PER OGNI INVERTER 0-11

15-16

CONFIGURAZIONE IN  TAVOLA DI PROGETTO PD-G.2.2.9.1

RI
SE

RV
A

M

STRINGHE MODULI DA IMPIANTO FV

POWER STATION 3

CONFIGURAZIONE POWER STATION PS3
NUMERO DI INVERTER (C600 - 3.326 kVA) 1
TIPOLOGIA DELLE SEZIONI 

NUMERO DI MODULI PER OGRI STRINGA
NUMERO TOTALE MODULI PER POWER STATION
POTENZA TOTALE DI PICCO PER POWER STATION  (kWp)

28
4.760

3.260,6

B

NUMERO DI STRINGHE PER OGNI STRING BOX
NUMERO DI STRING BOX PER OGNI INVERTER 6-5

15-16

CONFIGURAZIONE IN  TAVOLA DI PROGETTO PD-G.2.2.9.3

M

STRINGHE MODULI DA IMPIANTO FV

POWER STATION 4

CONFIGURAZIONE POWER STATION PS4
NUMERO DI INVERTER (C600 - 3.326 kVA) 1
TIPOLOGIA DELLE SEZIONI 

NUMERO DI MODULI PER OGRI STRINGA
NUMERO TOTALE MODULI PER POWER STATION
POTENZA TOTALE DI PICCO PER POWER STATION  (kWp)

28
5.376

3.682,56

C

NUMERO DI STRINGHE PER OGNI STRING BOX
NUMERO DI STRING BOX PER OGNI INVERTER 0-12

15-16

CONFIGURAZIONE IN  TAVOLA DI PROGETTO PD-G.2.2.9.4

M

STRINGHE MODULI DA IMPIANTO FV
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IMPIANTO AGROVOLTAICO "AGV - CALTAFALSA"
PROGETTO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO DI POTENZA PARI A 58,52 MWp INTEGRATO DA
UN SISTEMA DI ACCUMULO DA 25 MW (50 MW COMPLESSIVI IN IMMISSIONE) DENOMINATO

"AGV CALTAFALSA" E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE RICADENTI NEL
COMUNE DI MONREALE (PA).
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(G) - Elaborati grafici
2 - Parco Agrovoltaico

2 - Opere elettriche
8.1 - Schema elettrico unifilare di impianto MT - Sottocampo A

A3x6

H

G

F

E

D

C

B

H

G

F

E

D

C

B

A

ISO A3x6

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 2 43 7 8 9 12 13 14 1817 19 22 23 24

2826 27

2827

AutoCAD SHX Text
ARRIVO

AutoCAD SHX Text
VENTILAZIONE/CLIMATIZZAZIONE

AutoCAD SHX Text
RISERVA

AutoCAD SHX Text
FORZA MOTRICE

AutoCAD SHX Text
ILLUMINAZIONE

AutoCAD SHX Text
PARTENZA

AutoCAD SHX Text
630A

AutoCAD SHX Text
TRAFO

AutoCAD SHX Text
630A

AutoCAD SHX Text
630A

AutoCAD SHX Text
BA

AutoCAD SHX Text
Min.

AutoCAD SHX Text
BC

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
AUSILIARI

AutoCAD SHX Text
QUADRO ELETTRICO

AutoCAD SHX Text
POWER STATION

AutoCAD SHX Text
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

AutoCAD SHX Text
SISTEMA RTU SCADA

AutoCAD SHX Text
AUSILIARI BT

AutoCAD SHX Text
AUSILIARI MT

AutoCAD SHX Text
400 V / 3~+N 50Hz - 63A - 6 kA

AutoCAD SHX Text
63 A

AutoCAD SHX Text
UPS

AutoCAD SHX Text
POTENZA UPS

AutoCAD SHX Text
6 kVA

AutoCAD SHX Text
50-51-50N-51N

AutoCAD SHX Text
VIDEOSORVEGLIANZA

AutoCAD SHX Text
630A

AutoCAD SHX Text
630A

AutoCAD SHX Text
30 kV / 3F - 50Hz - 630A  - 20kA

AutoCAD SHX Text
²

AutoCAD SHX Text
18/30 kV - Cu

AutoCAD SHX Text
3x1x95 mm

AutoCAD SHX Text
25 kVA

AutoCAD SHX Text
0,63/0,4 kV

AutoCAD SHX Text
Vcc 4%%%

AutoCAD SHX Text
63 A

AutoCAD SHX Text
DISPOSITIVO

AutoCAD SHX Text
DI GENERATORE

AutoCAD SHX Text
kWh

AutoCAD SHX Text
CONTATORE DI  ENERGIA PRODOTTA   (FISCALE)

AutoCAD SHX Text
An=2400 kVA

AutoCAD SHX Text
30/0.63 kV

AutoCAD SHX Text
Vcc 6%%%

AutoCAD SHX Text
V1/V2

AutoCAD SHX Text
3200 A

AutoCAD SHX Text
Inverter 

AutoCAD SHX Text
C series 600

AutoCAD SHX Text
3326 kVA

AutoCAD SHX Text
ARRIVO

AutoCAD SHX Text
VENTILAZIONE/CLIMATIZZAZIONE

AutoCAD SHX Text
RISERVA

AutoCAD SHX Text
FORZA MOTRICE

AutoCAD SHX Text
ILLUMINAZIONE

AutoCAD SHX Text
PARTENZA

AutoCAD SHX Text
630A

AutoCAD SHX Text
TRAFO

AutoCAD SHX Text
630A

AutoCAD SHX Text
630A

AutoCAD SHX Text
BA

AutoCAD SHX Text
Min.

AutoCAD SHX Text
BC

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
AUSILIARI

AutoCAD SHX Text
QUADRO ELETTRICO

AutoCAD SHX Text
POWER STATION

AutoCAD SHX Text
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

AutoCAD SHX Text
SISTEMA RTU SCADA

AutoCAD SHX Text
AUSILIARI BT

AutoCAD SHX Text
AUSILIARI MT

AutoCAD SHX Text
400 V / 3~+N 50Hz - 63A - 6 kA

AutoCAD SHX Text
63 A

AutoCAD SHX Text
UPS

AutoCAD SHX Text
POTENZA UPS

AutoCAD SHX Text
6 kVA

AutoCAD SHX Text
50-51-50N-51N

AutoCAD SHX Text
VIDEOSORVEGLIANZA

AutoCAD SHX Text
630A

AutoCAD SHX Text
630A

AutoCAD SHX Text
30 kV / 3F - 50Hz - 630A  - 20kA

AutoCAD SHX Text
²

AutoCAD SHX Text
18/30 kV - Cu

AutoCAD SHX Text
3x1x95 mm

AutoCAD SHX Text
25 kVA

AutoCAD SHX Text
0,63/0,4 kV

AutoCAD SHX Text
Vcc 4%%%

AutoCAD SHX Text
63 A

AutoCAD SHX Text
DISPOSITIVO

AutoCAD SHX Text
DI GENERATORE

AutoCAD SHX Text
kWh

AutoCAD SHX Text
CONTATORE DI  ENERGIA PRODOTTA   (FISCALE)

AutoCAD SHX Text
An=2400 kVA

AutoCAD SHX Text
30/0.63 kV

AutoCAD SHX Text
Vcc 6%%%

AutoCAD SHX Text
V1/V2

AutoCAD SHX Text
3200 A

AutoCAD SHX Text
Inverter 

AutoCAD SHX Text
C series 600

AutoCAD SHX Text
3326 kVA

AutoCAD SHX Text
ARRIVO

AutoCAD SHX Text
VENTILAZIONE/CLIMATIZZAZIONE

AutoCAD SHX Text
RISERVA

AutoCAD SHX Text
FORZA MOTRICE

AutoCAD SHX Text
ILLUMINAZIONE

AutoCAD SHX Text
PARTENZA

AutoCAD SHX Text
630A

AutoCAD SHX Text
TRAFO

AutoCAD SHX Text
630A

AutoCAD SHX Text
630A

AutoCAD SHX Text
BA

AutoCAD SHX Text
Min.

AutoCAD SHX Text
BC

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
AUSILIARI

AutoCAD SHX Text
QUADRO ELETTRICO

AutoCAD SHX Text
POWER STATION

AutoCAD SHX Text
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

AutoCAD SHX Text
SISTEMA RTU SCADA

AutoCAD SHX Text
AUSILIARI BT

AutoCAD SHX Text
AUSILIARI MT

AutoCAD SHX Text
400 V / 3~+N 50Hz - 63A - 6 kA

AutoCAD SHX Text
63 A

AutoCAD SHX Text
UPS

AutoCAD SHX Text
POTENZA UPS

AutoCAD SHX Text
6 kVA

AutoCAD SHX Text
50-51-50N-51N

AutoCAD SHX Text
VIDEOSORVEGLIANZA

AutoCAD SHX Text
630A

AutoCAD SHX Text
630A

AutoCAD SHX Text
30 kV / 3F - 50Hz - 630A  - 20kA

AutoCAD SHX Text
²

AutoCAD SHX Text
18/30 kV - Cu

AutoCAD SHX Text
3x1x95 mm

AutoCAD SHX Text
25 kVA

AutoCAD SHX Text
0,63/0,4 kV

AutoCAD SHX Text
Vcc 4%%%

AutoCAD SHX Text
63 A

AutoCAD SHX Text
DISPOSITIVO

AutoCAD SHX Text
DI GENERATORE

AutoCAD SHX Text
kWh

AutoCAD SHX Text
CONTATORE DI  ENERGIA PRODOTTA   (FISCALE)

AutoCAD SHX Text
An=2400 kVA

AutoCAD SHX Text
30/0.63 kV

AutoCAD SHX Text
Vcc 6%%%

AutoCAD SHX Text
V1/V2

AutoCAD SHX Text
3200 A

AutoCAD SHX Text
Inverter 

AutoCAD SHX Text
C series 600

AutoCAD SHX Text
3326 kVA

AutoCAD SHX Text
ARRIVO

AutoCAD SHX Text
VENTILAZIONE/CLIMATIZZAZIONE

AutoCAD SHX Text
RISERVA

AutoCAD SHX Text
FORZA MOTRICE

AutoCAD SHX Text
ILLUMINAZIONE

AutoCAD SHX Text
PARTENZA

AutoCAD SHX Text
630A

AutoCAD SHX Text
TRAFO

AutoCAD SHX Text
630A

AutoCAD SHX Text
630A

AutoCAD SHX Text
BA

AutoCAD SHX Text
Min.

AutoCAD SHX Text
BC

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
AUSILIARI

AutoCAD SHX Text
QUADRO ELETTRICO

AutoCAD SHX Text
POWER STATION

AutoCAD SHX Text
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

AutoCAD SHX Text
SISTEMA RTU SCADA

AutoCAD SHX Text
AUSILIARI BT

AutoCAD SHX Text
AUSILIARI MT

AutoCAD SHX Text
400 V / 3~+N 50Hz - 63A - 6 kA

AutoCAD SHX Text
63 A

AutoCAD SHX Text
UPS

AutoCAD SHX Text
POTENZA UPS

AutoCAD SHX Text
6 kVA

AutoCAD SHX Text
50-51-50N-51N

AutoCAD SHX Text
VIDEOSORVEGLIANZA

AutoCAD SHX Text
630A

AutoCAD SHX Text
630A

AutoCAD SHX Text
30 kV / 3F - 50Hz - 630A  - 20kA

AutoCAD SHX Text
²

AutoCAD SHX Text
18/30 kV - Cu

AutoCAD SHX Text
3x1x95 mm

AutoCAD SHX Text
25 kVA

AutoCAD SHX Text
0,63/0,4 kV

AutoCAD SHX Text
Vcc 4%%%

AutoCAD SHX Text
63 A

AutoCAD SHX Text
DISPOSITIVO

AutoCAD SHX Text
DI GENERATORE

AutoCAD SHX Text
kWh

AutoCAD SHX Text
CONTATORE DI  ENERGIA PRODOTTA   (FISCALE)

AutoCAD SHX Text
An=2400 kVA

AutoCAD SHX Text
30/0.63 kV

AutoCAD SHX Text
Vcc 6%%%

AutoCAD SHX Text
V1/V2

AutoCAD SHX Text
3200 A

AutoCAD SHX Text
Inverter 

AutoCAD SHX Text
C series 600

AutoCAD SHX Text
3326 kVA

AutoCAD SHX Text
²

AutoCAD SHX Text
²

AutoCAD SHX Text
²

AutoCAD SHX Text
²

AutoCAD SHX Text
N. 724

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
Galbo

AutoCAD SHX Text
Mariano

AutoCAD SHX Text
Ing.

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
I


		2023-07-07T12:07:32+0200
	galbo mariano




