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L GENDA

Impionti di Riscaldamento Elettrico Deviatoi
0 rispondenti alla specifica RFI DPRDIT STC IFS
G LF628A, Illuminazione punte e scambi con paline in
I, vetroresina e corpo illuminante rispondente alla

specifica RFI DTC STS ENE SP IFS LF 163 A,

GOAN

Iluminazione perimetrale fabbricato attrezzato con

corpi illuminanti o LED installati a parete

| | IP65-IK08-Classe II-Tenuta od impulso 6 KV,
[HLuhinazione
ol plazzale

Adegquamento impianto di illuminazione fobkkricato
tecnologico come da norma UNI EN12464-1.
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DIREZIONE TECNICA
S.0 ENERGIA E TRAZIONE ELETTRICA

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA

LOTTOZ Decimomannu — Villamassargia
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AutoCAD SHX Text
Illuminazione di piazzale

AutoCAD SHX Text
Illuminazione viabilità di accesso

AutoCAD SHX Text
Illuminazione di piazzale

AutoCAD SHX Text
Illuminazione viabilità di accesso
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LOTTO2 Decimomannu - Villamassargia
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Planimetria FA02
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LEGENDA

AutoCAD SHX Text
Impianti di Riscaldamento Elettrico Deviatoi rispondenti alla specifica RFI DPRDIT STC IFS LF628A. Illuminazione punte e scambi con paline in vetroresina e corpo illuminante rispondente alla specifica RFI DTC STS ENE SP IFS LF 163 A. 

AutoCAD SHX Text
Adeguamento impianto di illuminazione fabbricato tecnologico come da norma UNI EN12464-1. 

AutoCAD SHX Text
Illuminazione perimetrale fabbricato attrezzato con corpi illuminanti a LED installati a parete IP65-IK08-Classe II-Tenuta ad impulso 6 kV. 
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