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PRIMA EMISSIONE01.06.2023
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Via Houel 29, 90138 – Palermo       
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arcadiaprogetti@arubapec.it

Ing. Maurizio Moscoloni

PROGETTO "MINEO" IMPIANTO FOTOVOLTAICO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA
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IBVI 22 srl

DA 263 MWp E 195 MW IN IMMISSIONE 
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Sicilia

Liotta - Malaricotta - Olivo - Magazzinazzo - Russotto - Ogliastro

Catania - Enna
Mineo-Ramacca-Aidone

RS06EPD0029A0
PLANIMETRIA IMPIANTO FTV CON SEZIONE CAVIDOTTI MT E VOLUMI DI SCAVO
CAMPO C
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