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Dimensioni trasformatore
9.000 x 5.600 x 7.000 mm

(LxPxH)

Vasca olio Botola di accesso

Gruppo Elettrogeno
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LEGENDA

Pannello allarme ottico acustico

Pulsante di allarme manuale - h = 1,20 m

Pulsante di sgancio energia elettrica a rottura di
vetro

Sirena di allarme antincendio ottico-sonora da
esterno

Centrale rivelazione fumi

Rivelatore ottico di fumo e calore
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Estintore a CO2

Estintore esterno con carrello
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Cartello estintore

Cartello interruttore di emergenza
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Cartello divieto di spegnimento con acqua

Percorsi di fuga in piano
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Marciapiede in cls 20cm

Piastra di fondazione in c.a.
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CABINA LOCALE TLC E UFFICI
(scala 1:100)
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PLANIMETRIA E SEZIONI SSEU AT/MT (CABINA GENERALE DI IMPIANTO)
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SiciliaRegione:
Provincia:
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PROGETTO "MINEO" IMPIANTO FOTOVOLTAICO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA
DA 263 MWp E 195 MW IN IMMISSIONE 

Catania - Enna
Mineo-Ramacca-Aidone

IBVI 22 srl  Viale Amedeo Duca d’Aosta 76 39100 Bolzano (BZ) Ibvi22srl@pec.it 
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