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Indirizzi in allegato 

 

 

Oggetto: [ID_VIP: 9894, 9613] Procedura di verifica di ottemperanza, ai sensi dell'art. 28 del D. 

Lgs. 152/2006, alle condizioni ambientali n. 3 e 5 contenute nel Parere della 

Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 431 del 

25.02.2022, allegato Decreto direttoriale di verifica di assoggettabilità n. 66 del 

19.05.2022, relativa al progetto di "Adeguamento impianto di compressione di Poggio 

Renatico (FE) ". Proponente: Snam Rete Gas S.p.A.  

Comunicazione esito verifica di ottemperanza. 

 

Con il decreto direttoriale n. 66 del 19.05.2022 è stata determinata, in favore della Società 

Snam Rete Gas S.p.A., l’esclusione dalla procedura di VIA per il progetto indicato in oggetto, 

subordinatamente al rispetto di condizioni ambientali, tra cui le n. 3 e 5 contenute nel Parere della 

Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 431 del 25.02.2022, 

allegato al medesimo decreto e qui di seguito riportate: 

Condizione ambientale n.3  

Ente vigilante: MASE 

Ente coinvolto: Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara  

“Il proponente deve presentare uno studio idrologico/idraulico, corredato da idonea cartografia, in 

cui siano indicate le aree esondabili e le possibili interferenze determinate tra le opere in progetto, 

nonché verificata la compatibilità dell’intervento” 

Condizione ambientale n.5 

Ente vigilante: MASE e Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara 

Ente coinvolto: - 

“Relativamente ai profili di salute della popolazione residente nelle aree interessate dalle 

esposizioni legate all’intervento in oggetto, si richiede che, prima dell’avvio della fase di cantiere, 

siano reperiti i dati di mortalità e ricoveri per patologie cardiovascolari e respiratorie acute e 

croniche, e ricoveri per asma bronchiale. I dati dovranno essere relativi all’ultimo quinquennio 

disponibile. Il profilo di salute generale deve essere presentato tramite la metodologia della 

standardizzazione indiretta, avendo come riferimento la regione.”. 
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Con riguardo agli adempimenti previsti in dette condizioni ambientali, la Snam Rete Gas 

S.p.A., ha trasmesso: 

• con nota prot. ENGCOS/IMPTRA/VAL/3118 del 25.05.2023, acquisita al prot. 

89545/MASE del 01.06.2023, successivamente perfezionata con nota acquisita agli 

atti con prot. 131189/MASE del 09.08.2023, la documentazione atta alla verifica di 

ottemperanza della condizione ambientale n. 3; 

• con nota prot. ENGCOS/IMPTRA/ROS/3084 del 15.03.2023, acquisita al prot. 

45065/MASE del 24.03.2023, la documentazione atta alla verifica di ottemperanza 

della condizione ambientale n. 5; 

La scrivente, con successiva nota prot. 150452/MASE del 22.09.2023 ha comunicato la 

procedibilità dell’istanza e contestualmente richiesto al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e 

alla AUSL di Ferrara di fornire il proprio contributo al riguardo. 

Con riferimento alla condizione ambientale n. 3, il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, 

con nota prot. 20161 del 20.10.2023, assunta in pari data al prot. 169330/MASE, che allegata alla 

presente ne costituisce parte integrante, ha fornito il proprio contributo istruttorio sulla 

documentazione inviata con l’istanza, esprimendo il proprio parere favorevole. 

Per quanto attiene la condizione ambientale n. 5, altresì, è pervenuta la nota della AUSL di 

Ferrara prot. 20161 del 20.10.2023, acquisita in pari data al prot. 168614/MASE, che allegata alla 

presente ne costituisce parte integrante, con cui l’U.O.C Igiene Pubblica del Dipartimento Sanità 

Pubblica considera soddisfatta la condizione ambientale in questione. 

Stante quanto rappresentato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e dalla AUSL di 

Ferrara, la scrivente, in qualità di Autorità competente, comunica l’avvenuta ottemperanza delle 

condizione ambientale alle condizioni ambientali n. 3 e 5 contenute nel Parere della Commissione 

Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 431 del 25.02.2022, allegato Decreto 

direttoriale di verifica di assoggettabilità n. 66 del 19.05.2022, relativa al progetto di "Adeguamento 

impianto di compressione di Poggio Renatico (FE)." 

 

La Dirigente 

Orsola Renata Maria Reillo 

(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 

 

Allegati:  

Nota prot. 169330/MASE del 20.10.2023 

Nota prot. 168614/MASE del 20.10.2023 
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Elenco indirizzi 

 

 

Alla Snam Rete Gas S.p.A. 

ingecos@pec.snamretegas.it 

 

e, p.c. 

 

Al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara 
posta.certificata@pec.bonificaferrara.it 

 

Alla AUSL di Ferrara  

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara 

Dipartimento Sanità Pubblica  

affariistituzionali@pec.ausl.fe.it 

 

Alla Commissione Tecnica di Verifica 

dell'Impatto Ambientale VIA e VAS 

ctva@pec.minambiente.it 
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