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Vedi  Schema Elettrico Unifilare
324-23 SCH-Borgo Eredita- Schemi Unifilari

Borgo Eredita

STAZIONE TRASFORMAZIONE

FUTURA STAZIONE TERNA

150 kV TERNA
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OGGETTO

Rif. PROGETTO

TITOLO

CODICE ELABORATO

SCALA

NOME FILE DI STAMPA

SCALA DI STAMPA DA FILE

n°.Rev. DESCRIZIONE REVISIONE DATA ELABORATO VERIFICATO APPROVATO

PROGETTISTA
Dott. Ing. Girolamo Gorgone

C O P Y R I G H T  E D I S O N  R I N N O V A B I L I  S . P . A .  -  T U T T I  I  D I R I T T I  S O N O  R I S E R V A T I  A  N O R M A  D I  L E G G E

PROPONENTE

PROGETTO DEFINITIVO

REGIONE SICILIA
PROVINCIA DI TRAPANI

COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA
COMUNE DI SANTA NINFA

COMUNE DI GIBELLINA

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO COMPOSTO DA 8 AEROGENERATORI DA 6 MW
CIASCUNO PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 48 MW DENOMINATO "BORGO EREDITA" SITO NEL COMUNE DI

CALATAFIMI SEGESTA (TP) IN LOCALITÀ BORGO EREDITA E DELLE OPERE CONNESSE E INFRASTRUTTURE
INDISPENSABILI ALL'ESERCIZIO DELLO STESSO SITE NEI COMUNI DI SANTA NINFA (TP) E GIBELLINA (TP)

ERIN-BE_T_01_A_C

-

SCHEMA UNIFILARE SSE UTENTE - RTN

Consulente elettrico
Per. Ind. Alessandro Tedeschi per conto di Tesi
s.r.l. Ordine dei periti industriali delle province di
Bologna e Ferrara n° 613
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