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SCHEMA GENERALE INTERVENTI - LAYOUT IMPIANTO E VIABILITA' - PLANIMETRIA - SCALA 1:2.000

Linea, palo illuminazione e videosorveglianza (dist.40 m)

Cabina di conversione e trasformazione - 3,43 MVA

Cabina di raccolta 36 kV

Trackers da 2x14 moduli

Recinzione

Distribuzione elettrica di impianto 36 kV

LEGENDA
SIMBOLO DESCRIZIONE
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Viabilità di servizio

Recinzione

Viabilità di servizio

Impianto di
illuminazione e
videosorveglianza

Distribuzione elettrica
di impianto 36 kV

Situazione attuale dell’area – Planimetria con curve di livello e sezioni rappresentative  GREN-FVM-TP5

Layout inseguitori solari e distribuzione elettrica di impianto - Planimetria
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A1 Esteso GREN-FVM-TP7_Schema generale interventi -
 Layout impianto e viabilità - Planimetria

SCHEMA GENERALE INTERVENTI -  LAYOUT IMPIANTO
E VIABILITA' - PLANIMETRIA

GREN-FVM-TP7_Schema generale interventi -
 Layout impianto e viabilità - Planimetria

0Ottobre 2022 Emissione per procedura di VIA IAT GF GREN

1:2000

Cavidotto 36 kV - Cabina di raccolta / futura SE RTN

Aree nella disponibilità di Grenergy Rinnovabili 8 S.r.l.

Aree nella disponibilità
di Grenergy Rinnovabili
8 S.r.l.

Fascia verde di mitigazione

Muri a secco esistenti da preservare (4052.6 m)

Muri a secco da demolire (23.5 m)

Cabina di conversione e
trasformazione 2

Cabina di conversione e
trasformazione 1

Cabina di conversione e
trasformazione 5

Cabina di conversione e
trasformazione 6

Cabina di conversione
e trasformazione 4

Cabina di conversione e
trasformazione 3

Cabina di conversione
e trasformazione 8

Cabina di conversione e
trasformazione 7Fascia di mitigazione

Trafo inverter BESS (PCS)

Sistema di accumulo BESS

Sistema di controllo BESS

Trafo inverter BESS (PCS)

Sistema di controllo BESS

Sistema di accumulo BESS

Cabina di raccolta 36 kV

Muretti a secco esistenti da
preservare

Muretti a secco da demolire

Interferenze impianto FV  - Planimetria  GREN-FVM-TP21

1Ottobre 2023 Emissione per procedura di AU FM GF GREN

Sistema di accumulo BESS - Disegni costruttivi  GREN-FVM-TP22
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DETTAGLIO A - BESS E CABINA DI RACCOLTA - SCALA 1:200

DETTAGLIO B - CABINA DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE
SCALA 1:200

Cabina di raccolta 36 kV

Cabina di conversione e
trasformazione 6

Trafo inverter BESS
(PCS)

Sistema di controllo
BESS

Sistema di accumulo
BESS

DETTAGLIO A

DETTAGLIO B

Cabina di raccolta 36 kV - Pianta e prospetti  GREN-FVM-TP17

Inverter e cabine di trasformazione - Disegni costruttivi  GREN-FVM-TP16
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