
DDG: Dispositivo del Generatore
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Rev. Data Revisione Descrizione Revisione Redatto Controllato Approvato

Rev.1 Novembre  2023 Seconda Emissione SF Island S.r.l

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006PROCEDURA

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO
DENOMINATO “GREEN AND BLUE SU MUNZIONI ”

DELLA POTENZA DI  39.031,200   IN LOCALITÀ  "SU MUNZIONI" NEL COMUNE DI PORTOSCUSO

PROGETTO DEFINITIVO

REGIONE SARDEGNA
COMUNE DI PORTOSCUSO

Provincia Del Sud Sardegna

SF Island S.r.l SF Island S.r.l
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Wh
M3 - Energia prelevata dalla rete
M1 - Energia immessa in rete

POD: Punto di consegna
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FIMER S.p.A., PVS980-58 5MVA, PVS980-58 4.3 MVA -4348kVA-I, 4 348 000 W (1
MPPT)INVERTER

Canadian Solar Inc., BiHiKu7 CS7N-640-670MB-AG, CS7N-670MB-AG, 695.0 WMODULI - Campo
fotovoltaico 8

Wp,tot =  4 878.900 kW (7020 Moduli x 0.695 kW)POTENZA

Generatore 8G8

FIMER S.p.A., PVS980-58 5MVA, PVS980-58 4.3 MVA -4348kVA-I, 4 348 000 W (1
MPPT)INVERTER

Canadian Solar Inc., BiHiKu7 CS7N-640-670MB-AG, CS7N-670MB-AG, 695.0 WMODULI - Campo
fotovoltaico 7

Wp,tot =  4 878.900 kW (7020 Moduli x 0.695 kW)POTENZA

Generatore 7G7

FIMER S.p.A., PVS980-58 5MVA, PVS980-58 4.3 MVA -4348kVA-I, 4 348 000 W (1
MPPT)INVERTER

Canadian Solar Inc., BiHiKu7 CS7N-640-670MB-AG, CS7N-670MB-AG, 695.0 WMODULI - Campo
fotovoltaico 6

Wp,tot =  4 878.900 kW (7020 Moduli x 0.695 kW)POTENZA

Generatore 6G6

FIMER S.p.A., PVS980-58 5MVA, PVS980-58 4.3 MVA -4348kVA-I, 4 348 000 W (1
MPPT)INVERTER

Canadian Solar Inc., BiHiKu7 CS7N-640-670MB-AG, CS7N-670MB-AG, 695.0 WMODULI - Campo
fotovoltaico 5

Wp,tot =  4 878.900 kW (7020 Moduli x 0.695 kW)POTENZA

Generatore 5G5

FIMER S.p.A., PVS980-58 5MVA, PVS980-58 4.3 MVA -4348kVA-I, 4 348 000 W (1
MPPT)INVERTER

Canadian Solar Inc., BiHiKu7 CS7N-640-670MB-AG, CS7N-670MB-AG, 695.0 WMODULI - Campo
fotovoltaico 4

Wp,tot =  4 878.900 kW (7020 Moduli x 0.695 kW)POTENZA

Generatore 4G4

FIMER S.p.A., PVS980-58 5MVA, PVS980-58 4.3 MVA -4348kVA-I, 4 348 000 W (1
MPPT)INVERTER

Canadian Solar Inc., BiHiKu7 CS7N-640-670MB-AG, CS7N-670MB-AG, 695.0 WMODULI - Campo
fotovoltaico 3

Wp,tot =  4 878.900 kW (7020 Moduli x 0.695 kW)POTENZA

Generatore 3G3

FIMER S.p.A., PVS980-58 5MVA, PVS980-58 4.3 MVA -4348kVA-I, 4 348 000 W (1
MPPT)INVERTER

Canadian Solar Inc., BiHiKu7 CS7N-640-670MB-AG, CS7N-670MB-AG, 695.0 WMODULI - Campo
fotovoltaico 2

Wp,tot =  4 878.900 kW (7020 Moduli x 0.695 kW)POTENZA

Generatore 2G2

FIMER S.p.A., PVS980-58 5MVA, PVS980-58 4.3 MVA -4348kVA-I, 4 348 000 W (1
MPPT)INVERTER

Canadian Solar Inc., BiHiKu7 CS7N-640-670MB-AG, CS7N-670MB-AG, 695.0 WMODULI - Campo
fotovoltaico 2

Wp,tot =  4 878.900 kW (7020 Moduli x 0.695 kW)POTENZA

Generatore 1G1

0.000 kWSFASAMENTO MAX

13 010.400 kWL3

13 010.400 kWL2

13 010.400 kWL1

FASI

POD (Punto di
consegna)

39 031.200 kWPOTENZA

INDIRIZZO

PortoscusoLOCALITA'

GREEN AND BLUE SU MUNZIONINOME IMPIANTO

DATI IMPIANTO

N° REVISIONE

12/05/2023DATA

Schema unifilare dell'impiantoTAVOLA

Architetto Andrea CasulaTECNICO

SF ISLAND S.R.L.COMMITTENTE

DATI GENERALI

c.c./c.a.
interfaccia (PI) unica ed esterna ai convertitori
Connessione Trifase in MT, protezione di
SCHEMA UNIFILARE
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