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SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE IMPIANTO DI UTENZA
PLOT 1 - SOTTOCAMPI 1-4

D.16.1

Territorio Comunale
di Foggia

Area di impianto
"Plot 1"

Punto di connessione
alla RTN "S.E. 380/150 kV

Manfredonia"

Area di impianto
"Plot 2"

Territorio Comunale
di Manfredonia

Ingressi

L E G E N D A

Strutture fisse sub-verticali

Confine catastale terreni
contrattualizzati

Recinzione da progetto

Viabilità da progetto

Edificio/Manufatto esistente

Log pyramid o cataste di legno morto
utilizzati quali totem ornitologici

Sostegno videosorveglianza
da realizzare

Cabina di raccolta
da realizzare

Cabine di trasformazione
da realizzare

Cabine Locali Tecnici
Utente da realizzare

Locale servizi ausiliari
da realizzare

Linea 30 kV utente di collegamento tra le
cabine di trasformazione e la cabina di
raccolta in cavo interrato da realizzare
Elettrodotti 30 kV in cavo interrato di

collegamento tra le cabine di raccolta e la
SSE Utente 30/150 kV

Tracciato linea BT in cavo aereo
esistente

Stazione Elettrica "380/150 kV
Manfredonia" di Terna S.p.A.

Impianto fotovoltaico
Sottocampo n°1

Impianto fotovoltaico
Sottocampo n°2

Impianto fotovoltaico
Sottocampo n°3

Impianto fotovoltaico
Sottocampo n°4

Impianto fotovoltaico
Sottocampo n°5

Impianto fotovoltaico
Sottocampo n°6

Impianto fotovoltaico
Sottocampo n°7

Alberi di ulivo per fascia arborea
perimetrale e aree da rinaturalizzare

previste da progetto

Aree individuate per il posizionamento
di arnie per apicoltura

Aree interessate dalle strutture
dell'impianto agrivoltaico

Reticolo idrografico o opere
idrauliche esistenti

Tracciato linea MT in cavo aereo
esistente

Tracciato linea MT in conduttori
nudi esistente

Alberi esistenti

Erbario mellifero per apicoltura
previsto sul Plot 2

Asparageto previsto sul Plot 1

Tracciato linee BT in corrente
continua previste da progetto

Tracciato linee BT videosorveglianza
previste da progetto

Aree della Sottostazione elettrica
d'utenza 30/150 kV e del sistema

sbarre AT condivise tra i produttori

Tracciato linea AT a 380 kV esistente

Tracciato linea AT a 150 kV esistente

Area della Stazione Elettrica per
l'innalzamento della tensione a 150

kV condivisa tra i produttori

Bacini di approviggionamento idrico
artificiali esistenti

Linea AT di collegamento a 150 kV di
collegamento tra la SE condivisa tra i

produttori e la SE di Terna S.p.A.

Perimetro di suddivisione tra i
differenti fogli catastaliFoglio n°160
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PROGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO DA REALIZZARE NEL COMUNE DI
FOGGIA (FG) IN LOCALITA' "PEZZAGRANDE"  AL FOGLIO N.161 P.LLA N. 2, E NEL COMUNE
DI MANFREDONIA IN LOCALITA' "VACCHERECCIA DI GRECO" AL FOGLIO N. 129 ALLE
P.LLE NN. 17, 142, 498, 500 E 512, E IN LOCALITA' "MACCHIAROTONDA" AL FOGLIO N. 131
P.LLE NN.13, 206 E 207,  E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN DA
R E A L I Z Z A R E  N E L   C O M U N E   D I   M A N F R E D O N I A  ( F G )   I N  L O C A L I T A '
"MACCHIAROTONDA" AL FOGLIO N. 128 ALLE P.LLE NN. 45, 79, 113 E 169 E AL FOGLIO N.
129 ALLE P.LLE NN. 481, 485 E 486, AVENTE UNA POTENZA PARI A 30.038,68  kWp,

DENOMINATO " MARTILLO "

IMPIANTO
AGRIVOLTAICO

AVANZATO

LAOR
(Land Area

Occupation Ratio)
13,96%

Viabilità esistente
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DI POTENZA N°1
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Sottocampo 1: 138 stringhe da 28 moduli da 710 Wp; P= 2.743,44 kWp
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AUSILIARI

SERVIZI
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SERVIZI
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TRASFORMATORE
SERVIZI AUSILIARI

An = 50 kVA
Kn = 30kV/0,4kV

LOCALE TRASFORMATORE S.A. N° 1

E3
Wh

INTERRUTTORE GENERALE
DI BASSA TENSIONE N°1
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TRASFORMATORE
DI POTENZA N°2

An = 5000 kVA
Kn = 30kV/0,8kV
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UPS CEI
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AUSILIARI
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AUSILIARI

SERVIZI
AUSILIARI

TRASFORMATORE
SERVIZI AUSILIARI

An = 50 kVA
Kn = 30kV/0,4kV

LOCALE DI TRASFORMAZIONE N° 2 LOCALE TRASFORMATORE S.A. N° 2

E3
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INTERRUTTORE GENERALE
DI BASSA TENSIONE N°2
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TRASFORMATORE
DI POTENZA N°3

An = 5000 kVA
Kn = 30kV/0,8kV

Dy11

E3
Wh

INTERRUTTORE GENERALE
DI BASSA TENSIONE N°3

TRASFORMATORE
DI POTENZA N°4

An = 5000 kVA
Kn = 30kV/0,8kV

Dy11

E3
Wh

INTERRUTTORE GENERALE
DI BASSA TENSIONE N°4

Sottocampo 2: 234 stringhe da 28 moduli da 710 Wp; P= 4.651,92 kWp
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Sottocampo 3: 223 stringhe da 28 moduli da 710 Wp; P= 4.433,24 kWp
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Sottocampo 4: 204 stringhe da 28 moduli da 710 Wp; P= 4.055,52 kWp
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TRASFORMATORE
SERVIZI AUSILIARI

An = 50 kVA
Kn = 30kV/0,4kV
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CABINA DI RACCOLTA PLOT 1

DORSALE MT ARE4H5EX 18/30kV 3x(1x400) mm2

DI COLLEGAMENTO CON LA SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DI UTENZA
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LINEA MT N° 1 - ARE4H5EX 18/30kV 3x(1x150) mm2

LINEA MT N° 2 - ARE4H5EX 18/30kV 3x(1x240) mm2

SIMBOLO DESCRIZIONE

INVERTER
DI STRINGA

PARAMETRI DIMENSIONALI

QUANTITA' N° 46

SPECIFICHE ELETTRICHE
LATO AC

POTENZA NOMINALE   350 kVA

CORRENTE MASSIMA DI USCITA 254 A

TENSIONE NOMINALE 800 V

FREQUENZA DI USCITA 50/60 HZ

DISTORSIONE ARMONICA <3%

QUANTITA'      N° 3

PARAMETRI DIMENSIONALI

POTENZA NOMINALE 5000 kVA

TENSIONE PRIMARIA
NOMINALE

800 V

TENSIONE SECONDARIA
NOMINALE

30 kV

TENSIONE DI CORTOCIRCUITO 6%

TRASFORMATORE
MT/BT DI CAMPO

TRASFORMATORE
MT/BT DI CAMPO

QUANTITA' N° 1

POTENZA NOMINALE  3150 kVA

TENSIONE PRIMARIA
NOMINALE

800 V

TENSIONE SECONDARIA
NOMINALE

30 kV

TENSIONE DI CORTOCIRCUITO 6%

MODULO
FOTOVOLTAICO

QUANTITA' N° 22.372

POTENZA NOMINALE 710 Wp

TENSIONE NEL PUNTO
DI MASSIMA POTENZA

40,9 V

TENSIONE A CIRCUITO
APERTO

49 V

CORRENTE DI CORTOCIRCUITO 18,40 A

CORRENTE AL PUNTO
DI MASSIMA POTENZA

17,36 A

PARAMETRI DIMENSIONALI

SIMBOLO DESCRIZIONE

AC

DC

81< MINIMA
FREQUENZA

RELE' DI MASSIMA
CORRENTE

OMOPOLARE

PG

PI

ISOLATORI
CAPACITIVI

PROTEZIONE
GENERALE

PROTEZIONE DI
INTERFACCIA

59 N PROTEZIONE MASSIMA
TENSIONE OMOPOLARE

27 PROTEZIONE
MINIMA TENSIONE

TRASFORMATORE
VOLTMETRICO

TRASFORMATORE
AMPEROMETRICO

INTERRUTTORE

67 N         PROTEZIONE
DIREZIONALE DI TERRA

SEZIONATORE
SOTTOCARICO

SIMBOLO DESCRIZIONEDESCRIZIONE SIMBOLO DESCRIZIONESIMBOLO

81> MASSIMA
FREQUENZA

SEZIONATORE A
VUOTO

SCOMPARTO
LINEASL

INTERRUTTORE DI
MANOVRA SEZIONATORE

CONFUSIBILE

SCOMPARTO
CONSEGNASC 59 PROTEZIONE

MASSIMA TENSIONE

RELE' DI
MASSIMA CORRENTE

TRASFORMATORE
OMOPOLARE

Wh
GRUPPO DI MISURA

ENERGIA
PRODOTTA

M SCOMPARTO
MISURE
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TERRA
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50N/51N
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CORRENTE
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PG
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CAPACITIVI

PROTEZIONE
GENERALE

PROTEZIONE DI
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59 N PROTEZIONE MASSIMA
TENSIONE OMOPOLARE

27 PROTEZIONE
MINIMA TENSIONE

TRASFORMATORE
VOLTMETRICO

TRASFORMATORE
AMPEROMETRICO

INTERRUTTORE

67 N         PROTEZIONE
DIREZIONALE DI TERRA

SEZIONATORE
SOTTOCARICO

SIMBOLO DESCRIZIONEDESCRIZIONE SIMBOLO DESCRIZIONESIMBOLO

81> MASSIMA
FREQUENZA

SEZIONATORE A
VUOTO

SCOMPARTO
LINEASL

INTERRUTTORE DI
MANOVRA SEZIONATORE

CONFUSIBILE

SCOMPARTO
CONSEGNASC 59 PROTEZIONE

MASSIMA TENSIONE

50/51 RELE' DI
MASSIMA CORRENTE

GRUPPO DI MISURA
ENERGIA PRELEVATA -

ENERGIA IMMESSA

TRASFORMATORE
OMOPOLARE

E3
Wh

GRUPPO DI MISURA

M SCOMPARTO
MISURE

SEZIONATORE DI
TERRA DG+DI

INTERRUTTORE AUTOMATICO
CHE FUNGE DA DISPOSITIVO
GENERALE + DISPOSITIVO DI

INTERFACCIA

Wh
E1-E2

BA

BC

MT

M

DISPOSITIVO MOTORIZZATO
 PER LA NON

 CONTEMPORANEA
ENERGIZZAZIONE DEI

TRASFORMATORI

DDG DISPOSITIVO DI
GENERATORE

SCARICATORE DI
SOVRATENSIONE

DIODO DI
BLOCCO QPS QUADRO PARALLELO

STRINGHE

SOTTOCAMPO 1

NUMERO DI MODULI
IN SERIE PER STRINGA

 28

NUMERO DI STRINGHE
IN PARALLELO

  138

POTENZA NOMINALE
SINGOLA STRINGA

19.880 Wp

POTENZA NOMINALE
SOTTOCAMPO

2.743,44 kWp

PARAMETRI DIMENSIONALI

SOTTOCAMPO
2

SOTTOCAMPO
3

SOTTOCAMPO
4

NUMERO DI MODULI
IN SERIE PER STRINGA

 28

NUMERO DI STRINGHE
IN PARALLELO

  234

POTENZA NOMINALE
SINGOLA STRINGA

19.880 Wp

POTENZA NOMINALE
SOTTOCAMPO

4.651,92 kWp

PARAMETRI DIMENSIONALI

NUMERO DI MODULI
IN SERIE PER STRINGA

 28

NUMERO DI STRINGHE
IN PARALLELO

  223

POTENZA NOMINALE
SINGOLA STRINGA

19.880 Wp

POTENZA NOMINALE
SOTTOCAMPO

4.433,24 kWp

PARAMETRI DIMENSIONALI

NUMERO DI MODULI
IN SERIE PER STRINGA

 28

NUMERO DI STRINGHE
IN PARALLELO

  204

POTENZA NOMINALE
SINGOLA STRINGA

19.880 Wp

POTENZA NOMINALE
SOTTOCAMPO

4.055,52 kWp

PARAMETRI DIMENSIONALI

TRASFORMATORE
MT/BT

SERVIZI AUSILIARI

QUANTITA' N° 5

PARAMETRI DIMENSIONALI

POTENZA NOMINALE  50 kVA

TENSIONE PRIMARIA
NOMINALE

30 kV

TENSIONE SECONDARIA
NOMINALE

400 V

TENSIONE DI CORTOCIRCUITO 6%

PARAMETRI DIMENSIONALI

LOCALE DI TRASFORMAZIONE N° 1 LOCALE DI TRASFORMAZIONE N° 3 LOCALE DI TRASFORMAZIONE N° 4

INVERTER N° 1
An = 350 kVA

INVERTER N° 2
An = 350 kVA

INVERTER N° 3
An = 350 kVA

INVERTER N° 4
An = 350 kVA

INVERTER N° 5
An = 350 kVA

INVERTER N° 6
An = 350 kVA

INVERTER N° 7
An = 350 kVA

INVERTER N° 8
An = 350 kVA

INVERTER N° 9
An = 350 kVA

INVERTER N° 10
An = 350 kVA

INVERTER N° 11
An = 350 kVA

INVERTER N° 12
An = 350 kVA

INVERTER N° 13
An = 350 kVA

INVERTER N° 1
An = 350 kVA

INVERTER N° 2
An = 350 kVA

INVERTER N° 3
An = 350 kVA

INVERTER N° 4
An = 350 kVA

INVERTER N° 5
An = 350 kVA

INVERTER N° 6
An = 350 kVA

INVERTER N° 7
An = 350 kVA

INVERTER N° 8
An = 350 kVA

INVERTER N° 9
An = 350 kVA

INVERTER N° 10
An = 350 kVA

INVERTER N° 11
An = 350 kVA

INVERTER N° 12
An = 350 kVA

INVERTER N° 13
An = 350 kVA

INVERTER N° 1
An = 350 kVA

INVERTER N° 2
An = 350 kVA

INVERTER N° 3
An = 350 kVA

INVERTER N° 4
An = 350 kVA

INVERTER N° 5
An = 350 kVA

INVERTER N° 6
An = 350 kVA

INVERTER N° 7
An = 350 kVA

INVERTER N° 8
An = 350 kVA

INVERTER N° 9
An = 350 kVA

INVERTER N° 10
An = 350 kVA

INVERTER N° 11
An = 350 kVA

INVERTER N° 12
An = 350 kVA
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