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Trasformatore AT/MT

Scaricatore di sovratensione AT
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LISTA APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE

kWh

Sezionatore

Sezionatore di linea/terra

Interruttore automatico

Scaricatore di sovratensione

Trasformatore di corrente (TA) per misure e protezioni

Trasformatore di tensione Induttivo (TVI) per misure e protezioni

Trasformatore di tensione Capacitivo (TVC) per misure e protezioni

Gruppo di misura

LEGENDA SCHEMA UNIFILARE

Trasformatore AT/MT

Generatore elettrico in corrente alternata

Trasformatore di corrente per misure e protezioni

Trasformatore di tensione induttivo per misure e protezioni

Interruttore tripolare

Sezionatore tripolare AT con lame di terra

Isolatore portante (castello sbarre)

Terminale cavo AT 150 kV
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SSE UTENTE DI
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FUTURA SE RTN 150 kV DA INSERIRE
IN ENTRA-ESCE ALLE LINEE A 150 kV

"TALORO-VILLASOR" e "TALORO-TUILI"

LINEA AEREA RTN 150 kV
"TALORO-TUILI"

LINEA AEREA RTN 150 kV
"TALORO-VILLASOR"

Cavidotto MT 30 kV

Cavidotto AT 150 kV

LEGENDA

Sottostazione Elettrica (SSE) Utente 30/150 kV

Futura Stazione Elettrica (SE) RTN 150 kV
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