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GALLERIA HIRPINIA

KEY-PLAN

ZONA INTERESSATA

ZONA 13

ZONA 14

ZONA 15

LEGENDA COLORI IMPIANTI

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

IMPIANTI DI SUPERVISIONE

IMPIANTI DI FORZA MOTRICE

IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA

IMPIANTI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO

IMPIANTI DI VENTILAZIONE

LEGENDA SIMBOLI

QUADRO ELETTRICO DI TRATTA (RIF. LF612)

LAMPADA ILLUMINAZIONE VIA DI ESODO A LED 4W - CLASSE II -  IP 65 (RIF. LF162) -

INSTALLATA A PARETE E NORMALMENTE SPENTA

CASSETTA P-MAE TIPO "A" PER LAMPADA DI ILLUMINAZIONE VIA DI ESODO E

PULSANTE (RIF. LF614)

CASSETTA TIPO "B" DI DERIVAZIONE LAMPADA DI ILLUMINAZIONE VIA DI ESODO

(RIF. LF614)

CASSETTA P-MAE TIPO "C" PER LAMPADA DI RIFERIMENTO NICCHIA E PULSANTE

(RIF. LF614)

nx16

QUADRO PRESE (IN SCATOLA IN LEGA DI ALLUMINIO PER INSTALLAZIONE A

PARETE)

INTERRUTTORE ROTATIVO IN LEGA DI ALLUMINIO - IP 67

UNITA' DI TRATTA

(DISPOSITIVO A LOGICA PROGRAMMABILE PER L'AUTOMAZIONE DI NICCHIA)

UNITA' DI BY-PASS (DISPOSITIVO A LOGICA PROGRAMMABILE DI BY-PASS)

MODULO ANALOGICHE ESTERNE (MAE)

DISPOSITIVO MAE PERIFERICO

X=E PULSANTE DI EMERGENZA - X=R LAMPADA DI RIFERIMENTO NICCHIA

PULSANTE DI EMERGENZA A FUNGO CON MORSETTIERA E LAMPADE LED (RIF. LF614)

TRASFORMATORE

QdT

A

B

C

UdT

UdB

MAE

PMAE

X

APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED 51W - 4000lm - IK09 - 4000K - IP66

CON CORPO IN ACCIAO INOX E SCHERMO IN VETRO TEMPERATO (CONNESSIONE

TRAMITE TUBAZIONE INOX Ø20 mm E COMANDATO TRAMITE INTERRUTTORE

ROTATIVO IN NICCHIA)

QUADRO ELETTRICO DI COMMUTAZIONE BTQdC

QUADRO ELETTRICO ALIMENTAZIONE VENTILATORIQIM

QGBT_BP_TSC QUADRO ELETTRICO GENERALE BASSA TENSIONE DI BY-PASS TECNOLOGICO

QUADRO ELETTRICO DI MEDIA TENSIONE DI BY-PASSQMT_BP

QUADRO ELETTRICO DI BY-PASS (RIF. LF612)

QdB

GRUPPO DI CONTINUITA' ASSOLUTA BY-PASS TECNOLOGICO - 30 kVA AUT. 120 min.UPS

PLC RETE MT (DISPOSITIVO A LOGICA PROGRAMMABILE PER L'AUTOMAZIONE DEL

BY-PASS TECNOLOGICO)

UCA

MT

PLC RETE BT (DISPOSITIVO A LOGICA PROGRAMMABILE PER L'AUTOMAZIONE DEL

BY-PASS TECNOLOGICO)

UCA

BT

LAMPADA ILLUMINAZIONE DI RIFERIMENTO A LED 4W - CLASSE II -  IP 65 (RIF. LF162)

- INSTALLATA A PARETE E NORMALMENTE ACCESA

QUADRO ELETTRICO DI PIAZZALE (RIF. LF612)

QdP

NUMERAZIONE PROGRESSIVA

LEGENDA DENOMINAZIONE NICCHIE, BY-PASS

CON USCITA DI EMERGENZA

XX-Y/Z

NB NICCHIA BTS

NC     NICCHIA CASSE INDUTTIVE

NL NICCHIA LUCE E FORZA MOTRICE

NP NICCHIA BY-PASS

NT NICCHIA TECNOLOGICA

NS NICCHIA STES

TIPO

INDICATORE NICCHIE

P LATO PARI

D LATO DISPARI

LATO

NUMERAZIONE PROGRESSIVA

XY

BP BY-PASS

BPT BY-PASS TENOLOGICO

BPE BY-PASS DI ESODO

BPS BY-PASS AREA DI SICUREZZA

TIPO

INDICATORE BY-PASS
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IMPIANTI LFM GALLERIA HIRPINIA
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