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Alim. n°4 da SSE

Alim. n°3 da SSE

Canalizzazione
sotto marciapiede
a cura di altra
specialistica

Canalizzazione
sotto marciapiede
a cura di altra
specialistica

BARINAPOLI

ALIMENTATORI 903-904 IN GALLERIA

T-

SIMBOLO DESCRIZIONE

LEGENDA SIMBOLI

DISPOSITIVO MOTORIZZATO DI CORTOCIRCUITO 3kVcc DMBC
SU PALO LSU18b

TUBO CORRUGATO IN PVC ∅100mm TIPO 450N
IDONEO PER INTERRAMENTO

POZZETTO IN CLS DIM. 60x60x60cm/80x80x80cm
(80x80x150cm IN ATTRAVERSAMENTO)
COMPLETO DI CHIUSINO IN GHISA TIPO D400 DOVE CARRABILE E
TIPOC250 DOVE NON CARRABILE

UCP

QCC

QUADRO DI COMANDO DISPOSITIVO MOTORIZZATO DI CORTO
CIRCUITO 3kVcc DMBC (800x600x2300mm lxpxh)

QUADRO CONTROLLO CONTINUITA' (800x600x16500mm lxpxh)

QUADRO SQUADRE DI SOCCORSO (600x600x2300mm lxpxh)

QUADRO DI CONTROLLO PRINCIPALE (810x610x2105mm lxpxh)

DMBC
UCS

UCS
QS

CANALIZZAZIONE SOTTOMARCIAPIEDE A CURA DI ALTRA
SPECIALISTICA

VISTA IN SEZIONE

PARTICOLARE BASAMENTO PER QUADRI UCS-DMBC E QCC IN ZONA MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO ALLA GALLERIA

 (SCALA 1:20)

BASAMENTO IN CLS

PER QUADRI STES

UCS

DMBC

80

2
1
1

15

80

1
6
5

QUOTA

MARCIAPIEDE

QCC

ZONA SOTTO MARCIAPIEDE

ASOLA

35x25cm

DA REALIZZARE

NEL MARCIAPIEDE

ASOLA

35x25cm

DA REALIZZARE

NEL MARCIAPIEDE

35 35

1
0

215

9
5

QUADRI FISSATI A

TERRA TRAMITE TASSELLI

CHIMICI, BARRE FILETTATE

E DADI

VISTA IN PIANTA

Quote espresse in Cm

CANALETTE DA UTILIZZARE

PER LE VARIE TECNOLOGIE

215

7
0
0

PARAPETTO

3
0

450

3
0

45

BASAMENTO

IN CLS

BASE

2
2
7

MARCIAPIEDE

INGOMBRO A TERRA QUADRI

ASOLA ASOLA

2
0

2
0

50

37,5

37,5

2
0

QUOTA

+10cm

ROTAIA

ASSE BINARIO

3
5
0

2
5
0

CANALETTE DA UTILIZZARE

PER LE VARIE TECNOLOGIE

2
8
0

PALO DMBC

N.B.

QUADRO ELETTRICO POSTO AL DI FUORI DALLA ZONA DI RISPETTO TE, PERTANTO NON

E' PREVISTO IL COLLEGAMENTO AL CPTE. IL QUADRO PERO' DOVRA' ESSERE POSTO A

DISTANZA TALE DA NON PERMETTERE IL CONTATTO CONTEMPORANEO TRA PALO TE E

MASSA DEL QUADRO. IN CASO NON SIA POSSIBILE RISPETTARE TALE OSSERVANZA,

SARA' NECESSARIO COLLEGARE LA MASSA DEL QUADRO UCS-DMBC AL CPTE CON LA

STESSA MODALITA' UTILIZZATA PER IL PALO (2 CORDE TACSR Ø19,62mm AL CPTE)

VISTA IN SEZIONEVISTA IN PIANTA

PARTICOLARE BASAMENTO PER QUADRO UCS-QS NEL PIAZZALE (SCALA 1:20)

BASAMENTO IN CLS

PER QUADRI STES

90

35

60

2
3

0

6
0

QUOTA CALPESTIO

90

  N
. 1

 ∅
10

0

  N
. 1

 ∅
10

0

POZZETTO
60x60x60cm

A
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U
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D
R
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S

T
E

S

S
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A
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C
I
A

P
I
E

D
E

UCS

QS

1
0

6
0

INGOMBRO A
 TERRA UCS-QS

7
0

2
5

35

ASOLA

Quote espresse in Cm

DAL FABBRICATO

  N. 1 ∅100

  N. 1 ∅100

TERRENO

  N
. 1

 ∅
10

0

  N
. 1

 ∅
10

0

FRONTE

3G4
3G6 3G6

3G6
32FO 32FO

SEZIONE A-A  (SCALA 1:20)

2 LINEE 3G4mmq PER QUADRO UCS-QS 1
2 LINEE 3G6mmq PER QUADRO UCS-DMBC 1 DISPARI
2 LINEE 3G6mmq PER QUADRO UCS-DMBC 2 PARI
2 LINEE 3G6mmq PER QUADRO UCS-DMBC 3 DISPARI
2 LINEE 3G6mmq PER QUADRO UCS-DMBC 4 PARI

2 CAVI FO RETE DATI DI GALLERIA

N.B.
PER OGNI DETTAGLIO RELATIVO AI COLLEGAMENTI DI UCS / QS / DMBC / QCC / UCP SI RIMANDA
ALLA TAVOLA DI PROGETTO IF3A02EZZDXTE0100001

ALIMENTAZIONI DA
QGBT DI CABINA
(CAVO FG16OM16 SEZ. N)
(CAVO FTG18OM16 SEZ. NB)

3G6

      SEZIONE B-B A UCS-QS (SCALA 1:20)

32FO

CAVO FO RETE DATI DI GALLERIA

3G6 3G6

2 LINEE 3G6mmq PER QUADRO UCS-QS 1

ALIMENTAZIONI DA
QGBT DI CABINA
(CAVO FG16OM16 SEZ. N)
(CAVO FTG18OM16 SEZ. NB)

3G63G63G6

3G6

      SEZIONE F-F (SCALA 1:20)

CAVO FO RETE DATI DI GALLERIA

3G4

ALIMENTAZIONI DA
QGBT DI CABINA
(CAVO FG16OM16 SEZ. N)
(CAVO FTG18OM16 SEZ. NB)

2 LINEE 3G10mmq PER QUADRO UCS-QS 5
2 LINEE 3x1x25mmq PER QUADRO UCS-DMBC 13 DISPARI
2 LINEE 3x1x25mmq PER QUADRO UCS-DMBC 14 PARI

3G10
3G101x25

1x25 1x25 1x25 1x25

1x25
1x25

1x25
1x251x25

1x25 1x25

32FO 32FO

2 LINEE 3G10mmq PER QUADRO UCS-QS 5
2 LINEE 3x1x25mmq PER QUADRO UCS-DMBC 13 DISPARI
2 LINEE 3x1x25mmq PER QUADRO UCS-DMBC 14 PARI

3G10
3G101x25

1x25 1x25 1x25 1x25

1x25
1x25

1x25
1x251x25

1x25 1x25

ALIMENTAZIONI DA
QGBT DI CABINA
(CAVO FG16OM16 SEZ. N)
(CAVO FTG18OM16 SEZ. NB)

      SEZIONE G-G (SCALA 1:20)

CAVO FO RETE DATI DI GALLERIA

32FO

2 LINEE 3G10mmq PER QUADRO UCS-QS 5
2 LINEE 3x1x25mmq PER QUADRO UCS-DMBC 13 DISPARI

3G10
3G101x25

1x25 1x25 1x25 1x25
1x25

ALIMENTAZIONI DA
QGBT DI CABINA
(CAVO FG16OM16 SEZ. N)
(CAVO FTG18OM16 SEZ. NB)

      SEZIONE H-H (SCALA 1:20)

CAVO FO RETE DATI DI GALLERIA

32FO

2 LINEE 3x1x25mmq PER QUADRO UCS-DMBC 14 PARI

1x25
1x25

1x251x25

1x25

1x25

ALIMENTAZIONI DA
QGBT DI CABINA
(CAVO FG16OM16 SEZ. N)
(CAVO FTG18OM16 SEZ. NB)

      SEZIONE I-I (SCALA 1:20)

CAVO FO RETE DATI DI GALLERIA

32FO

2 LINEE 3G10mmq PER QUADRO UCS-QS 5

3G10
3G10

ALIMENTAZIONI DA
QGBT DI CABINA
(CAVO FG16OM16 SEZ. N)
(CAVO FTG18OM16 SEZ. NB)

      SEZIONE L-L (SCALA 1:20)

CAVO FO RETE DATI DI GALLERIA

32FO

2 LINEE 3x1x25mmq PER QUADRO UCS-DMBC 13 DISPARI

1x25
1x25

1x251x25

1x25

1x25

ALIMENTAZIONI DA
QGBT DI CABINA
(CAVO FG16OM16 SEZ. N)
(CAVO FTG18OM16 SEZ. NB)

ALIMENTAZIONE E MESSA A TERRA

COLLEGAMENTI INTERNI UCS-DMBC

ZONA SOTTO MARCIAPIEDE

FISSAGGIO CAVI

ATTESTAZIONE CAVI
ALIMENTAZIONE
(F+N / F+N)

Attestazione

cavi PE

COLLEGAMENTO ALLA
MASSA DEL QUADRO

CAVI PE

N.B.

QUADRO ELETTRICO POSTO AL DI FUORI DALLA ZONA DI RISPETTO TE, PERTANTO NON

E' PREVISTO IL COLLEGAMENTO AL CPTE. IL QUADRO PERO' DOVRA' ESSERE POSTO A

DISTANZA TALE DA NON PERMETTERE IL CONTATTO CONTEMPORANEO TRA PALO TE E

MASSA DEL QUADRO. IN CASO NON SIA POSSIBILE RISPETTARE TALE OSSERVANZA,

SARA' NECESSARIO COLLEGARE LA MASSA DEL QUADRO UCS-DMBC AL CPTE CON LA

STESSA MODALITA' UTILIZZATA PER IL PALO (2 CORDE TACSR Ø19,62mm AL CPTE)

CANALETTE DA UTILIZZARE

PER LE VARIE TECNOLOGIE

2 CAVI FG16M16
3G6mmq PER
ALIMENTAZIONE UCS-DMBC

CAVI FG16M16
VERSO PALO DMBC E QCC

ALIMENTAZIONE E MESSA A TERRA

COLLEGAMENTI INTERNI UCS-QS

  N. 2 Ø100

2 CAVI FG16M16
3G6mmq PER
ALIMENTAZIONE UCS-QS

COLLEGAMENTO ALLA
MASSA DEL QUADRO

CAVI PE

ATTESTAZIONE
CAVI PE

ATTESTAZIONE CAVI
ALIMENTAZIONE
(F+N / F+N)

N.B.

QUADRO POSTO ALL'INTERNO DEL PIAZZALE FUORI DALLA ZONA DI RISPETTO TE,

PERTANTO NON E' PREVISTO IL COLLEGAMENTO AL CPTE

CANALETTA SOTTO MARCIAPIEDE SEZIONE C-C (SCALA 1:20) CANALETTA SOTTO MARCIAPIEDE SEZIONE D-D (SCALA 1:20)

3G6 3G6 3G6 3G6

3G6

3G6 3G6

3G6

32FO 32FO

2 CAVI FO RETE
DATI DI GALLERIA2 LINEE 3G6mmq PER QUADRO UCS-DMBC 1 DISPARI

2 LINEE 3G6mmq PER QUADRO UCS-DMBC 2 PARI
2 LINEE 3G6mmq PER QUADRO UCS-DMBC 3 DISPARI
2 LINEE 3G6mmq PER QUADRO UCS-DMBC 4 PARI

3G6 3G6 3G6 3G63G6 3G6
32FO 32FO

2 CAVI FO RETE
DATI DI GALLERIA2 LINEE 3G6mmq PER QUADRO UCS-DMBC 1 DISPARI

2 LINEE 3G6mmq PER QUADRO UCS-DMBC 3 DISPARI
2 LINEE 3G6mmq PER QUADRO UCS-DMBC 4 PARI

CANALETTA SOTTO MARCIAPIEDE SEZIONE E-E (SCALA 1:20)

3G63G6 32FO 32FO

2 CAVI FO RETE
DATI DI GALLERIA

2 LINEE 3G6mmq PER QUADRO UCS-DMBC 4 PARI
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UCP1

UCS
QS1

2 tubi corrugati
in PVC ∅100mm
SEZIONE B-B

3 tubi corrugati in
PVC ∅100mm
SEZIONE A-A

Pozzetto predisposto
da altra specialistica

3 tubi corrugati
in PVC ∅100mm
SEZIONE A-A

Canalizzazione
sotto marciapiede
a cura di altra
specialistica

2 corde in rame
nudo da 120mmq
verso la linea di
contatto

QCC1
UCS DMBC1

2 corde isolate
in alluminio acciaio
∅19,62mm alla rotaia

QCC2
UCS DMBC2

3
.
7

0

T4

QCC3
UCS DMBC3

QCC4
UCS DMBC4

3
.
7

0

3
.
7

0

2 corde isolate in
alluminio acciaio
∅19,62mm
alla rotaia

Risalita su palo con
4 cavi
FG16H1M18
1x500mmq
Da Alim. 3  SSE
Hirpinia

Calata su palo con
4 cavi
FG16H1M18
1x500mmq
Verso sez. 903 e
Linea di contatto in
galleria

Risalita su palo con
4 cavi
FG16H1M18
1x500mmq
Da Alim. 3  SSE
Hirpinia

Calata su palo con
4 cavi
FG16H1M18
1x500mmq
Verso sez. 904 e
Linea di contatto in
galleria

NAPOLI
BARI

C

C

D

D

Cavi 1x500mmq
in arrivo e partenza,
contenuti in cavidotto a
cura di altra tecnologia

N.B.
PER I PERCORSI DELLE SQUADRE DI EMERGENZA FARE
RIFERIMENTO  ALLE TAVOLE DI PROGETTO DEDICATE A
CURA DI ALTRA SPECIALISTICA

AC
C

ES
SO

 V
VF

909

910

Catenaria:

N-T1

-

Catenaria:

N-T2

-

Catenaria:

N-T4

-

Catenaria:

N-T3

-

Alim. n°10 da SSE

Alim. n°9 da SSE

Catenaria:

42/2

-

Catenaria:

41/1

-

Catenaria:

N-T14

-

Catenaria:

N-T13

-

n°2Ø100

n°2Ø100

n
°
4
Ø

1
0
0

T3

Canalizzazione
sotto marciapiede
a cura di altra
specialistica

T1

T2

2 corde isolate
in alluminio acciaio
∅19,62mm alla rotaia 3

.
7
0

2 corde in rame
nudo da 120mmq
verso la linea di
contatto

QCC13
UCS DMBC13

2 corde isolate
in alluminio acciaio
∅19,62mm alla rotaia

T13

2 corde isolate
in alluminio acciaio
∅19,62mm alla rotaia

T14

n°2Ø100

n°2Ø100

Canalizzazione
sotto marciapiede
a cura di altra
specialistica

Canalizzazione
sotto marciapiede
a cura di altra
specialistica

Canalizzazione
sotto marciapiede
a cura di altra
specialistica

QCC14
UCS DMBC14

UCS
QS5

QUADRO UCS QS
UBICATO PRESSO L' ACCESSO
DAL FABBRICATO VIAGGIATORI

n°2Ø100

Quadro alimentato da

QGBT Fabbricato FA03

Quadro alimentato da

QGBT Fabbricato FA03

Quadro alimentato da

QGBT Fabbricato FA03

Canalizzazione
composta anche da
altre tubazioni a cura
di altre specialistiche

Canalizzazione
composta anche da
altre tubazioni a cura
di altre specialistiche

Canalizzazione
composta anche da
altre tubazioni a cura
di altre specialistiche

Canalizzazione
composta anche da
altre tubazioni a cura
di altre specialistiche

Canalizzazione
composta anche da
altre tubazioni a cura
di altre specialistiche

Canalizzazione
composta anche da
altre tubazioni a cura
di altre specialistiche

Canalizzazione
composta anche da
altre tubazioni a cura
di altre specialistiche

Canalizzazione
composta anche da
altre tubazioni a cura
di altre specialistiche

Canalizzazione
composta anche da
altre tubazioni a cura
di altre specialistiche

Canalizzazione
composta anche da
altre tubazioni a cura
di altre specialistiche

Canalizzazione
composta anche da
altre tubazioni a cura
di altre specialistiche

Canalizzazione
composta anche da
altre tubazioni a cura
di altre specialistiche

Canalizzazione
necessaria per la posa
della sola fibra ottica

Canalizzazione
necessaria per la posa
della sola fibra ottica

Canalizzazione
necessaria per la posa
della sola fibra ottica

Canalizzazione
necessaria per la posa
della sola fibra ottica

Canalizzazione
necessaria per la posa
della sola fibra ottica

n°2Ø100

E

E

Canalizzazione
sotto marciapiede
a cura di altra
specialistica

n°2Ø100

n°2Ø100

n°2Ø100

n°2Ø100

n°2Ø100

n°2Ø100

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

n°2
Ø

100

n°2Ø100

G

G

H

H

G

G

H

H

G

G

H

H

G

G

H

H

n°2Ø100

n°2Ø100

I I

H

H

H

H

H

H

L

L

L

L

L

L

FA03

QGBT

UCS-DMBC T1 ALIMENTATA DA QGBT FABBRICATO FA03
UCS-DMBC T2 ALIMENTATA DA QGBT FABBRICATO FA03
UCS-DMBC T3 ALIMENTATA DA QGBT FABBRICATO FA03
UCS-DMBC T4 ALIMENTATA DA QGBT FABBRICATO FA03
UCS-DMBC T13 ALIMENTATA DA QGBT FABBRICATO FA03
UCS-DMBC T14 ALIMENTATA DA QGBT FABBRICATO FA03

UCS-QS1 ALIMENTATA DA QGBT FABBRICATO FA03
UCS-QS5 ALIMENTATA DA QGBT FABBRICATO FA03

UCP1 ALIMENTATA DA QGBT FABBRICATO FA03

UCS-DMBC T1 ALIMENTATA DA CIRCUITO:
QG-18 (SEZIONE NORMALE)
UCS-DMBC T2 ALIMENTATA DA CIRCUITO:
QG-19 (SEZIONE NORMALE)
UCS-DMBC T3 ALIMENTATA DA CIRCUITO:
QG-20 (SEZIONE NORMALE)
UCS-DMBC T4 ALIMENTATA DA CIRCUITO:
QG-21 (SEZIONE NORMALE)
UCS-DMBC T13 ALIMENTATA DA CIRCUITO:
QG-23 (SEZIONE NORMALE)
UCS-DMBC T14 ALIMENTATA DA CIRCUITO:
QG-24 (SEZIONE NORMALE)
UCS-QS1 ALIMENTATA DA CIRCUITO:
QG-17 (SEZIONE NORMALE)
UCS-QS5 ALIMENTATA DA CIRCUITO:
QG-22 (SEZIONE NORMALE)
UCP1 ALIMENTATA DA CIRCUITO:
QG-16 (SEZIONE NORMALE)

UCS-DMBC T1 ALIMENTATA DA QGBT FABBRICATO FA03
UCS-DMBC T2 ALIMENTATA DA QGBT FABBRICATO FA03
UCS-DMBC T3 ALIMENTATA DA QGBT FABBRICATO FA03
UCS-DMBC T4 ALIMENTATA DA QGBT FABBRICATO FA03
UCS-DMBC T13 ALIMENTATA DA QGBT FABBRICATO FA03
UCS-DMBC T14 ALIMENTATA DA QGBT FABBRICATO FA03

UCS-QS1 ALIMENTATA DA QGBT FABBRICATO FA03
UCS-QS5 ALIMENTATA DA QGBT FABBRICATO FA03

UCP1 ALIMENTATA DA QGBT FABBRICATO FA03

UCS-DMBC T1 ALIMENTATA DA CIRCUITO:
QG-C13 (SEZIONE NO-BREAK)
UCS-DMBC T2 ALIMENTATA DA CIRCUITO:
QG-C14  (SEZIONE NO-BREAK)
UCS-DMBC T3 ALIMENTATA DA CIRCUITO:
QG-C15 (SEZIONE NO-BREAK)
UCS-DMBC T4 ALIMENTATA DA CIRCUITO:
QG-C16 (SEZIONE NO-BREAK)
UCS-DMBC T13 ALIMENTATA DA CIRCUITO:
QG-C51 (SEZIONE NO-BREAK)
UCS-DMBC T14 ALIMENTATA DA CIRCUITO:
QG-C52 (SEZIONE NO-BREAK)
UCS-QS1 ALIMENTATA DA CIRCUITO:
QG-C12 (SEZIONE NO-BREAK)
UCS-QS5 ALIMENTATA DA CIRCUITO:
QG-C50 (SEZIONE NO-BREAK)
UCP1 ALIMENTATA DA CIRCUITO:
QG-C11 (SEZIONE NO-BREAK)

ALIMENTAZIONE UTENZE STES CIRCUITO 1

ALIMENTAZIONE UTENZE STES CIRCUITO 2

TABELLA 1

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
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