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Pozzetto
negativo

Pozzetto 3 kVPozzetto CC
sezionatori

Pozzetto 30 kV

Pozzetto 3 kV - Raggio di curvatura
cavo 1x500mmq

(misure espresse in mm)

Pozzetto 30 kV - Raggio di curvatura
cavo 1x400mmq

(misure espresse in mm)

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

Pendulo di sospensione in galleria

RA con tensorex linea 540 mmq in galleria

Linea di contatto
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Ing. G. Cassani 

Il Responsabile integrazione fra le varie

SCALA:

prestazioni specialistiche

COMMITTENTE:

DIREZIONE LAVORI:

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA

PROGETTO ESECUTIVO

MANDATARIA: MANDANTI:

APPALTATORE: 

PROGETTAZIONE: 

CONSORZIO: SOCI:

HIRPINIA - ORSARA AV

Consorzio HIRPINIA - ORSARA AV
Il Direttore Tecnico

-

Ing. M. Simeone

30/09/2022

A C 08.00 - Emissione 180gg
R. Stella

08/02/2022
G. Canneti

08/02/2022
M Simeone

08/02/2022

B C 08.01 - A valle del contraddittorio
A. Rossetto

08/06/2022
G. Canneti

08/06/2022
M. Simeone

08/06/2022

C C 08.03 - A valle del contraddittorio
A. Rossetto

30/09/2022
G. Canneti

30/09/2022
M. Simeone

30/09/2022

30/09/2022 Ing. M. De Leo
Ing. P. M. Gianvecchio

LINEA DI CONTATTO
LC05 - SSE DI ARIANO
Alimentatori SSE ARIANO - Planimetria linee di alimentazione

X

TX Sezionatore  per la messa a terra della linea di contatto (Specifica DPRIM STF IFS TE 146 Sper), 
normalmente aperto (DMBC+QCC), blindati ed estraibili in nicchia

Sezionatori blindati ed estraibili in nicchia

Pozzetto 2,5x0,4 m. per cavi negativo TE

Pozzetto 1,0x1,0 m. per cavi negativo TE

Canaletta a raso per cavi Negativo TE (24x170mmq)

Tubi interrati Ø200mm per cavi Negativo TE (24x170mmq)

Pozzetto 1,5x0,8 m. per cavi alimentazione TE 3kV 

Pozzetto 1,5x1,5 m. per cavi alimentazione TE 3kV

Canaletta a raso per cavi alimentazione TE 3kV (4x1x500mmq per ciascun alimentatore, 4 alimentatori tot.)

Tubo interrato Ø200mm per cavi alimentazione TE 3kV (4x1x500mmq per ciascun alimentatore, 4 alimentatori tot.)

Pozzetto 2,5x0,4 m. per cavi comando e controllo sezionatori TE

Pozzetto 1,5x1,0 m. per cavi comando e controllo sezionatori TE

Canaletta a raso per cavi comando e controllo sezionatori TE

Tubo interrato Ø200mm per cavi comando e controllo sezionatori TE

Pozzetto 2,5x0,4 m. per cavi 30kV

Pozzetto 1,0x1,0 m. per cavi 30kV

Canaletta a raso per cavi 30kV (3x1x400mmq)

Tubo interrato Ø200mm per cavi 30kV (3x1x400mmq)

Per la tubazione Ø200mm per cavi 3x1x400mmq 30kV
prevedere un pozzetto 2,5x0,4 m. ogni 30 m.
fino alla fine della galleria lato Orsara, 
fino alla SSE Montaguto il cavo proseguira'
su passerella dedicata all'interno dei marciapiedi
e su tubazione interrata per l'ultimo tratto.

Cavidotto per cavi comando e controllo sezionatori

Cavidotto per cavi comando e controllo sezionatori

Cavidotto per cavi Negativo TE

Cavidotto per cavi Negativo TE

Pozzetto 1,0x1,0 m. per cavi alimentazione TE 3kV

Pozzetto 1,0x1,0 m. per cavi comando e controllo sezionatori TE

2x(2x25)mmq
2x10mmq
7x1,5mmq

12 cavi TACSR 19,62mmq

12 cavi TACSR 19,62mmq

Cavidotto per cavi di alimentazione TE
Cavi 4x1x500mmq per sez. 903

Cavidotto per cavi di alimentazione TE
Cavi 4x1x500mmq per sez. 902

Cavidotto per cavi comando e controllo sezionatori
2x(2x25)mmq
2x10mmq
7x1,5mmq

Cavidotto per cavi di alimentazione TE
Cavi 4x1x500mmq per sez. 901

Cavidotto per cavi comando e controllo sezionatori
2x(2x25)mmq
2x10mmq
7x1,5mmq

2x(2x25)mmq
2x10mmq
7x1,5mmq

Cavidotto per cavi di alimentazione TE
Cavi 4x1x500mmq per sez. 904

Cavidotto per cavi comando e controllo sezionatori
2x(2x25)mmq
2x10mmq
7x1,5mmq
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