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SCALA 1:200 )
PALO CONICO LAMINATO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CON BLOCCO DI FONDAZIONE 100x100x100 cm. ALTEZZA COMMITTENTE:
TOTALE 8.8 m, PROFONDITA DI INFISSIONE 0.8 m. APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER ESTERNI CON OTTICA Y & i
PLANIMETRIA STRADALE A LUCE DIRETTA, CON SORGENTE LUMINOSA A LED DI POTENZA — 85W — 10000im. VANO OTTICO IN
PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO, POSSIBILITA DI REGOLAZIONE DELL'INCLINAZIONE RISPETTO AL MANTO STRADALE. ’ ' R F./
GRADO DI PROTEZIONE IP67, DOTATO DI DRIVER CON 3 PROFILI DI FUNZIONAMENTO AL 100% CON DIFFERENTI RETE FERROVIARIA ITALIANA
LIVELLI DI FLUSSO LUMINOSO E PROFILO DI RICONOSCIMENTO DELLA MEZZANOTTE. IKO8, CLASSE DI ISOLAMENTO II.
COMPLETO DI CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO ADATTA PER ENTRA/ESCI E DERIVAZIONE, PROTETTA CON GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
FUSIBILI, COPERCHIO; GRADO DI PROTEZIONE IP44 CL. ISOL. Il
DIREZIONE LAVORI:
PALO CONICO LAMINATO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CON BLOCCO DI FONDAZIONE 100x100x100 cm, DOTATA DI F=
TESTA PER L’'ATTACCO DI DUE APPARECCHI ILLUMINANTI. ALTEZZA TOTALE 8.8 m, PROFONDITA DI INFISSIONE 0.8 ,
m. APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER ESTERNI CON OTTICA STRADALE A LUCE DIRETTA, CON SORGENTE ITALFERR
LUMINOSA A LED DI POTENZA — 85W — 10000im. VANO OTTICO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO, POSSIBILITA DI e
REGOLAZIONE DELL'INCLINAZIONE RISPETTO AL MANTO STRADALE. GRADO DI PROTEZIONE IP67, DOTATO DI DRIVER
CON 3 PROFILI DI FUNZIONAMENTO AL 100% CON DIFFERENTI LIVELLI DI FLUSSO LUMINOSO E PROFILO DI ORE. -
RICONOSCIMENTO DELLA MEZZANOTTE. IK08, CLASSE DI ISOLAMENTO Il. COMPLETO DI CASSETTA DI DERIVAZIONE DA APPALTATORE:
PALO ADATTA PER ENTRA/ESCI E DERIVAZIONE, PROTETTA CON FUSIBILI, COPERCHIO; GRADO DI PROTEZIONE P44 :
CL. ISOL. I
CANALIZZAZIONI INTERRATE N'2 TUBI PVC SERIE PESANTE A DOPPIA PARETE @100mm PROTETTA SUPERIORMENTE oy W
CON MAGRONE PER PROTEZIONE MECCANICA % @
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 \ 7 \ 8 9 RIF. QUADRO [QP] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RIF. QUADRO [QP] 1 2 3 ) 5 5 7 8 9 RIF. QUADRO ] 2 3 ) 5 6 7 8 9 RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ORZIODOLC
— A > POZZETTO IN CLS 60x60x60cm PER DERIVAZIONE E/O RACCORDO ALLE APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE — :
S —A> TOPOGRAFICO TOPOGRAFICO TOPOGRAFICO O CHIUSINO CARRABILE IN_GHISA PROGETTAZIONE: "—PDR'EZTETT?EBEELA
. . APPARECCHIATURA MANDATARIA: MANDANTI: :
" Q4 L\lc‘ y @ ot L\lcz L\'“ APPARECCHIATURA Vista Frontale — Quadro Parcheggio APPARECCHIATURA SCHEMA FUNZIONALE QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE COMPLETO DI ARMADIO STRADALE A DOPPIO VANO IP44 IN POLIESTERE
woov stz \ o Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q1 - :l g&gg@gl /?socl_/:%w[)gq T(F;INI::ORZATO CON FIBRA DI VETRO. DOTATO DI SERRATURE DI SICUREZZA ANTIVANDALICHE Sws GPINI gggni @ LA GERGE'\L ET%I
B [ 2 . SN D Rdsgo i )
ITALIA ] razlonefra le varie
QUADRO , ﬁ H : o QUADRO ELETIRICO , e -QDXCS% |cihe o
;mmz:m_ rutiurale DO @ N
PARCHEGGIO g . 750 . 350 @'—l’% SISt st ISCRIZIONE ALBO N 2216
—— o ~— BLOCCO IN CLS |
= K1 K2 K3 K4 K5 K6 60.00 _ 1050 R 500 SISTEMA DI RIARMO AUTOMATICO SISTEMA DI ACCENSIONE LAMPADE
& = < | | | | | | T T o r P 1 s | PROGETTO ESECUTIVO
T \—{:3 \—‘E:j \—‘Etj \—{:3 \—‘E:j \—‘Etj — QUADRO IP44 IN RESINA ol o o * | *
~ D GRUPPO
& N & Y ] [ o POLIEST. £ FIBRE DI VETRO S| vsoee R o il |
AN 1. I ] H 3 PASSACAV 3 | PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1
T i I + | ol il alll DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA
- I 1234 1 - OFF 17 _ L]
Y o = v - - - - & % iaad] (<] ] s ) | s{l oo TRATTA “FORTEZZA - PONTE GARDENA
= : —FORMA DI SEGREGAZIONE 2 [ } D | 5 = AUT-CREP.
v Y v v v v o 2 2 1050 3 | o
= . .
NUMERAZIONE MORSETT! NUMERAZIONE_MORSETTI ° T T - | DISEGNO
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 | RSTN 2 | RSTN 2 | RSTN 4 | RSN 6 | RN 8 | RSTN NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 9 | RN 10 | SN 11 | N 12 | RN 13 | SN 14 | N = ———— VANO INTERRUTTOR 450 o
DESCRIZIONE CIRCUITO Contatore Dispositivo SPD tipo 1+2 MISURE Alimentazione Generale DESCRIZIONE CIRCUITO lluminazione C1 lluminazione C2 | llluminazione C3 | lluminazione C4 Riserva Riserva 2k mans g | CSAZI0 INIMO A DISPOSIZIONE = ¢ i | Ket\! Km 16 - LUCE FORZA MOTRICE
energia b.t. Generale Up1,5kvV-limp12,5kA Ausiliari llluminazione BER EVENTUALI AMPLAMENTI 107 53 . " I § o . .
In25kA~Imax50KA Quadro oD v VANO. PASSACAV S S | c4 | M T Sl PRG Stazione di Ponte Gardena
TIPO APPARECCHIO MOD MOD MOD MOD TIPO APPARECCHIO MOD MOD MOD MOD MOD MOD 3
INTERRUTTORE | lcu [KA] 10 INTERRUTTORE | lcu [KA] 10 10 10 10 10 10 = > | _ @ R _ P — . o . , , .
N. POLI [In [A] [ 40 \ \ » | 4 w | 3 N._PoLl [In [A] » | 16 » | 16 ®» | 16 » | 16 » | 16 ® | 16 as. s, ms. jma x| | D _ = DISPOSITIVO 1 —— @ | F | F | Planimetria disposizione apparecchiature LFM Passarelle pedonali e parcheggi
CURVA/SGANCIATORE C CURVA/SGANCIATORE C C c C C c e R A e FS17 450/750 V - L DI RIARMO | |
Ir [A] tr [s] 4 32 Ir [A] tr [s] 16 16 16 16 16 16 X AUTOMATICO | N | N | APPALTATORE SCALA:
Isd [A] tsd [s] 40 320 Isd [A] tsd [s] 160 160 160 160 160 160 oD 44 — = RA1 | L DIRETTORE TECNICO :
i [E\]] 3 i [E\]] . 2 | | | 230/24 v | | 1200
Ig [A tg [s Ig [A tg [s _ o 100 VA * L 4 \ 4 o : i :
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE A A DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE ma B VAN PASSACAV E " PR
Idn [A] tdn [ms] 0,3 |Istantaneo| 0,3 |Istantaneo ldn [A] tdn [ms] Q11 ke P=200mm CARATTERISTICHE QUADRO = | F1 F2 F3 F4 F5 6 F7
CONTATTORE TIPO CLASSE CONTATTORE TIPO CLASSE Materiale: SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro. <C
MOD 4M . ' () M | KC KT
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POLI | In [A] \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POLI | In [A] \ \ 230 [ 2P [ 25 | 230 [ 2P | 25 [ 230 | 2P [ 25 | 230 | 2P | 25 | 230 | 2P | 25 | 230 | 2P | 25 \ \ \ \ Grado df protezione: P4 secondo IEC 529/89. o4 COMMESSA  LOTTO FASE ENTE TIPODOC.  OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
TERMICO TIPO Irth [A] TERMICO TIPO Irth [A] olore: 1 - o o o H1 KA K.2 K3 K4 K5 K6
FUSBILE N POLI in (Al FUSBILE N POLI in (Al ] i D"?»E%%%Ssgéxié% Piastra di fondo in materiale isolante per fissaggio gruppi misura | ® I I I I I I I I I I I I I B 0 U 1 B Z Z P 9 L F 3 0 0 0 0 0 1 E
ALTRE APP. | TIPO MODELLO ALTRE APP. | TIPO MODELLO o )
CONDUTTURA | TIPO_ISOLAMENTO | POSA EPR 61 EPR 13 CONDUTTURA | TIPO_ISOLAMENTO | POSA EPR 61 EPR 61 EPR 61 EPR 61 - | ¢ . ° ° ° ®
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] | | 1X16 [1x16 [1X16 | | \ \ 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 \ \ | | | | | | SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] | | 1x6 | 1x6 | 1x6 | 1x6 | 1x6 | 1x6 | 16 | 1x6 | \ \ \ \ \ \ \ \ |
Ib [A] Iz [A] 15 78 0.9 37 Ib [A] Iz [A] 4,35 48,3 4,35 48,3 4,35 48,3 4,35 48,3 Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato Data Autorizzato Data
Un [V] Pn [kW] 400 10 230 0.2 Un [V] Pn [kW] 230 1 230 1 230 1 230 1 u! ® ® i ® ® ® _ __
FONDO LINEA | Icc min [KA] | lcc max [KA] 10 10 254 | 322 FONDO LINEA | Icc min [KA] | lcc max [KA] 017 | 026 | 017 026 | 017 | 0726 017 | 026 AUX-N A Emissione CTOdesoNN | 7z S0 | ayipp0py [ DBUE0 | g1 0022 L PROSETTISTA
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 2 0 2 0 LUNGHEZZA [m] | v TOTALE [%] 280 2,1 300 2,1 450 2,1 480 2,1 [ (Dolomit) — ~<2lIGiNo _
NOTE FG16R16 FG16R16 NOTE FGT60R16 FG160R16 FG160R16 FGT60R16 DELll_';E;PEo(\B/U s ql_i%NE-Rl
. N[O
DoftZ/Q’fQZ.’pZPA *O CUCINO
ISERIZIONE ALBO N* 2216
29/01/2022
[File: IBOU1BEZZP9LF3000001A.dwg |n. Elab.: |
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PALO CONICO LAMINATO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CON BLOCCO DI FONDAZIONE 100x100x100 cm. ALTEZZA TOTALE 8.8 m, PROFONDITÀ DI INFISSIONE 0.8 m. APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER ESTERNI CON OTTICA STRADALE A LUCE DIRETTA, CON SORGENTE LUMINOSA A LED DI POTENZA - 85W - 10000lm. VANO OTTICO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO, POSSIBILITÀ DI REGOLAZIONE DELL'INCLINAZIONE RISPETTO AL MANTO STRADALE. GRADO DI PROTEZIONE IP67, DOTATO DI DRIVER CON 3 PROFILI DI FUNZIONAMENTO AL 100% CON DIFFERENTI LIVELLI DI FLUSSO LUMINOSO E PROFILO DI RICONOSCIMENTO DELLA MEZZANOTTE. IK08, CLASSE DI ISOLAMENTO II. COMPLETO DI CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO ADATTA PER ENTRA/ESCI E DERIVAZIONE, PROTETTA CON FUSIBILI, COPERCHIO; GRADO DI PROTEZIONE IP44 CL. ISOL. II

AutoCAD SHX Text
PALO CONICO LAMINATO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CON BLOCCO DI FONDAZIONE 100x100x100 cm, DOTATA DI TESTA PER L'ATTACCO DI DUE APPARECCHI ILLUMINANTI. ALTEZZA TOTALE 8.8 m, PROFONDITÀ DI INFISSIONE 0.8 m. APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER ESTERNI CON OTTICA STRADALE A LUCE DIRETTA, CON SORGENTE LUMINOSA A LED DI POTENZA - 85W - 10000lm. VANO OTTICO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO, POSSIBILITÀ DI REGOLAZIONE DELL'INCLINAZIONE RISPETTO AL MANTO STRADALE. GRADO DI PROTEZIONE IP67, DOTATO DI DRIVER CON 3 PROFILI DI FUNZIONAMENTO AL 100% CON DIFFERENTI LIVELLI DI FLUSSO LUMINOSO E PROFILO DI RICONOSCIMENTO DELLA MEZZANOTTE. IK08, CLASSE DI ISOLAMENTO II. COMPLETO DI CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO ADATTA PER ENTRA/ESCI E DERIVAZIONE, PROTETTA CON FUSIBILI, COPERCHIO; GRADO DI PROTEZIONE IP44 CL. ISOL. II
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CANALIZZAZIONI INTERRATE N°2 TUBI PVC SERIE PESANTE A DOPPIA PARETE Ø100mm PROTETTA SUPERIORMENTE CON MAGRONE PER PROTEZIONE MECCANICA

AutoCAD SHX Text
POZZETTO IN CLS 60x60x60cm PER DERIVAZIONE E/O RACCORDO ALLE APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE - CHIUSINO CARRABILE IN GHISA
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QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE COMPLETO DI ARMADIO STRADALE A DOPPIO VANO IP44 IN POLIESTERE  ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE COMPLETO DI ARMADIO STRADALE A DOPPIO VANO IP44 IN POLIESTERE ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE COMPLETO DI ARMADIO STRADALE A DOPPIO VANO IP44 IN POLIESTERE  DI DISTRIBUZIONE COMPLETO DI ARMADIO STRADALE A DOPPIO VANO IP44 IN POLIESTERE DI DISTRIBUZIONE COMPLETO DI ARMADIO STRADALE A DOPPIO VANO IP44 IN POLIESTERE  DISTRIBUZIONE COMPLETO DI ARMADIO STRADALE A DOPPIO VANO IP44 IN POLIESTERE DISTRIBUZIONE COMPLETO DI ARMADIO STRADALE A DOPPIO VANO IP44 IN POLIESTERE  COMPLETO DI ARMADIO STRADALE A DOPPIO VANO IP44 IN POLIESTERE COMPLETO DI ARMADIO STRADALE A DOPPIO VANO IP44 IN POLIESTERE  DI ARMADIO STRADALE A DOPPIO VANO IP44 IN POLIESTERE DI ARMADIO STRADALE A DOPPIO VANO IP44 IN POLIESTERE  ARMADIO STRADALE A DOPPIO VANO IP44 IN POLIESTERE ARMADIO STRADALE A DOPPIO VANO IP44 IN POLIESTERE  STRADALE A DOPPIO VANO IP44 IN POLIESTERE STRADALE A DOPPIO VANO IP44 IN POLIESTERE  A DOPPIO VANO IP44 IN POLIESTERE A DOPPIO VANO IP44 IN POLIESTERE  DOPPIO VANO IP44 IN POLIESTERE DOPPIO VANO IP44 IN POLIESTERE  VANO IP44 IN POLIESTERE VANO IP44 IN POLIESTERE  IP44 IN POLIESTERE IP44 IN POLIESTERE  IN POLIESTERE IN POLIESTERE  POLIESTERE POLIESTERE STAMPATO A CALDO RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO. DOTATO DI SERRATURE DI SICUREZZA ANTIVANDALICHE.  A CALDO RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO. DOTATO DI SERRATURE DI SICUREZZA ANTIVANDALICHE. A CALDO RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO. DOTATO DI SERRATURE DI SICUREZZA ANTIVANDALICHE.  CALDO RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO. DOTATO DI SERRATURE DI SICUREZZA ANTIVANDALICHE. CALDO RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO. DOTATO DI SERRATURE DI SICUREZZA ANTIVANDALICHE.  RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO. DOTATO DI SERRATURE DI SICUREZZA ANTIVANDALICHE. RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO. DOTATO DI SERRATURE DI SICUREZZA ANTIVANDALICHE.  CON FIBRA DI VETRO. DOTATO DI SERRATURE DI SICUREZZA ANTIVANDALICHE. CON FIBRA DI VETRO. DOTATO DI SERRATURE DI SICUREZZA ANTIVANDALICHE.  FIBRA DI VETRO. DOTATO DI SERRATURE DI SICUREZZA ANTIVANDALICHE. FIBRA DI VETRO. DOTATO DI SERRATURE DI SICUREZZA ANTIVANDALICHE.  DI VETRO. DOTATO DI SERRATURE DI SICUREZZA ANTIVANDALICHE. DI VETRO. DOTATO DI SERRATURE DI SICUREZZA ANTIVANDALICHE.  VETRO. DOTATO DI SERRATURE DI SICUREZZA ANTIVANDALICHE. VETRO. DOTATO DI SERRATURE DI SICUREZZA ANTIVANDALICHE.  DOTATO DI SERRATURE DI SICUREZZA ANTIVANDALICHE. DOTATO DI SERRATURE DI SICUREZZA ANTIVANDALICHE.  DI SERRATURE DI SICUREZZA ANTIVANDALICHE. DI SERRATURE DI SICUREZZA ANTIVANDALICHE.  SERRATURE DI SICUREZZA ANTIVANDALICHE. SERRATURE DI SICUREZZA ANTIVANDALICHE.  DI SICUREZZA ANTIVANDALICHE. DI SICUREZZA ANTIVANDALICHE.  SICUREZZA ANTIVANDALICHE. SICUREZZA ANTIVANDALICHE.  ANTIVANDALICHE. ANTIVANDALICHE. CLASSE DI ISOLAMENTO II.

AutoCAD SHX Text
ACC P.to 01

AutoCAD SHX Text
ACC P.to 06

AutoCAD SHX Text
AV ( P.to 21)

AutoCAD SHX Text
AV( P.to 22)

AutoCAD SHX Text
Int.SCMT

AutoCAD SHX Text
Tel.ni+Pann.Tec.

AutoCAD SHX Text
Inv.Fs 01/06

AutoCAD SHX Text
Inv.Fs 02/05

AutoCAD SHX Text
RELE'

AutoCAD SHX Text
RELE'

AutoCAD SHX Text
Teleinf.

AutoCAD SHX Text
UT.ESS.

AutoCAD SHX Text
AL19

AutoCAD SHX Text
Teleinf.

AutoCAD SHX Text
NV

AutoCAD SHX Text
ACC P.to 05

AutoCAD SHX Text
ACC P.to 02

AutoCAD SHX Text
N3 F.O.

AutoCAD SHX Text
Post. MAN (TML)

AutoCAD SHX Text
QD1-QD2 

AutoCAD SHX Text
48 Vcc

AutoCAD SHX Text
Alim 48 Vcc N° 3 QUADRI  + quadro parallelo

AutoCAD SHX Text
AL14

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
RIF. QUADRO

AutoCAD SHX Text
NUMERAZIONE MORSETTI

AutoCAD SHX Text
DISTRIBUZIONE

AutoCAD SHX Text
MODELLO

AutoCAD SHX Text
NOTE

AutoCAD SHX Text
dV TOTALE [%]

AutoCAD SHX Text
LUNGHEZZA [m]

AutoCAD SHX Text
FONDO LINEA

AutoCAD SHX Text
Icc max [kA]

AutoCAD SHX Text
Icc min [kA]

AutoCAD SHX Text
Pn [kW]

AutoCAD SHX Text
Un [V]

AutoCAD SHX Text
Iz [A]

AutoCAD SHX Text
Ib [A]

AutoCAD SHX Text
POSA

AutoCAD SHX Text
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]

AutoCAD SHX Text
TIPO ISOLAMENTO

AutoCAD SHX Text
CONDUTTURA

AutoCAD SHX Text
TIPO

AutoCAD SHX Text
ALTRE APP.

AutoCAD SHX Text
In [A]

AutoCAD SHX Text
N. POLI

AutoCAD SHX Text
FUSIBILE

AutoCAD SHX Text
Irth [A]

AutoCAD SHX Text
TIPO

AutoCAD SHX Text
TERMICO

AutoCAD SHX Text
In [A]

AutoCAD SHX Text
N. POLI

AutoCAD SHX Text
BOBINA [V]

AutoCAD SHX Text
CLASSE

AutoCAD SHX Text
TIPO

AutoCAD SHX Text
TELERUTTORE

AutoCAD SHX Text
CONTATTORE

AutoCAD SHX Text
tdn [ms]

AutoCAD SHX Text
Idn [A]

AutoCAD SHX Text
CLASSE

AutoCAD SHX Text
TIPO

AutoCAD SHX Text
DIFFERENZIALE

AutoCAD SHX Text
Ig [A]

AutoCAD SHX Text
tg [s]

AutoCAD SHX Text
Ii [A]

AutoCAD SHX Text
tsd [s]

AutoCAD SHX Text
Isd [A]

AutoCAD SHX Text
tr [s]

AutoCAD SHX Text
Ir [A]

AutoCAD SHX Text
CURVA/SGANCIATORE

AutoCAD SHX Text
In [A]

AutoCAD SHX Text
N. POLI

AutoCAD SHX Text
INTERRUTTORE

AutoCAD SHX Text
Icu [kA]

AutoCAD SHX Text
TIPO APPARECCHIO

AutoCAD SHX Text
DESCRIZIONE CIRCUITO

AutoCAD SHX Text
NUMERAZIONE CIRCUITO

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
RA1 RIARMO AUTOM.

AutoCAD SHX Text
C3

AutoCAD SHX Text
3R

AutoCAD SHX Text
Ik=10 kA

AutoCAD SHX Text
Wh

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
400V 50Hz

AutoCAD SHX Text
Fornitura

AutoCAD SHX Text
Ik=10 kA

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
Q5

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
4P

AutoCAD SHX Text
MOD

AutoCAD SHX Text
Generale

AutoCAD SHX Text
Dispositivo

AutoCAD SHX Text
RSTN

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Q2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
RSTN

AutoCAD SHX Text
SPD tipo 1+2

AutoCAD SHX Text
Up1,5kV-Iimp12,5kA

AutoCAD SHX Text
In25kA-Imax50kA

AutoCAD SHX Text
Q3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
RSTN

AutoCAD SHX Text
MISURE

AutoCAD SHX Text
MOD

AutoCAD SHX Text
EPR

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
1x2,5

AutoCAD SHX Text
1x2,5

AutoCAD SHX Text
1x2,5

AutoCAD SHX Text
0,9

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
230

AutoCAD SHX Text
0,2

AutoCAD SHX Text
2,54

AutoCAD SHX Text
3,22

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
FG16R16

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
RSTN

AutoCAD SHX Text
Generale

AutoCAD SHX Text
Illuminazione

AutoCAD SHX Text
MOD

AutoCAD SHX Text
4P

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
Istantaneo

AutoCAD SHX Text
0,3

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C2

AutoCAD SHX Text
C1

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
Q4

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
RIF. QUADRO

AutoCAD SHX Text
NUMERAZIONE MORSETTI

AutoCAD SHX Text
DISTRIBUZIONE

AutoCAD SHX Text
MODELLO

AutoCAD SHX Text
NOTE

AutoCAD SHX Text
dV TOTALE [%]

AutoCAD SHX Text
LUNGHEZZA [m]

AutoCAD SHX Text
FONDO LINEA

AutoCAD SHX Text
Icc max [kA]

AutoCAD SHX Text
Icc min [kA]

AutoCAD SHX Text
Pn [kW]

AutoCAD SHX Text
Un [V]

AutoCAD SHX Text
Iz [A]

AutoCAD SHX Text
Ib [A]

AutoCAD SHX Text
POSA

AutoCAD SHX Text
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]

AutoCAD SHX Text
TIPO ISOLAMENTO

AutoCAD SHX Text
CONDUTTURA

AutoCAD SHX Text
TIPO

AutoCAD SHX Text
ALTRE APP.

AutoCAD SHX Text
In [A]

AutoCAD SHX Text
N. POLI

AutoCAD SHX Text
FUSIBILE

AutoCAD SHX Text
Irth [A]

AutoCAD SHX Text
TIPO

AutoCAD SHX Text
TERMICO

AutoCAD SHX Text
In [A]

AutoCAD SHX Text
N. POLI

AutoCAD SHX Text
BOBINA [V]

AutoCAD SHX Text
CLASSE

AutoCAD SHX Text
TIPO

AutoCAD SHX Text
TELERUTTORE

AutoCAD SHX Text
CONTATTORE

AutoCAD SHX Text
tdn [ms]

AutoCAD SHX Text
Idn [A]

AutoCAD SHX Text
CLASSE

AutoCAD SHX Text
TIPO

AutoCAD SHX Text
DIFFERENZIALE

AutoCAD SHX Text
Ig [A]

AutoCAD SHX Text
tg [s]

AutoCAD SHX Text
Ii [A]

AutoCAD SHX Text
tsd [s]

AutoCAD SHX Text
Isd [A]

AutoCAD SHX Text
tr [s]

AutoCAD SHX Text
Ir [A]

AutoCAD SHX Text
CURVA/SGANCIATORE

AutoCAD SHX Text
In [A]

AutoCAD SHX Text
N. POLI

AutoCAD SHX Text
INTERRUTTORE

AutoCAD SHX Text
Icu [kA]

AutoCAD SHX Text
TIPO APPARECCHIO

AutoCAD SHX Text
DESCRIZIONE CIRCUITO

AutoCAD SHX Text
NUMERAZIONE CIRCUITO

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Q6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
RN

AutoCAD SHX Text
Illuminazione C1

AutoCAD SHX Text
MOD

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2P

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
230

AutoCAD SHX Text
2P

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
Q7

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
SN

AutoCAD SHX Text
Illuminazione C2

AutoCAD SHX Text
MOD

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2P

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
230

AutoCAD SHX Text
2P

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
[QP]

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
230

AutoCAD SHX Text
2P

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
230

AutoCAD SHX Text
2P

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
K1

AutoCAD SHX Text
K2

AutoCAD SHX Text
K3

AutoCAD SHX Text
K4

AutoCAD SHX Text
Q10

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
SN

AutoCAD SHX Text
Riserva

AutoCAD SHX Text
MOD

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2P

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
230

AutoCAD SHX Text
2P

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
K5

AutoCAD SHX Text
EPR

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
1x6

AutoCAD SHX Text
1x6

AutoCAD SHX Text
4,35

AutoCAD SHX Text
48,3

AutoCAD SHX Text
230

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0,17

AutoCAD SHX Text
0,26

AutoCAD SHX Text
280

AutoCAD SHX Text
2,1

AutoCAD SHX Text
FG16OR16

AutoCAD SHX Text
energia b.t.

AutoCAD SHX Text
Contatore

AutoCAD SHX Text
RSTN

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2P

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
MOD

AutoCAD SHX Text
Quadro

AutoCAD SHX Text
Ausiliari

AutoCAD SHX Text
Alimentazione

AutoCAD SHX Text
RN

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Istantaneo

AutoCAD SHX Text
0,3

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
320

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
APPARECCHIATURA

AutoCAD SHX Text
TOPOGRAFICO

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
RIF. QUADRO

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
[QP]

AutoCAD SHX Text
Vista Frontale - Quadro Parcheggio

AutoCAD SHX Text
POLIEST. E FIBRE DI VETRO

AutoCAD SHX Text
QUADRO IP44 IN RESINA

AutoCAD SHX Text
SPAZIO MINIMO A DISPOSIZIONE

AutoCAD SHX Text
PER EVENTUALI AMPLIAMENTI     

AutoCAD SHX Text
  FORMA DI SEGREGAZIONE 2

AutoCAD SHX Text
FS17 450/750 V

AutoCAD SHX Text
10%

AutoCAD SHX Text
     P=200mm

AutoCAD SHX Text
MOD 4M

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
SPD

AutoCAD SHX Text
MOD 4M

AutoCAD SHX Text
Q4

AutoCAD SHX Text
MOD 4M

AutoCAD SHX Text
Q5

AutoCAD SHX Text
Q1

AutoCAD SHX Text
K1

AutoCAD SHX Text
RIARMO AUTOMATICO

AutoCAD SHX Text
K2

AutoCAD SHX Text
K3

AutoCAD SHX Text
K4

AutoCAD SHX Text
MOD 4M

AutoCAD SHX Text
Q6

AutoCAD SHX Text
Q2

AutoCAD SHX Text
MULTIF.

AutoCAD SHX Text
Q7

AutoCAD SHX Text
Q8

AutoCAD SHX Text
Q9

AutoCAD SHX Text
Q10

AutoCAD SHX Text
K5

AutoCAD SHX Text
EPR

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
1x6

AutoCAD SHX Text
1x6

AutoCAD SHX Text
4,35

AutoCAD SHX Text
48,3

AutoCAD SHX Text
230

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0,17

AutoCAD SHX Text
0,26

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
2,1

AutoCAD SHX Text
FG16OR16

AutoCAD SHX Text
EPR

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
1X16

AutoCAD SHX Text
1X16

AutoCAD SHX Text
1X16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
78

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
FG16R16

AutoCAD SHX Text
Q8

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
Illuminazione C3

AutoCAD SHX Text
MOD

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2P

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
EPR

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
1x6

AutoCAD SHX Text
1x6

AutoCAD SHX Text
4,35

AutoCAD SHX Text
48,3

AutoCAD SHX Text
230

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0,17

AutoCAD SHX Text
0,26

AutoCAD SHX Text
450

AutoCAD SHX Text
2,1

AutoCAD SHX Text
FG16OR16

AutoCAD SHX Text
Q9

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
RN

AutoCAD SHX Text
Illuminazione C4

AutoCAD SHX Text
MOD

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2P

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
EPR

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
1x6

AutoCAD SHX Text
1x6

AutoCAD SHX Text
4,35

AutoCAD SHX Text
48,3

AutoCAD SHX Text
230

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0,17

AutoCAD SHX Text
0,26

AutoCAD SHX Text
480

AutoCAD SHX Text
2,1

AutoCAD SHX Text
FG16OR16

AutoCAD SHX Text
Q11

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
TN

AutoCAD SHX Text
Riserva

AutoCAD SHX Text
MOD

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2P

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
230

AutoCAD SHX Text
2P

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
K6

AutoCAD SHX Text
Q11

AutoCAD SHX Text
K6

AutoCAD SHX Text
QUADRO  PARCHEGGIO

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
Q4

AutoCAD SHX Text
APPARECCHIATURA

AutoCAD SHX Text
TOPOGRAFICO

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
RIF. QUADRO

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
[QP]

AutoCAD SHX Text
MISURE

AutoCAD SHX Text
GRUPPO

AutoCAD SHX Text
VANO

AutoCAD SHX Text
650

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
VANO INTERRUTTORI 

AutoCAD SHX Text
BLOCCO IN CLS

AutoCAD SHX Text
DIM.1050x500x400

AutoCAD SHX Text
VANO PASSACAVI

AutoCAD SHX Text
(PIANTA)

AutoCAD SHX Text
VANO

AutoCAD SHX Text
BLOCCO IN CLS

AutoCAD SHX Text
(LATERALE)

AutoCAD SHX Text
PASSACAVI

AutoCAD SHX Text
LATERALE

AutoCAD SHX Text
FRONTE

AutoCAD SHX Text
QUADRO ELETTRICO

AutoCAD SHX Text
CARATTERISTICHE QUADRO Materiale: SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro. Grado di protezione: IP44 secondo IEC 529/89. Colore: RAL 7032 - 7035. Piastra di fondo in materiale isolante per fissaggio gruppi misura

AutoCAD SHX Text
VANO PASSACAVI

AutoCAD SHX Text
(FRONTE)

AutoCAD SHX Text
SISTEMA DI RIARMO AUTOMATICO

AutoCAD SHX Text
K.1

AutoCAD SHX Text
K.2

AutoCAD SHX Text
K.3

AutoCAD SHX Text
H1

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
Fa

AutoCAD SHX Text
Fb

AutoCAD SHX Text
OP

AutoCAD SHX Text
KT

AutoCAD SHX Text
KC

AutoCAD SHX Text
CR

AutoCAD SHX Text
SCHEMA FUNZIONALE

AutoCAD SHX Text
KC1

AutoCAD SHX Text
KT1

AutoCAD SHX Text
DA INTERRUTTORE AUX  -  230 V ac

AutoCAD SHX Text
SISTEMA DI ACCENSIONE LAMPADE

AutoCAD SHX Text
DISPOSITIVO DI RIARMO AUTOMATICO RA1

AutoCAD SHX Text
C4

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
Q4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
1 - OFF 2 - ON 3 - AUT-CREP. 4 - AUT-OROL.

AutoCAD SHX Text
AUX-F

AutoCAD SHX Text
AUX-N

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
230/24 V

AutoCAD SHX Text
100 VA

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
Ft

AutoCAD SHX Text
K.4

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
F3

AutoCAD SHX Text
F4

AutoCAD SHX Text
F5

AutoCAD SHX Text
K.5

AutoCAD SHX Text
F6

AutoCAD SHX Text
APPARECCHIATURA

AutoCAD SHX Text
TOPOGRAFICO

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
RIF. QUADRO

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
K.6

AutoCAD SHX Text
F7

AutoCAD SHX Text
DELLA PROV. DI TRENTO

AutoCAD SHX Text
DELLA PROV. DI TRENTO

AutoCAD SHX Text
ORDINE DEGLI INGEGNERI

AutoCAD SHX Text
Dott.Ing. PAOLO CUCINO

AutoCAD SHX Text
ISCRIZIONE ALBO N%%D 2216

AutoCAD SHX Text
 1

AutoCAD SHX Text
KEY-PLAN

AutoCAD SHX Text
PRG STAZIONE DI PONTE GARDENA

AutoCAD SHX Text
SCALA 1:200

AutoCAD SHX Text
PLANIMETRIA


	Fogli e viste
	A1_PE


		2023-09-19T10:17:25+0200
	CUCINO PAOLO




