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Canale quadrangolare di estrazione
dim. 800x500 mm spessore 8/10

STMIZ] SERRANDA TAGLIAFUOCO PROGETTATA E CERTIFICATA SECONDO LA NORMA EN 15650 DIMENSIONI 1000x1000 mm DISPOSITIVO DI
SGANCIO TERMICO CON SENSORE TERMOELETTRICO SERVOMOTORE ELETTRICO ON/OFF 230V C.A. CON RITORNO A MOLLA TRONCHI
DI PROLUNGAMENTO E GRIGLIATI DI' CHIUSURA SU INGRESSO ED USCITA ARIA COMPLETA DI MICROINTERRUTTORI DI FINE CORSA IN GRIGLIA DI TRANSITO
APERTURA E CHIUSURA ( CONTROLLO FUMI ) 6T
GT5  dimensioni [LxH]: 1000x1000 mm
ESTRATTORE ASSIALE A PARETE/DA CANALE
EXTS LAMIERA FORATA SPESSORE 8/10 PER PROTEZIONE
PORTATA ARIA: 13000 m3/h DEGLI ELEMENTI IMPIANTISTICI AFFACCIATI IN
PREVALENZA: 500 Pg GALLERIA SERRANDE DALLEONDE DI PRESSIONE
EXT GENERATE DAL PASSAGGIO DEI TRENI.
EXT6
PORTATA ARIA: 20000 m3/h
PREVALENZA: 600 Pa
GRIGLIA DI PRESA ARIA
D GR5 dimensioni [LxB]: 1000x600 mm TERMOSTATO AMBIENTE
- GR6 dimensioni [LxB]: 1600x800 mm
L'ELABORATO E RAPPRESENTATIVO DEL SOLO IMPIANTO HVAC, MENTRE PER GLI ALTRI IMPIANTI E PER GLI ASPETTI ARCHITETTONICI SI RIMANDA Al RELATIVI SPECIFICI ELABORATI.
PER LO SCHEMA FUNZIONALE E TIPOLOGICI DI INSTALLAZIONE VEDERE L'ELABORATO IBOU1BEZZDXIT1103001
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