LEGENDA IMPIANTI

CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDI

KEY—PLAN

ALIMENTATORE

MODULO D’ISOLAMENTO

RILEVATORE OTTICO DI FUMO

RILEVATORE OTTICO DI FUMO CONTROSOFFITTO

RILEVATORE OTTICO DI FUMO SOTTOPAVIMENTO

RILEVATORE TERMOVELOCIMETRICO

RILEVATORE DI FIAMMA

RILEVATORE DI IDROGENO

RILEVATORE DI OSSIGENO

RIPETITORE OTTICO

PULSANTE DI SCARICA MANUALE

PANNELLO OTTICO/ACUSTICO “ALLARME INCENDIO”

m

PANNELLO OTTICO/ACUSTICO "EVACUARE IL LOCALE”

AEIEIEIGC IR I EHEHE |

PANNELLO OTTICO/ACUSTICO "VIETATO ENTRARE”

[
O
()

UNITA” DI SPEGNIMENTO INCENDIO

[PONTE GARDENA

MC MODULO DI CAMPO
MI MODULO DI INTERFACCIA
® SCATOLA DI DERIVAZIONE

———— | TUBAZIONE IN PVC 825

————— | CANALETTA METALLICA (COMUNE AGLI IMPIANTI CORRENTI DEBOLI)
@ CAVO EN50200, LSZH SEZIONE 2x1,5mmq SEGNALE TWISTATO E SCHERMATO
® CAVO  EN50200, LSZH SEZIONE 2x1,5mmq ALIMENTAZIONE
© N'2 CAVI EN50200, LSZH SEZIONE 2x1mmgq TWISTATO E SCHERMATO
ESTINTORE A POLVERE 6 kg
ESTINTORE A CO, 5 kg
POLVERE CARRELLATO 50 kg

L'ELABORATO E RAPPRESENTATIVO DEL SOLO IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI, MENTRE PER GLI ALTRI IMPIANTI E PER GLI ASPETTI
ARCHITETTONICI SI' RIMANDA Al RELATIVI SPECIFICI ELABORATI.

PER LO SCHEMA FUNZIONALE VEDERE L’ELABORATO IBOU1BEZZDXAI0505001

IMPIANTO RILEVAZIONE FUMO '

DISPOSIZIONE APPARECCHIATURA DI SEGNALAZIONE

DETTAGLIO RILEVATORE

Cassetta di derivazione per posa in

/_/vistu dimensioni (Ixhxp) 150x110x70

2500

p
d 90dB Dm (h Ixp) 110x285x68mm
— [ FIRE |

1000

T g II arme incendio con lampade
e buzzer piezzoelettrico

manuale allarme inc
ﬂ/Dm (hxixp) 120x100x40mm

Pulsante per segnalaz
endio

[ QUOTA PAVIMENTO
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JRETE FERROVIARIA ITALIANA
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PROGETTO ESECUTIVO
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