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0 Marzo 2023 Prima emissione Ing. Piero FarentiP.I. Sandro Farenti

ISTANZA di Connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale
Trasmissione del progetto degli impianti per la connessione ai fini del

rilascio, da parte di Terna, del parere di rispondenza ai requisiti tecnici
indicati nel Codice di Rete

 VIABILITA' ED ACCESSIBILITA' STAZIONE

Società di Ingegneria

FARENTI S.r.l.
Via Don Giuseppe Corda, snc
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Tel. 07761805460 Fax 07761800135

P.Iva 02604750600
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Provincia di MATERA
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CONFIGURAZIONE TIPICA CONVOGLIO TRASPORTO ATR 380kV
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3 Novembre 2023 Quarta emissione Ing. Piero FarentiP.I. Sandro Farenti
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