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via Caradosso n.9
Milano 20123
P.Iva 11412940964
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Il DIRETTORE TECNICO
Ing. Orazio Tricarico

ATECH srl
Via Caduti di Nassiryia, 55
70124- Bari (BA)
pec: atechsrl@legalmail.it
Ing. Alessandro Antezza

PROGETTO E SIA:

REGIONE
PUGLIA

PROVINCIA DI
FOGGIA

PROGETTO ELETTRICO:

 PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO EOLICO COSTITUITO DA 18 AEROGENERATORI E

RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA R.T.N. RICADENTI NEI
COMUNI DI FOGGIA, LUCERA (FG) E TROIA (FG)

SOLARITES s.r.l.
piazza V.Emanuele II n.14
Ceva (CN) 12073
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LEGENDA APPARECCHIATURE
 ELETTROMECCANICHE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Terminali arrivo cavo

Scaricatore

Trasformatore di tensione capacitivo

Sezionatore tripolare orizzontale con lame
di messa a terra e comando motorizzato

Interruttore tripolare

Trasformatore di corrente

Trasformatore di tensione induttivo

Trasformatore di tensione

Sezionatore con lame di terra

10 Sezionatore verticale

C
avidotto AT 150 KV
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Portale sbarre 150 kV

Trasformatore di potenza MT/AT

Vasca raccolta olio del trasformatore

Locale pompe

Manichetta idrante antincendio

Vasca IMHOFF

Palina Illuminazione

Colonnina

Trasformatore di emergenza (jolly)
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PARTENZA CAVO
150 kV SE TERNA
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