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SSE DI CONNESSIONE
nuova stazione elettrica

150/36 kV

SE UTENTE DI
TRASFORMAZIONE

Elettrodotto AT

linea RTN 150 kV “Prizzi - Corleone” esistente

Elettrodotto AT

linea RTN 150 kV “Prizzi - Corleone” esistente

Elettrodotto AT

linea RTN 150 kV “Prizzi - Corleone” esistente

Elettrodotto AT

linea RTN 150 kV “Prizzi - Corleone” esistente

N

O

A tre terne su strada asfaltata esistente

CAVIDOTTO MT - TRATTO M - N

A tre terne su strada asfaltata esistente

CAVIDOTTO MT - TRATTO N - O

A tre terne su strada asfaltata esistente

CAVIDOTTO MT - TRATTO O - P

A tre terne su strada asfaltata esistente

CAVIDOTTO MT - TRATTO P - SE

P

LN 1 MT IMP. FV NORD - SE 3X2X630 mm²

LN 1 MT IMP. FV NORD - SE 3X2X630 mm²

LN 1 MT IMP. FV NORD - SE 3X2X630 mm²

LN 1 MT IMP. FV NORD - SE 3X2X630 mm²

LN 2 MT IMP. FV SUD - SE 3X1X630 mm²

LN 2 MT IMP. FV SUD - SE 3X1X630 mm²

LN 2 MT IMP. FV SUD - SE 3X1X630 mm²

LN 2 MT IMP. FV SUD - SE 3X1X630 mm²

LN 2 MT IMP. FV SUD - SE 3X1X630 mm²

LEGENDA

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

INQUADRAMENTO

N

N

Area di intervento

NNN

SEZIONE 8 SEZIONE 9

NNN

SEZIONE 10

NNN

NNN

ERIN-CO_T_17_A_D_4

1:2000

PLANIMETRIA DORSALI DI IMPIANTO_SEZIONI
8-9-10

N.

OGGETTO

Rif. PROGETTO

TITOLO

PROGETTISTA CODICE ELABORATO

SCALA

NOME FILE DI STAMPA

SCALA DI STAMPA DA FILE

n°.Rev. DESCRIZIONE REVISIONE DATA ELABORATO VERIFICATO APPROVATO

Dott. Ing. Girolamo Gorgone

C O P Y R I G H T  E D I S O N  R I N N O V A B I L I  S . P . A .  -  T U T T I  I  D I R I T T I  S O N O  R I S E R V A T I  A  N O R M A  D I  L E G G E

PROPONENTE

REGIONE SICILIA
PROVINCIA DI PALERMO

COMUNE DI CORLEONE

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO E DELLE OPERE
E INFRASTRUTTURE CONNESSE, NEL COMUNE DI CORLEONE (PA) DELLA POTENZA IN

IMMISSIONE PARI A 37,62 MW DENOMINATO "TRENTASALME".

Sezione 1

Linea 1 MT IMP. FV NORD - SE

Linea AT Corleone - Prizzi

LN 1 - Cavidotto Tipo MT

Tipo di cavidotto
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Numero di terne

SE

SE Utenza

Sezione 2

Sezione 3
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Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10
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LN(d) (a) - (x)x(y)x(z) mm²

Nodo di inizio sezione

 Nodo di fine sezionec
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x

y

z

 Progressivo di linea

Numero di fasi 

Numero di terne

Sezione del cavo

Impianto FV

SE da realizzarsi

CAVIDOTTO (a) - TRATTO (b)-(c)

a MT/AT per media o alta tensione

Linea 2 MT IMP. FV SUD - SE

LN 2 - Cavidotto Tipo MT 1
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