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Cabina MT/BT N° 2 - C13.2

1 2 3
— — —
SCOMPARTO3 SCOMPARTO 2 SCOMPARTO 1
INGRESSO PROTEZIONE USCITA
LINEA TRASFORMATORE LINEA

‘3 ‘3 ‘3
o, a o,
1
-sL1 'II_L -sL2 |||_. -sL3 'II_L

1g-TR1 = QM1
o 3 K
630A ¥ @

TA1
200/5A
2.5VA 5P30

|I|—‘/H ll /H ll|—‘/H

STel STl STel  STol STel STl

-HC1 -HC1 -HC1

O o T e O o T N O o 5055
S, BT, S, BT, S, BT,

ressitenza
anticondensa

- /
=+ Ij -
'
TO1
A V1=230kV
V2 =800V
)\ )\ Sn = 4500 kVA+4500 kVA

Dy11-y11
ONAN
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Dispositivo controllo l
isolamento

_ 3x4000A
lcc 3F(max)=34kA
\[\Q L— o

\  3x400A \ 3x400A \ 3x400A \ 3x400A \  3x400A \  3x400A \ 3x400A \ 3x400A \ 3x400A \  3x400A \  3x400A \ 3x400A \ 3x400A \ 3x400A \  3x400A

IN=4000A/Vn=800V/Vi=1000V/lcw=35kAx1s /f=50Hz

. I
| I ‘

Dispositivo controllo

isolamento l
R 3x4000A
lcc 3F(max)=34kA

N

dBus RTU
RS485

26/26Q MASSIMA TEMPERATURA TRASFORMATORE
27 MINIMA TENSIONE DI FASE
59 MASSIMA TENSIONE DI FASE
59N (0 59V0) | MASSIMA TENSIONE RESIDUA
50 MASSIMA CORRENTE ISTANTANEA
51 MASSIMA CORRENTE RITARDATA
63T MASSIMA PRESSIONE TRASFORMATORE
67N DIREZIONALE DI TERRA
68 BLOCCO FUNZIONI DI PROTEZIONE (SELETTIVITA' LOGICA)
80s MINIMA TENSIONE SERVIZI AUSILIARI (DC)
81< /81> MINIMA / MASSIMA FREQUENZA
87L DIFFERENZIALE DI LINEA
86 RELE' DI BLOCCO
% REGOLATORE DI TENSIONE PER COMMUTATORE SOTTO CARICO
TRASFORMATORE AT/MT
94 RELE' DI SCATTO
97T RELE' BUCHHOLZ
929Q MINIMO LIVELLO OLIO TRASFORMATORE

TUTTE LE COORDINATE SONO RIFERITE AL SISTEMA ETRS.UTM ZONA 32N

PROGETTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO AGRIVOLTAICO DELLA POTENZA DI PICCO DI

360MW CON SISTEMA DI ACCUMULO DI CAPACITA' PARI A 82,5MWH E RELATIVE OPERE DI
CONNESSIONE ALLA RETE RTN, DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI SASSARI NELLE

FRAZIONI DI "PALMADULA, LA CORTE, CANAGLIA, LI PIANI, SAN GIORGIO, SCALA ERRE"

~BROGETTO DEFINITIVO

CN=GRANGE SABATE JOATHAM JOHN
CAIT)

257 SABATE - - -
255.4,42=JOATHAM JOHN

Data Logger
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_ PALMADULAYS
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PROGETTISTA:
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,tg./l‘ng& SiMiehe Venturin
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ELABORATO n°:
B1028F-D-PAL-IMP-17-r00

TITOLO ELABORATO:

SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE
PALMADULA 9

NOME FILE :

SCALA: -

pata: AGOSTO 2023

N. DATA DESCRIZIONE ELABORATO |CONTROLLATO | APPROVATO
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REVISIONE

02

03
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