
50

59

27

51

59N (o 59V0)

86

67N

87L

90

26 / 26Q

68

97T

99Q

63T

MINIMA TENSIONE DI FASE

MASSIMA TENSIONE DI FASE

MASSIMA TENSIONE RESIDUA

MASSIMA CORRENTE ISTANTANEA

MASSIMA CORRENTE RITARDATA

DIREZIONALE DI TERRA

BLOCCO FUNZIONI DI PROTEZIONE (SELETTIVITA' LOGICA)

REGOLATORE DI TENSIONE PER COMMUTATORE SOTTO CARICO

TRASFORMATORE AT/MT

DIFFERENZIALE DI LINEA

RELE' DI BLOCCO

MASSIMA TEMPERATURA TRASFORMATORE

RELE' BUCHHOLZ

MINIMO LIVELLO OLIO TRASFORMATORE

MASSIMA PRESSIONE TRASFORMATORE

94 RELE' DI SCATTO

80s
MINIMA TENSIONE SERVIZI AUSILIARI (DC)

81< / 81> MINIMA / MASSIMA FREQUENZA

LEGENDA FUNZIONI DI PROTEZIONE

AT / MT

QMT29

Quadro M.T.

CEI-016 30kV

SST - SUD

TR1

Trasformatore

MT/BT

30/0.04kV

Quadro

ausiliari

Cabina MT/BT

N° 1 - C29.1

Cabina di Testa

LA CORTE 4 - C29

3(1x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

2x6 mm²

H1Z2Z2-K

3(1x300) mm²

ARG16R16 0.6/1kV

L=200m

BESS1

BESS2

BESS3

BESS4

BESS5

3(2x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

L=500m

Trasformatore

MT/BT

30/0.04kV

Cabina MT/BT

N° 1 - C8.1

Cabina MT/BT

N° 2 - C8.2

Quadro

ausiliari

3(1x300) mm²

ARG16R16 0.6/1kV

3(1x300) mm²

ARG16R16 0.6/1kV

2x6 mm²

H1Z2Z2-K

QMT8

3(1x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

3(1x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

2x6 mm²

H1Z2Z2-K

3(2x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

L=500m

Cabina di Testa

Palmadula 5A - C8

L=150m

L=800m

Trasformatore

MT/BT

30/0.04kV

Cabina MT/BT

N° 1 - C9.1

Cabina MT/BT

N° 2 - C9.2

Quadro

ausiliari

3(1x300) mm²

ARG16R16 0.6/1kV

3(1x300) mm²

ARG16R16 0.6/1kV

2x6 mm²

H1Z2Z2-K

QMT9

3(1x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

3(1x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

2x6 mm²

H1Z2Z2-K

Cabina di Testa

Palmadula 5B - C9

L=150m

L=250m

Trasformatore

MT/BT

30/0.04kV

Cabina MT/BT

N° 1 - C10.1

Cabina MT/BT

N° 2 - C10.2

Quadro

ausiliari

3(1x300) mm²

ARG16R16 0.6/1kV

3(1x300) mm²

ARG16R16 0.6/1kV

2x6 mm²

H1Z2Z2-K

QMT10

3(1x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

3(1x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

2x6 mm²

H1Z2Z2-K

Cabina di Testa

Palmadula 5C - C10

L=250m

L=420m

3(2x185 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

L=1600m

3(2x185 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

L=2100m

Trasformatore

MT/BT

30/0.04kV

Quadro

ausiliari

Cabina di Testa

LA CORTE 3 - C27

QMT27

3(1x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

3(1x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

L=850m

L=250m

QMT26

Trasformatore

MT/BT

30/0.04kV

Quadro

ausiliari

Cabina MT/BT

N° 1 - C26.1

Cabina di Testa

LA CORTE 2 - C26

3(1x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

2x6 mm²

H1Z2Z2-K

3(1x300) mm²

ARG16R16 0.6/1kV

L=300m

Cabina MT/BT

N° 2 - C27.2

2x6 mm²

H1Z2Z2-K

3(1x300) mm²

ARG16R16 0.6/1kV

3(1x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

L=2100m

Cabina MT/BT

N° 1 - C27.1

2x6 mm²

H1Z2Z2-K

3(1x300) mm²

ARG16R16 0.6/1kV

3(2x185 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

L=7400m

Trasformatore

MT/BT

30/0.04kV

Quadro

ausiliari

Cabina di Testa

LA CORTE 1 - C25

QMT25

3(1x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

3(1x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

L=450m

L=100m

Cabina MT/BT

N° 2 - C25.2

2x6 mm²

H1Z2Z2-K

3(1x300) mm²

ARG16R16 0.6/1kV

3(1x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

L=1400m

Cabina MT/BT

N° 1 - C25.1

2x6 mm²

H1Z2Z2-K

3(1x300) mm²

ARG16R16 0.6/1kV

Trasformatore

MT/BT

30/0.04kV

Cabina MT/BT

N° 1 - C28.1

Quadro

ausiliari

3(1x300) mm²

ARG16R16 0.6/1kV

QMT28

3(1x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

2x6 mm²

H1Z2Z2-K

Cabina di Testa

LA CORTE 5 - C28

L=250m

3(1x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

L=1500m

3(2x185 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

L=6000m

QMT14

Quadro M.T.

CEI-016 30kV

SST - SUD

TR2

Trasformatore

MT/BT

30/0.04kV

Quadro

ausiliari

Cabina MT/BT

N° 1 - C14.1

Cabina di Testa

Palmadula 10 - C14

3(1x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

2x6 mm²

H1Z2Z2-K

3(1x300) mm²

ARG16R16 0.6/1kV

L=550m

BESS1

BESS2

BESS3

BESS4

BESS5

3(2x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

L=500m

Trasformatore

MT/BT

30/0.04kV

Cabina MT/BT

N° 1 - C23.1

Cabina MT/BT

N° 2 - C23.2

Quadro

ausiliari

3(1x300) mm²

ARG16R16 0.6/1kV

3(1x300) mm²

ARG16R16 0.6/1kV

2x6 mm²

H1Z2Z2-K

QMT23

3(1x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

3(1x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

2x6 mm²

H1Z2Z2-K

3(1x185 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

L=1300m

Cabina di Testa

Palmadula 8A - C23

L=350m

L=1000m

Cabina di Testa

Palmadula 8B - C24

3(1x185 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

L=2100m

3(1x185 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

L=2000m

3(1x185 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

L=2550m

AT / MT

QMT24

Trasformatore

MT/BT

30/0.04kV

Quadro

ausiliari

Cabina MT/BT

N° 1 - C24.1

3(1x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

2x6 mm²

H1Z2Z2-K

3(1x300) mm²

ARG16R16 0.6/1kV

L=100m

Trasformatore

MT/BT

30/0.04kV

Cabina MT/BT

N° 1 - C21.1

Cabina MT/BT

N° 2 - C21.2

Quadro

ausiliari

3(1x300) mm²

ARG16R16 0.6/1kV

3(1x300) mm²

ARG16R16 0.6/1kV

2x6 mm²

H1Z2Z2-K

3(1x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

3(1x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

2x6 mm²

H1Z2Z2-K

L=800m

L=300m

Cabina di Testa

Palmadula 7B - C22

QMT22

Trasformatore

MT/BT

30/0.04kV

Quadro

ausiliari

Cabina MT/BT

N° 1 - C22.1

3(1x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

2x6 mm²

H1Z2Z2-K

3(1x300) mm²

ARG16R16 0.6/1kV

L=450m

QMT21

Cabina di Testa

Palmadula 7A - C21

Trasformatore

MT/BT

30/0.04kV

Cabina MT/BT

N° 1 - C19.1

Cabina MT/BT

N° 2 - C19.2

Quadro

ausiliari

3(1x300) mm²

ARG16R16 0.6/1kV

3(1x300) mm²

ARG16R16 0.6/1kV

2x6 mm²

H1Z2Z2-K

3(1x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

3(1x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

2x6 mm²

H1Z2Z2-K

L=400m

L=800m

Cabina di Testa

Palmadula 6B - C20

QMT20

Trasformatore

MT/BT

30/0.04kV

Quadro

ausiliari

Cabina MT/BT

N° 1 - C20.1

3(1x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

2x6 mm²

H1Z2Z2-K

3(1x300) mm²

ARG16R16 0.6/1kV

L=250m

QMT19

Cabina di Testa

Palmadula 6A - C19

3(2x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

L=900m

3(1x185 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

L=2100m

3(1x185 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

L=2100m

AT / MT

QMT18

Quadro M.T.

CEI-016 30kV

SST - SUD

TR3

Trasformatore

MT/BT

30/0.04kV

Quadro

ausiliari

Cabina MT/BT

N° 1 - C18.1

Cabina di Testa

Palmadula 3 - C18

3(1x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

2x6 mm²

H1Z2Z2-K

3(1x300) mm²

ARG16R16 0.6/1kV

L=300m

BESS1

BESS2

BESS3

BESS4

BESS5

3(2x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

L=500m

Trasformatore

MT/BT

30/0.04kV

Cabina MT/BT

N° 1 - C11.1

Cabina MT/BT

N° 2 - C11.2

Quadro

ausiliari

3(1x300) mm²

ARG16R16 0.6/1kV

3(1x300) mm²

ARG16R16 0.6/1kV

2x6 mm²

H1Z2Z2-K

QMT11

3(1x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

3(1x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

2x6 mm²

H1Z2Z2-K

3(1x185 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

L=600m

Cabina di Testa

Palmadula 9A - C11

L=100m

L=400m

Trasformatore

MT/BT

30/0.04kV

Cabina MT/BT

N° 1 - C12.1

Cabina MT/BT

N° 2 - C12.2

Quadro

ausiliari

3(1x300) mm²

ARG16R16 0.6/1kV

3(1x300) mm²

ARG16R16 0.6/1kV

2x6 mm²

H1Z2Z2-K

QMT12

3(1x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

3(1x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

2x6 mm²

H1Z2Z2-K

Cabina di Testa

Palmadula 9B - C12

L=250m

L=400m

Trasformatore

MT/BT

30/0.04kV

Cabina MT/BT

N° 1 - C13.1

Cabina MT/BT

N° 2 - C13.2

Quadro

ausiliari

3(1x300) mm²

ARG16R16 0.6/1kV

3(1x300) mm²

ARG16R16 0.6/1kV

2x6 mm²

H1Z2Z2-K

QMT13

3(1x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

3(1x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

2x6 mm²

H1Z2Z2-K

Cabina di Testa

Palmadula 9C - C13

L=400m

L=750m

3(2x185 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

L=1400m

3(2x185 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

L=2200m

3(2x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

L=4600m

Trasformatore

MT/BT

30/0.04kV

Cabina MT/BT

N° 1 - C17.1

Quadro

ausiliari

3(1x300) mm²

ARG16R16 0.6/1kV

QMT17

3(1x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

2x6 mm²

H1Z2Z2-K

Cabina di Testa

Palmadula 2 - C17

L=100m

3(1x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

L=500m

3(2x185 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

L=4500m

Trasformatore

MT/BT

30/0.04kV

Cabina MT/BT

N° 1 - C30.1

Cabina MT/BT

N° 2 - C30.2

Quadro

ausiliari

3(1x300) mm²

ARG16R16 0.6/1kV

3(1x300) mm²

ARG16R16 0.6/1kV

2x6 mm²

H1Z2Z2-K

QMT30

3(1x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

3(1x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

2x6 mm²

H1Z2Z2-K

Cabina di Testa

Canaglia 1 - C30

L=400m

L=1300m

Trasformatore

MT/BT

30/0.04kV

Cabina MT/BT

N° 1 - C16.1

Quadro

ausiliari

Cabina di Testa

Palmadula 1 - C16

QMT16

3(1x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

3(1x185 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

2x6 mm²

H1Z2Z2-K

3(1x300) mm²

ARG16R16 0.6/1kV

L=350m

L=250m

Cabina MT/BT

N° 2 - C16.2

2x6 mm²

H1Z2Z2-K

3(1x300) mm²

ARG16R16 0.6/1kV

3(1x185 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

L=550m

Trasformatore

MT/BT

30/0.04kV

Cabina MT/BT

N° 1 - C15.1

Quadro

ausiliari

3(1x300) mm²

ARG16R16 0.6/1kV

QMT15

3(1x120 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

2x6 mm²

H1Z2Z2-K

Cabina di Testa

Palmadula 4 - C15

L=200m

3(1x185 mmq)

ARE4H5E 18/30kV

L=1300m
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