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Rele' di protezione sovratemperatura

Protezione selettiva di corto circuito
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Protezione massima corrente in C.A.
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Protezione massima corrente omopolare di terra

Rele' di massima tensione in C.A.

Rele' di massima tensione omopolare in C.A.
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Protezione dai guasti a terra

81< Rele' di minima e massima frequenza

SPI Pannello normalizzato per interfaccia autoproduttori con rete ENEL
IMS Interruttore di manovra - Sezionatore

ST Sezionatore di terra

152 Interuttore MT isolato in SF6

DG Dispositivo generale

DDI Dispositivo di interfaccia
DDG Dispositivo Generale del Generatore

Dispositivo di rincalzo

Bobina di apertura a lancio di corrente a 230VAC

Bobina di chiusura a lancio di corrente a 230VAC

Bobina di apertura a minima tensione a 230VAC

Bobina di apertura a minima tensione a 24VDC

Motorino carica molle per interuttore MT a 230VAC

Chiave blocco meccanico disponibile con dispositivo aperto

Chiave blocco meccanico disponibile con dispositivo chiuso

INGETEAM INGECON SUN POWER B

Pn 1.400/1.640kVA, Vn 540/630 V, In 1.

500 A @30°

PARTICOLARE TIPICO CABLAGGI RELATIVI A
INVERTER CENTRALIZZATO
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Al trasformatore del

Ingecon Power Station

3600/5400 FSK B SERIES

Voc max 1.342,04 V CC Isc max 319,2 A CC

ARG16R16 0.6/1 kV 2x1x240mmq - Lungh. 70-350m
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Lungh. 40-65m
FG21M21 6mmq Voc max 1.342,04 V CC Isc max 19,69 A CC

Lungh. 40-65m

Lungh. 40-65m

FG21M21 6mmqg Voc max 1.342,04 V CC Isc max 19,69 A CC

Lungh. 40-65m

Lungh. 40-65m

FG21M21 6mmq Voc max 1.342,04 V CC Isc max 19,69 A CC
Lungh. 40-65m

FG21M21 6mmqg Voc max 1.342,04 V CC Isc max 19,69 A CC

Lungh. 40-65m

FG21M21 6mmq Voc max 1.342,04 V CC Isc max 19,69 A CC
Lungh. 40-65m

FG21M21 6mmqg Voc max 1.342,04 V CC Isc max 19,69 A CC
Lungh. 40-65m

Lungh. 40-65m

FG21M21 6mmq Voc max 1.342,04 V CC Isc max 19,69 A CC
Lungh. 40-65m

Lungh. 40-65m

Lungh. 40-65m

Lungh. 40-65m
FG21M21 6mmg Voc max 1.342,04 V CC Isc max 19,69 A CC

FG21M21 6mmq Voc max 1.342,04 V CC Isc max 19,69 A CC

FG21M21 6mmqg Voc max 1.342,04 V CC Isc max 19,69 A CC

Lungh. 40-65m

FG21M21 6mmq Voc max 1.342,04 V CC Isc max 19,69 A CC
Lungh. 40-65m

Lungh. 40-65m

FG21M21 6mmqg Voc max 1.342,04 V CC Isc max 19,69 A CC
Lungh. 40-65m

M FG21M21 6mmg Voc max 1.342,04 V CC Isc max 19,69 A CC

M FG21M21 6mmqg Voc max 1.342,04 V CC Isc max 19,69 A CC

M FG21M21 6mmgq Voc max 1.342,04 V CC Isc max 19,69 A CC
T

M FG21M21 6mmqg Voc max 1.342,04 V CC Isc max 19,69 A CC
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M FG21M21 6mmqg Voc max 1.342,04 V CC Isc max 19,69 A CC
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REGIONE SICILIA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA
COMUNE DI BUTERA
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OGGETTO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO E DELLE OPERE
E INFRASTRUTTURE CONNESSE, NEL COMUNE DI BUTERA (CL) DELLA POTENZA
IN IMMISSIONE PARI A 44,98 MW, DENOMINATO "BALLERINA".
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COPYRIGHT EDISON RINNOVABILI S.P.A. -

TUTTI | DIRITTI SONO RISERVATI A NORMA DI LEGGE

CAMPO BUTERA

CAMPO FOTOVOLTAICO A TERRA DEL TIPO AD INSEGUIMENTO MONOASSIALE

POTENZA DI PICCO NOMINALE 44,98 MWp

POTENZA TOTALE INVERTER 46,960 MW AC

2344 STRINGHE - 65.190 MODULI| DISPOSTI SU TRACKER MONOASSIALI| A FILA SINGOLA

P. tot.
Pot. Num. | Inverter per Mod. stringbox
Sub- n n. inverter| Power Power Power per numero
campo| Array kWp n moduli stringhe Stringhe per inverter inverter Inverter (kW) | Station | station (kW) station inverter | stringbox
I 1-1 4368,64 7056 252 3 inverter da 84 stringhe da 28 moduli 3 1640TL B630 | 1640 1 4920 5400 FSK 6 18
12 2-1 4368,64 7056 252 3 inverter da 84 stringhe da 28 moduli 3 1640TL B631 | 1640 1 4920 5400 FSK 6 18
13 31 2 inverter da 84 stringhe da 28 moduli +
4849,32 7028 251 1 inverter da 83 stringhe da 28 moduli 3 1640TL B632 | 1640 1 4920 5400 FSK 6 18
14 3-2 3 inverter da 67 stringhe da 28 moduli +
5197,08 7532 269 1 inverter da 68 stringhe da 28 moduli 4 1400TL B540 | 1400 1 5600 5400 FSK 5 20
15 2-2 2782,08 4032 144 2 inverter da 72 stringhe da 28 moduli 2 1400TL B541 | 1400 1 2800 3600 FSK 5 10
16 4 5255,04 7616 272 4 inverter da 68 stringhe da 28 moduli 4 1400TL B542 | 1400 1 5600 5400 FSK 5 20
I7 3-3 2666,16 3864 138 2 inverter da 69 stringhe da 28 moduli 2 1400TL B543 | 1400 1 2800 3600 FSK 5 10
18 2-2 5255,04 7616 272 4 inverter da 68 stringhe da 28 moduli 4 1400TL B544 | 1400 1 5600 5400 FSK 5 20
19 2-3 3941,28 5712 204 3 inverter da 68 stringhe da 28 moduli 8 1400TL B545 | 1400 1 4200 5400 FSK 5 15
1 inverter da 69 stringhe da 28 moduli +
110 2.4 1 inverter da 73 stringhe da 26 moduli +
1 inverter da 74 stringhe da 26 moduli +
5297,82 7678 290 1 inverter da 74 stringhe da 26 moduli 4 1400TL B546 | 1400 1 5600 5400 FSK 5 20
TOTALE 44,9811 kWp 65190 2344 32 10 46960 kW 169

SUBCAMPO DA 4,8686 MWp
3 INVERTER DA 1.637 kVA Ptot 4,9110 MW AC

252 STRINGHE DA 28 MODULI IN SERIE
18 STRINGBOX, 7056 MODULI DA 690Wp

SUBCAMPO DA 4,8686 MWp

3 INVERTER DA 1.637 kVA Ptot 4,9110 MW AC
252 STRINGHE DA 28 MODULI IN SERIE
18 STRINGBOX, 7056 MODULI DA 690Wp

SUBCAMPO DA 4,8493 MWp

3 INVERTER DA 1.637 kVA Ptot 4,9110 MW AC
251 STRINGHE DA 28 MODULLI IN SERIE
18 STRINGBOX, 7028 MODULI DA 690Wp

SUBCAMPO DA 5,1971 MWp
4 INVERTER DA 1.403 kVA Ptot 5,6120 MW AC

269 STRINGHE DA 28 MODULLI IN SERIE
20 STRINGBOX, 7532 MODULI DA 690Wp

E INSERIMENTO ENTRA-ESCE ALLA RTN

ARRIVO DA SSE 150 kV TERNA

IN ANTENNA - STALLO SSE
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SUBCAMPO DA 2,7821 MWp
2 INVERTER DA 1.403 kVA Ptot 2,8060 MW AC
144 STRINGHE DA 28 MODULI IN SERIE
10 STRINGBOX, 4032 MODULI DA 690Wp

SUBCAMPO DA 5,2550 MWp
4 INVERTER DA 1.403 kVA Ptot 5,6120 MW AC

272 STRINGHE DA 28 MODULI IN SERIE
20 STRINGBOX, 7616 MODULI DA 690Wp

2 INVERTER DA 1.403 kVA Ptot 2,8060 MW AC

138 STRINGHE DA 28 MODULI IN SERIE

10 STRINGBOX, 3864 MODULI DA 690Wp

4 INVERTER DA 1.403 kVA Ptot 5,6120 MW AC
272 STRINGHE DA 28 MODULI IN SERIE
20 STRINGBOX, 7616 MODULI DA 690Wp

3 INVERTER DA 1.403 kVA Ptot 4,2090 MW AC
204 STRINGHE DA 28 MODULI IN SERIE
15 STRINGBOX, 5712 MODULI DA 690Wp

4 INVERTER DA 1.403 kVA Ptot 5,6120 MW AC
290 STRINGHE DA 28 o 26 MODULI IN SERIE

20 STRINGBOX, 7678 MODULI DA 690Wp

AT/MT PARTENZA MTR PARTENZA MTR
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TIPICO SUB CAMPO Ix
da 5 a6 STRINGBOX CON MAX 16 STRINGHE DA 28 o 26 MODULI BIFACCIALI DA 690Wp
448 MODULI MAX PER UNA POTENZA DI MAX 309,12 kWp PER STRINGBOX
CONFIGURAZIONE TIPO ;
69 STRINGHE CON 1932 MODULI E 1.333 kWp PER INVERTER e
XY
<7
ARG7H1R 3x1x400mmq
ARE4HS5SE 3x1x630mmq ARE4HSE 3x2x630mmq
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SUBCAMPO DA 2,6662 MWp SUBCAMPO DA 5,2550 MWp SUBCAMPO DA 3,9413 MWp SUBCAMPO DA 5,2978 MWp
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CAMPO FOTOVOLTAICO A TERRA DEL TIPO AD INSEGUIMENTO MONOASSIALE

CAMPO BUTERA

POTENZA DI PICCO NOMINALE 44,9811 MWp

POTENZA TOTALE INVERTER 46,9600 MW AC

2344 STRINGHE - 65.190 MODULI DISPOSTI SU TRACKER MONOASSIALI A FILA SINGOLA
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