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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO
DENOMINATO "AGV RAMACCA" E DELLE OPERE DI CONNESSIONE

ALLA RETE ELETTRICA IN AT NEL COMUNE DI RAMACCA (CT)
 POT. IMMISSIONE 67,2598 MW - POT. IMPIANTO 75,38388 MWp

REGIONE SICILIA
PROVINCIA CATANIA
COMUNE DI RAMACCA

Committente Progettazione

Firme

LEGENDA

Cavidotto interrato AT 36 kV
dalla SST Terna a FV1

Area API cavidotto AT

Area SST Terna

OPERE CONNESSIONE - PERCORSO ELETTRODOTTO AT
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