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SEZIONE ELETTROMECCANICA - Scala 1:100

Trasformatore AT/MT

Scaricatore di sovratensione AT

Trasformatore di corrente per misure e protezioni

Interruttore tripolare
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SIMBOLO DESCRIZIONE

Trasformatore di tensione induttivo per misure e protezioni

Sezionatore tripolare at con lame di terra
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LEGENDA APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE

SIMBOLO DESCRIZIONE

LEGENDA PLANIMETRIA ELETTROMECCANICA

Ampliamento 150 kV Stazione Elettrica RTN 380 kV "Ittiri"

Stazione Elettrica RTN 380 kV "Ittiri" esistente

Ampliamento 380 kV Stazione Elettrica RTN 380 kV "Ittiri"
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INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO - Scala 1:2.000

CAVIDOTTO AT 150 kV

CAVIDOTTO MT 30 kV
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 PLANIMETRIA ELETTROMECCANICA STALLO GESTORE  - Scala 1:500
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AMPLIAMENTO 380 kV
DELLA SE RTN "ITTIRI"
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