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Progetto stallo di connessione COMUNE Dl POGG'O RENAT'CO - FERRARA

Ing. Massimiliano Minorchio

REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA SU

\

L AUTOSTRADA
i o st da oo : TERRENO INDUSTRIALE IN AREA IDONEA C-TER) DI POTENZA DI
I U TO ST R AD A A1 3 imoenEaa PICCO PARI A 49,392 MWp E POTENZA NOMINALE PARI A 43,47
ﬁ/ A MW UBICATO IN PROSSIMITA' DELLA SP70 NEL COMUNE DI
Progetto Elettrico POGGIO RENATICO

|

Per. Ind. Massimo Ghesini
Ing. Francesco Piergiovanni
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COMMITTENTE: P.R. SOLAR SRL

CABINE TRASFORMAZIONE n°1/2/3/4/5/6/7/8/9/10

20 / 0.8 kV-2X2500kVA Progetto Linea Elettrica p.IVA 02664640394
scala 1:200 Geom. Stelio Poli Legale rappresentante: Aldo Mario Rametta
Ing. Chiara Baldi C.F. RMILMR73L05Z404E

polienergiesur

CABINA DI
TRASFORMAZIONE MT /bt
20/0.8kV 2x2500kVA
(] Ambient
CABINA DI SMISTAMENTO n 0 Ing‘. Rl(e;rk;eerfo Mazzolani PROGETTISTA:  Per.Ind. Massimo Ghesini

20 kV . I, a3 i > & Ing. David Negrini
/ 5 Vo ip e ; Tarre delfUccellino Studio Associato Ne.Ma

Ingegneria Ambiente Sicurezza

Via Cavour, 67 — 40026 Imola (BO)
P.IVA 02653670394

Geologia e Acustica
Dott.ssa Giulia Bastia
Dott. Maurizio Castellari
Dott.ssa Marta Cristiani

poea/l v £l W il CASTELLARI
3 &y 05 atatssians @ ; AMBIENTE

N. ELABORATO ELABORATO
Pianta valutazione del valore di induzione

B ‘I 3 magnetica secondo il DPCM 08/07/2003,
NORMA CEI 106-12 e NORMA CEIl 211-4

Progetto Strutturale
Ing. Gianluca Ruggi

SCALA RIFERIMENTO PRATICA

1:1000 IMPIANTO PR SOLAR

PARTICOLARE DPA POLIFORA MEDIA TENSIONE INTERRATA PARTICOLARE POLIFORA MEDIA TENSIONE INTERRATA
VISTA SU PIANO VERTICALE Vedi relazione valutazione del valore di Fascia di rispetto estrapolata da software VISTA SU PIANO ORRIZZONTALE
376cm SCALA 1:50 induzione magnetica. Elaborato B12 Magic - Be Shielding s.r.l SCALA 1:200

327¢m . .
Progetto Architettonico
Arch. Antonio Gasparri DATA REVISIONE

. Arch. Andrea Ricci Bitti 30/06/2023

Collaboratori
3 Arch. Isabella Cevolani
Arch. Martina Cortesi

202cm 3
37cm
/—\) 179cm /-—\ Arch. Agnese Di Tirro
— 122cm N N N\ N Arch. Beatrice Mari
) N
N N \

Arch. Francesco Ricci Bitti

61cm Arch. Valeria Tedaldi
General contractor
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70cm w" \\ \ 70¢m 68cm 68cm Arch. Cecilia Venieri
FASCIA DI RISPETTO Al FINI DEL PERSEGUIMENTO 5 Dott. Cristian Griguoli
DELL'OBIETTIVO DI QUALITA (valore pari 3 microTesla) u B
Al SENSI DEL DPCM DELL'8 LUGLIO 2003 / Protesa spa
LINEA MT INTERRATA Via Ugo la Malfa n.24 Imola 40026 (BO)
FASCJA DI RISPETTO Al FINI DEL PERSEGU|MENTO SINGOLA TERNA FASCIA DA ASSERVIRE ALLELETRODOTTO INTERRATO Al FIN A company or SHACMl  telefono 0542 644069 mail info@protesa.net sito www.protesa.net
DELL'OBIETTIVO DI QUALITA (valore pari 3 microTesla) . TENSIONE NOMINALE 20kV ISPETTM E MANUTENTM — — —— _ — ) )
Fascia di rispetto calcolata come da formula Al SENS' DEL DPCM DELL’8 LUGL'O 2003 Fascia di rispetto calcolata come da formula I;r(;)r?geets?jrrgseszronf;tiv(;eugfﬁou\zfneprodu2|one totale e parziale e/o la comunicazione a terzi del presente elaborato e calcolo ad esso relativo che non
indicata nella norma CEl 106-12 indicata nella norma CEI 106-12 MASSIMO 10 TERNE IN 5 TUBI MASSIMO 8 TERNE IN 4 TUBI MASSIMO 4 TERNE IN 2 TUBI MASSIMO 1 TERNE IN UN TUBO In mancanza dirispetto gli imere'ssoﬁ si riservano il diritto di procedere a termini di legge.
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