ARRIVO LINEA 15kV DA ENEL CAVO RG7H10R 12/20kV sez. 3x95mmg
LUNGHEZZA LINEA INFERIORE 20M

DESCRIZIONE DEI BLOCCHI
A CHIAVE
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Chiave libera con organo di manovra
chiuso

Chiave libera con organo di manovra
aperto

C1 Blocco a chiave dell'interruttore generale —Q52.1 con il corrispondente sezionatore di

linea —Q89.1

C2 Blocco a chiave del sezionatore di terra —Q89.T2 con linterruttore generale di bassa

tensione

C3 Blocco a chiave del sezionatore di terra —Q89.7T2 con la porta del box trafo

NOTE:

— Il dispositivo generale dovrd essere dotato di relé e riduttori di corrente conformi alla

norma CEl 0-16 Anno 2012 Edizione terza+EC1

— | quadri dovranno essere con tensione nominale 24kV, corrente nominale 630A e corrente di breve durata

12.5kA/1s

— tutte le apparecchiature di sezionamento e comando dovranno essere isolate in SF6
— Lo scomparto MT dovrd essere a prova di arco interno
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CARATTERISTICHE INTERRUTTORI
. Funzioni di protezione Tensione| Corrente | Potere di Caratteristiche
Sigla Descrizione ) Dotazione Caratteristiche DP Note
51.81 51.852 50 51IN.S1 51IN.S2 B7N.S1 B87N.S2 |nominale| nominale finterruzione TA — TO
> 1>> 1>>> lo> lo>> = |300/5A| Errori come [Blocco chiave Unita di protezione integrata Disp. di protezione e TA
—Q52.1 |Dispositivo generdle Regolazione |Regolazione - |Regolazione  |Regolazione NP NP NP paky 630A oka | 152 \é’é da Norma |chiave, gruppo contatti aux, | nellinterruttore conformi a norma
grodin/ % |qradin 10% |gradini 10% |gradini 0.5 — CEl 0-16 sganc. ap.— sganc. ch. Regolazione mediante CEl 0-16
dipendente. . |indpendents|indpendente. [0.08-1s = |100/1A comando motorizzato dip switch
Tempo interv. |Tempo interv. =l 2 VA
0.05-1s  |005-0.2s
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