LEGENDA

Simbolo Descrizione

Rilevatori ottici di fumo impianto rivelazione incendi

Pulsante manuale impianto rivelazione incendi

Avvisatore ottico e acustico impianto rivelazione incendi

Rivelatore a doppia tecnologia impianto antintrusione

Sirena interna impianto antintrusione

Sirena esterna impianto antintrusione

Lampada di emergenza

Lampada di emergenza dotata di pittogramma per
indicazione uscita di sicurezza

Apparecchio di illuminazione (tipo A) con corpo in

 — policarbonato, equipaggiato con due lampade fluorescenti
lineari da 58W, tipo Disano Hydro 920 o similare

Apparecchio di illuminazione (tipo B) con corpo in
alluminio estruso, montato su modulo a fila continua,
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Conduttura in tubazione PVC a vista
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Conduttura ascendente/discendente
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