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MAPPA A COLORI CON ISOFONICHE - LIVELLI DI EMISSIONE DIURNI E NOTTURNI - FASE DI ESERCIZIO

Scala 1:5000

REGIONE PUGLIA

Comuni di San Pancrazio S.no (BR) - Salice S.no (LE) - Erchie (BR)

Valutazione previsionale d'impatto acustico

Progetto per la realizzazione di impianto per la produzione elettrica da fonti rinnovabili, nochè opere connesse ed infrastrutture,

di potenza nominale pari a 36 MW alimentato da fonte eolica, con annesso sistema di accumulo integrato di potenza pari a 24 MW,

per una potenza immessa pari a 60 MW denominato "NEXT2"

Ing. Fabio De Masi

Tecnico Competente in Acustica Ambientale

Elenco Nazionale n. 5291

Iscrizione Regionale Emilia Romagna n. RER/00246

Estremi provvedimento Provincia di Bologna n. 0136670 del 08/10/2001
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