FRONTE QUADRO PER SCOMPARTO DI VENTILAZIONE FORMA 4, IP30, PROFONDITA" 1500 mm
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RIFASAMENTO | RIFASAMENTO VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE VENTILATORE
VARIABILE FISSO 19A 198 1A 1B 20A 208 21A 218 20 228 23A 238 24A 24B 25A 258 26A 268 27A 278 2 28 3 3B 4A 4B 5A 58 6A 68 7A 78 8A 88 9 98
UTENZA VENTILAZIONE | VENTILAZIONE
300KVAR | 67.5KVAR
A7 GRADIN
PORTATA INTERRUTTORE. ()| Y2008 ZX63A 3X63A X63A 3X63A 3X63A 3¥63h 3X63A 3X63A 3X63A 3X63A 3X63A 3X63A 3X63A X63A 3X63A 3¥63A X63A 3X63A 3¥63A W63A IX63A 3X63A X63A 3X63A 3X63A 3X63A 3X63A X63A 3X63A 3X63A 3X63h 3X63A 3¥63A 3X63A 3X63A 3X63A 3X63A
d=0.3A | 1d=0.3A TH=32A TH=32A TH=304 TH=32A TH=32A TH=304 TH=32A TH=32A TH=32A TH=32A TH=32A TH=32A TH=324 TH=324 TH=32A TH=32A TH=232A TH=324 TH=32A TH=232A TH=32A TH=32A TH=32A TH=324 TH=324 TH=32A TH=32A TH=304 TH=32A TH=32A TH=30A TH=32A TH=324 TH=32A TH=32A TH=32A
POTENZA ASSORBITA (KW) 300KVAR | 67.5KVAR 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
CORRENTE ASSORBITA (4) 251 56.5 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3
LUNGHEZZA LINEA (m) 10 10 200 200 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700 800 800 900 900 2100 2100 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700 800 800 900 900 2100 2100
TIPO DI LINEA FG7R FG7R FTG1OM1 FTG10M1 FTG10M1 FTG1OM1 FTG10M1 FTG10M1 FTG1OM1 FTG1OM1 FTG10M1 FTG1OM1 FTG10M1 FTG1OM! FTG10M1 FTG10M1 FTG1OM1 FTG10M1 FTG10M1 FTG1OM1 FTG10M1 FTG10M1 FTG1OM1 FTG10M1 FTG1OM1 FTG10M1 FTG10M1 FTG1OM1 FTG10M1 FTG10M1 FTG1OM1 FTG1OM1 FTG10M1 FTG10M1 FTG10M1 FTG10M1 FTG1O0M1 FTG10M1
SEZIONE DELLA LINEA (mm) 3X(1X10) 3X(1X10) 3X(1X10) 3X(1X10) 3X(1X10) 3X(1X10) 3X(1X16) 3X(1X16) 3X(1X16) 3X(1X16) 3X(1X25) 3X(1X25) 3X(1X25) 3X(1X25) 3X(1X25) 3X(1X25) 3X(1X35) 3X(1X35) 3X(1X70) 3X(1%70) 3X(1X10) 3X(1X10) 3X(1X16) 3X(1X16) 3X(1X16) 3X(1X16) 3X(1X25) 3X(1X25) 3X(1X25) 3X(1X25) 3X(1X25) 3X(1X25) 3X(1X35) 3X(1X35) 3(1X70) 3X(1X70)
CADUTA DI TENSIONE (%) | TRASCURABILE| TRASCURABILE 2.72% 2.72% 2.72% 2.72% 407% 4.07% 3.49% 3.49% 4.35% 4.35% 3.4% 3.4% 3.96% 3.96% 452% 452% 3.77% 3.77% 4.93% 4.93% 4.07% 407% 3.49% 3.49% 4.35% 4.35% 3.4% 3.4% 3.96% 3.96% 452% 452% 377% 3.77% 493% 4.93%
Egrlebito?lwlﬁggﬁ%o (K8 36 36 36 36 36 36 36 36 3 36 36 36 36 36 3 36 36 3 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 % 36 3 3 36 36 3%

ANAS s.p.A.

Direzione Centrale Programmazione Progettazione

CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO—NORD EUROPA
ITINERARIO AGRIGENTO —CALTANISSETTA—A19

S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE”

AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001
Dal km 44+400 allo svincolo con I'A19

PROGETTO DEFINITIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE | RESPONSABILI DI' PROGETTO

Dott. Ing. M. Raccosta
Ordine Ing. Verona n° A1665

Frof. Ing. A. Bevilacqua
Ordine Ing. Palermo n* 4058

Dott. Ing. M. Carlino
Ordine Ing. Agrigento n° A628

Dott. Ing. N. Troccoli
Ordine Ing. Potenza n* 836

Dott. Ing. S. Esposito
Ordine Ing. Roma n° 20837

ATI:
TECHNITAL s.p.a. (mandataria)
S.I.S. Studio di Ingegneria Stradale s.r.l.

DELTA Ingegneria s.r.l.

INFRATEC s.r.l Consulting Engineering
PROGIN s.p.c.

IL GEOLOGO

INTEGRAZIONE PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE

Dott. Ing. M. Raccosta

VISTO:IL RESPONSABILE

VISTO:IL RESPONSABILE DEL DATA
DEL PROCEDIMENTO

SERVIZIO PROGETTAZIONE

PROTOCOLLO

Dott. Ing. Massimiliano Fidenzi Dott. Ing. Antonio Valente

IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE, VENTILAZIONE E TELECONTROLLO
QUADRI ELETTRICI DI MEDIA E BASSA TENSIONE

CABINA ELETTRICA K4 UTENZE DI GALLERIA CALTANISSETTA
QUADRO GENERALE QG4 — SCHEMA UNIFILARE DELLE APPARECCHIATURE
DI BASSA TENSIONE E CARPENTERIA — TAVOLA N. 2

CODICE PROGETTO NOME FILE REVISIONE
L0407B_D._0501_T01_IMO7_IMP_SH17.0WG FOGLIO SCALA:
CODICE
Lo4o78@05o1 COPCE |T]0] 1/ 1M0]7]| I MP||SH|1]7 0[1/o1|0] 1 _
D
C
B
A EMISSIONE L. Carrarini F. Arciuli C. Marro
REV. DESCRIZIONE DATA | e o | ke e e | et et




